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(Informacje)
INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANOW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNII EUROPEJSKIE]
Komunikat Komisji w ramach wdrazania dyrektywy 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw pafistw czlonkowskich
odnoszacych si¢ do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych
granicach napiecia
(Tekst majacy znaczenie dla EOG)
(Publikacja tytutéw i odniesieri do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)
(2012/C 245/01)
Data ustania domniemania
ESO () Odniesienie i tytut normy zharmonizowanej Odniesienie do normy zgodnosci normy
(oraz dokument referencyjny) zastapionej zastapionej
Przypis 1
1) ) 3) 4
Cenelec EN 41003:2008 EN 41003:1998 Termin minat
Szczegblne wymagania bezpieczenstwa dotyczace urzadzen przeznaczonych do Przypis 2.1 (1.7.2011)
podiaczenia do sieci telekomunikacyjnych iflub kablowych systemach rozprowadzania
Cenelec EN 50065-4-2:2001
Transmisja sygnaléw w sieciach elektrycznych niskiego napigcia w zakresie czestotli-
wosci od 3kHz do 148,5kHz - Czgs$¢ 4-2: Niskonapieciowe filtry odsprzegajace -
Wymagania bezpieczenstwa
EN 50065-4-2:2001/A1:2003 Przypis 3 Termin minat
(1.12.2005)
EN 50065-4-2:2001/A2:2005 Przypis 3 Termin minat
(1.3.2008)
Cenelec EN 50065-4-7:2005
Transmisja sygnaléw w sieciach elektrycznych niskiego napiecia w zakresie czestotli-
wosci od 3kHz do 148,5kHz i od 1,6 MHz do 30 MHz - Cze$¢ 4-7: Przenosne
niskonapigciowe filtry odsprzggajace - Wymagania bezpieczenistwa
EN 50065-4-7:2005/AC:2006
Cenelec EN 50085-1:1997
Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamknietych do insta-
lacji elektrycznych - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
Cenelec EN 50085-1:2005 EN 50085-1:1997 Termin minat
Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamknietych do insta- Przypis 2.1 (1.7.1999)
lacji elektrycznych - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
Cenelec EN 50085-2-1:2006

Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamknigtych do insta-
lacji elektrycznych - Cze§¢ 2-1 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew
instalacyjnych zamknietych przeznaczonych do instalowania na $cianach i sufitach
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EN 50085-2-1:2006/A1:2011 Przypis 3 10.10.2014
Cenelec EN 50085-2-2:2008
Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamknigtych do insta-
lacji elektrycznych - Czg$¢ 2-2: Wymagania szczegdlne dotyczace systemu listew insta-
lacyjnych otwieranych i zamknigtych przeznaczonych do instalowania pod podloga,
w podlodze, lub na podlodze
Cenelec EN 50085-2-3:1999
Systemy listew instalacynych otwieranych i listew instalacyjnych zamknigtych do insta-
lacji elektrycznych - Cz¢§¢ 2-3 Wymagania szczeg6towe dla systeméw szczelinowych
listew instalacyjnych otwieranych do instalowania w szafach
Cenelec EN 50085-2-3:2010 EN 50085-2-3:1999 1.3.2013
Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamknietych do insta- Przypis 2.1
lacji elektrycznych - Czg$¢ 2-3: Wymagania szczegblowe dla systeméw szczelinowych
listew instalacyjnych otwieranych do instalowania w szafach
Cenelec EN 50085-2-4:2009
Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamknietych do insta-
lacji elektrycznych - Czg$¢ 2-4: Wymagania szczegdlne dotyczace kolumn instalacyj-
nych
Cenelec | EN 50086-2-4:1994
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Cz¢$¢ 2-4: Wymagania szcze-
gbétowe dla systeméw rur instalacyjnych ukladanych w ziemi
EN 50086-2-4:1994/A1:2001 Przypis 3 Termin minat
(1.8.2003)
EN 50086-2-4:1994/AC:2001
Cenelec EN 50090-2-2:1996
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) - Czg$¢ 2-2: Przeglad systemu -
Ogo6lne wymagania techniczne
EN 50090-2-2:1996/A1:2002 Przypis 3 Termin minat
(1.8.2004)
EN 50090-2-2:1996/A2:2007 Przypis 3 Termin minat
(1.11.2011)
EN 50090-2-2:1996/AC:1997
Cenelec EN 50106:2008 EN 50106:1997 Termin minat
Bezpieczefistwo uzytkowania elektrycznego sprzetu do uzytku domowego i podobnego + A1:1998 (1.6.2011)
- Postanowienia szczegélowe dotyczace badan wyrobu sprzetu wchodzacego w zakres + A2:2001
EN 60335-1 Przypis 2.1
Cenelec EN 50117-1:2002
Kable wspdlosiowe - Czg$¢ 1: Wymagania ogélne
EN 50117-1:2002/A1:2006 Przypis 3 Termin minat
(1.7.2009)
Cenelec EN 50117-2-1:2005
Kable wspotosiowe - Cze§¢ 2-1: Wymagania szczeg6towe dotyczace kabli stosowanych
w sieciach rozdzielczych - Kable przylaczeniowe do ukladania wewnatrz budynkéw
pracujace w zakresie od 5 MHz do 1 000 MHz
EN 50117-2-1:2005/A1:2008 Przypis 3 Termin minat
(1.12.2010)
Cenelec EN 50117-2-2:2004
Kable wspotosiowe - Czg§¢ 2-2: Wymagania szczeg6towe dotyczace kabli stosowanych
w sieciach rozdzielczych - Kable przylaczeniowe do ukladania na zewnatrz budynkéw
pracujace w zakresie czgstotliwosci od 5 MHz do 1 000 MHz
EN 50117-2-2:2004/A1:2008 Przypis 3 Termin minat

(1.12.2010)
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Cenelec EN 50117-2-3:2004
Kable wspotosiowe - Cze§¢ 2-3: Wymagania szczeg6étowe dotyczace kabli stosowanych
w sieciach rozdzielczych - Kable rozdzielcze i magistralne pracujace w zakresie czgs-
totliwosci od 5 MHz do 1 000 MHz
EN 50117-2-3:2004/A1:2008 Przypis 3 Termin minat
(1.12.2010)
Cenelec | EN 50117-2-4:2004
Kable wspotosiowe - Cze§¢ 2-4: Wymagania szczegétowe dotyczace kabli stosowanych
w sieciach rozdzielczych - Kable przylaczeniowe do ukladania wewnatrz budynkéw
pracujace w zakresie czgstotliwo$ci od 5 MHz do 3 000 MHz
EN 50117-2-4:2004/A1:2008 Przypis 3 Termin minat
(1.12.2010)
Cenelec | EN 50117-2-5:2004
Kable wspétosiowe - Cze§¢ 2-5: Wymagania szczeg6étowe dotyczace kabli stosowanych
w sieciach rozdzielczych - Kable przylaczeniowe do ukladania na zewnatrz budynkéw
pracujace w zakresie czgstotliwo$ci od 5 MHz do 3 000 MHz
EN 50117-2-5:2004/A1:2008 Przypis 3 Termin minat
(1.12.2010)
Cenelec | EN 50117-3-1:2002
Kable wspotosiowe - Cze$¢ 3-1: Wymagania szczegblowe dotyczace przewodéw stoso-
wanych w telekomunikacji - Przewody miniaturowe stosowane w sieciach cyfrowych
Cenelec | EN 50117-4-1:2008
Kable wspotosiowe - Cze$¢ 4-1: Wymagania szczeg6towe dotyczace kabli stosowanych
w sieciach kablowych w technologii transmisji i lacznosci (BCT) zgodnie z EN 50173 -
Kable przylaczeniowe do ukladania wewnatrz budynkéw pracujace w zakresie czestot-
liwosci od 5 MHz do 3 000 MHz
Cenelec | EN 50146:2000
Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych
Cenelec | EN 50156-1:2004
Wyposazenie elektryczne piecow oraz ich urzadzeni pomocniczych - Czg¢$¢ 1: Wyma-
gania dotyczace projektowania i instalacji
Cenelec | EN 50178:1997
Urzadzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach duzej mocy
Cenelec EN 50214:2006 HD 359 $2:1990 Termin minat
Przewody diwigowe plaskie o izolacji i powloce polwinitowej, gietkie + EN 50214:1997 (1.10.2008)
Przypis 2.1
EN 50214:2006/AC:2007
Cenelec EN 50250:2002 EN 50250:1998 Termin minat
Rozgalezniki posredniczace do zastosowan przemystowych Przypis 2.1 (1.7.2005)
EN 50250:2002/AC:2007
EN 50250:2002/AC:2002
Cenelec | EN 50262:1998
Diawnice kablowe stosowane w instalacjach elektrycznych
EN 50262:1998/A1:2001 Przypis 3 Termin minat
(1.4.2003)
EN 50262:1998/A2:2004 Przypis 3 Termin minat
(1.10.2007)
EN 50262:1998/AC:1998
Cenelec EN 50266-1:2001 HD 405.3 S1:1993 Termin minat
Wspdlne metody badania palno$ci przewodéw i kabli - Sprawdzenie odpornosci na Przypis 2.1 (1.8.2002)
pionowe rozprzestrzenianie si¢ plomienia wzdluz pionowo zamontowanych wigzek
kabli lub przewoddw - Czg$¢ 1: Aparatura
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EN 50266-1:2001/AC:2002

Cenelec EN 50266-2-1:2001 HD 405.3 §1:1993 Termin minat
Wspdlne metody badania palnosci przewodow i kabli - Sprawdzenie odpornosci na Przypis 2.1 (1.8.2002)
pionowe rozprzestrzenianie si¢ ptomienia wzdluz pionowo zamontowanych wigzek
kabli lub przewodéw - Czgs¢ 2-1: Metody badania - Kategoria A F[R
EN 50266-2-1:2001/AC:2002

Cenelec EN 50266-2-2:2001 HD 405.3 S1:1993 Termin minat
Wspdlne metody badania palnosci przewodéw i kabli - Sprawdzenie odpornosci na Przypis 2.1 (1.8.2002)
pionowe rozprzestrzenianie si¢ ptomienia wzdluz pionowo zamontowanych wigzek
kabli lub przewodéw - Czgs¢ 2-2: Metody badania - Kategoria A
EN 50266-2-2:2001/AC:2002

Cenelec EN 50266-2-3:2001 HD 405.3 $1:1993 Termin minat
Wspdlne metody badania palnosci przewodéw i kabli - Sprawdzenie odpornosci na Przypis 2.1 (1.8.2002)
pionowe rozprzestrzenianie si¢ ptomienia wzdluz pionowo zamontowanych wigzek
kabli lub przewodéw - Czg$¢ 2-3: Metody badania - Kategoria B
EN 50266-2-3:2001/AC:2002

Cenelec EN 50266-2-4:2001 HD 405.3 S1:1993 Termin minat
Wspdlne metody badania palnosci przewodéw i kabli - Sprawdzenie odpornoéci na Przypis 2.1 (1.8.2002)
pionowe rozprzestrzenianie si¢ plomienia wzdluz pionowo zamontowanych wigzek
kabli lub przewodéw - Cze$¢ 2-4: Metody badania - Kategoria C
EN 50266-2-4:2001/AC:2002

Cenelec EN 50266-2-5:2001
Wspélne metody badania palnosci przewodéw i kabli - Sprawdzenie odpornosci na
pionowe rozprzestrzenianie si¢ plomienia wzdluz pionowo zamontowanych wigzek
kabli lub przewodéw - Cze$¢ 2-5: Metody badania przewodéw i kabli o malych
wymiarach - Kategoria D
EN 50266-2-5:2001/AC:2002

Cenelec EN 50267-1:1998 HD 602 S1:1992 Termin minat
Wspélne metody badania palnosci przewodéw i kabli - Badanie gazéw powstatych Przypis 2.1 (1.3.2000)
podczas spalania materialow pobranych z przewodéw i z kabli - Czg$¢ 1: Aparatura

Cenelec EN 50267-2-1:1998
Wspdlne metody badaf palnosci przewoddéw i kabli - Badanie gazéw powstalych
podczas spalania materialéw pobranych z przewodéw i z kabli. Czg§¢ 2-1:Metody -
Oznaczanie zawarto$ci kwasnego gazu halogenowego

Cenelec EN 50267-2-2:1998
Wspélne metody badania palnosci przewodéw i kabli - Badanie gazéw powstatych
podczas spalania materialéw pobranych z przewodow i z kabli. Czegs¢ 2-2: Metody -
Okreslanie stopnia kwasowosci gazéw przez pomiar pH i konduktywnosci

Cenelec EN 50267-2-3:1998 HD 602 S1:1992 Termin minat
Wspdlne metody badania palnosci przewodéw i kabli - Badanie gazéw powstalych Przypis 2.1 (1.3.2000)
podczas spalania materialéw pobranych z przewodéw i z kabli. Cz¢§¢ 2 - 3: Metody
- Okreslanie kwasowosci gazéw przez wyznaczanie $redniej wazonej pH i konduktyw-
nosci

Cenelec | EN 50274:2002
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Ochrona przed porazeniem pradem elek-
trycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim do czg¢sci niebez-
piecznych czynnych
EN 50274:2002/AC:2009

Cenelec EN 50288-1:2003

Przewody wielozytowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesylu danych -
Czgs$¢ 1: Wymagania grupowe
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Cenelec EN 50288-2-1:2003

Przewody wielozytowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesylu danych -
Czg$¢ 2-1: Wymagania grupowe dotyczace przewodow ekranowanych do czestotli-
wosci 100 MHz - Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego ukladania

w budynkach

Cenelec | EN 50288-2-2:2003

Przewody wielozylowe stosowane cyfrowej i analogowej technice przesytu danych -
Czg$¢ 2-2: Wymagania grupowe dotyczace przewoddéw ekranowanych do czestotli-
woséci 100 MHz - Paczkordy i przewody znajdujace si¢ w bezposrednim otoczeniu
operatora

Cenelec EN 50288-3-1:2003

Przewody wielozylowe stosowane cyfrowej i analogowej technice przesylu danych -
Czg$¢ 3-1: Wymagania grupowe dotyczace przewodéw nieekranowanych do czestotli-
wosci 100 MHz - Przewody przeznaczone do pionowego i poziomego ukladania
w budynkach

Cenelec EN 50288-3-2:2003

Przewody wielozytowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesylu danych -
Czg$¢ 3-2: Wymagania grupowe dotyczace przewoddw nieekranowanych do czestotli-
wosci 100 MHz - Paczkordy i przewody znajdujace si¢ w bezposrednim otoczeniu
operatora

Cenelec EN 50288-4-1:2003

Przewody wielozytowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesylu danych -
Czg$¢ 4-1: Wymagania grupowe dotyczace przewoddéw ekranowanych do czestotli-
woéci 600 MHz - Przewody przeznaczone do pionowego i poziomego ukladania
w budynkach

Cenelec EN 50288-4-2:2003

Przewody wielozytowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesylu danych -
Czg$¢ 4-2: Wymagania grupowe dotyczace przewodow nieekranowanych do czestotli-
wosci 600 MHz - Paczkordy i przewody znajdujace si¢ w bezposrednim otoczeniu
operatora

Cenelec EN 50288-5-1:2003

Przewody wielozylowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesylu danych -
Cze$¢ 5-1: Wymagania grupowe dotyczace przewoddw ekranowanych do czestotli-
wosci 250 MHz - Przewody przeznaczone do pionowego i poziomego ukladania
w budynkach

Cenelec EN 50288-5-2:2003

Przewody wielozylowe stosowane cyfrowej i analogowej technice przesylu danych -
Czg$¢ 5-2: Wymagania grupowe dotyczace przewoddéw ekranowanych do czestotli-
wosci 250 MHz - Paczkordy i przewody znajdujace si¢ w bezposrednim otoczeniu
operatora

Cenelec EN 50288-6-1:2003

Przewody wielozytowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesylu danych -
Czg$¢ 6-1: Wymagania grupowe dotyczace przewoddw nieekranowanych do czestotli-
woéci 250 MHz - Przewody przeznaczone do pionowego i poziomego ukladania
w budynkach

Cenelec EN 50288-6-2:2003

Przewody wielozylowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesylu danych -
Cze$¢ 6-2: Wymagania grupowe dotyczace przewodéw nieekranowanych do czestotli-
wosci 250 MHz - Paczkordy i przewody znajdujace si¢ w bezposrednim otoczeniu
operatora

Cenelec EN 50288-7:2005

Przewody wielozytowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesylu danych -
Czg$¢ 7: Wymagania grupowe dotyczace przewodéw stosowanych w obwodach
sterowniczych

Cenelec | EN 50288-8:2012

Przewody elektryczne wielozylowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice prze-
sytu danych - Czg$¢ 8: Wymagania dotyczace przewodéw typu 1 do czestotliwosci
2 MHz

Cenelec | EN 50289-1-3:2001
Kable telekomunikacyjne - Metody badan - Cze$¢ 1-3: Metody badain wilasciwosci
elektrycznych - Wytrzymato$¢ elektryczna

Cenelec EN 50289-1-4:2001
Kable telekomunikacyjne - Metody badan - Cze$¢ 1-4: Metody badan wlasciwosci
elektrycznych - Rezystancja izolacji
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Cenelec EN 50290-2-1:2005
Kable telekomunikacyjne - Cz¢§¢ 2-1: Wspdlne zasady konstrukcyjne
Cenelec EN 50290-2-20:2001
Kable telekomunikacyjne - Czg¢$¢ 2-20: Wspdlne zasady konstrukcyjne - Zagadnienia
ogodlne
Cenelec EN 50290-2-21:2001
Kable telekomunikacyjne - Czg$¢ 2-21: Wspdlne zasady konstrukcyjne - Izolacyjne
mieszanki polwinitowe
EN 50290-2-21:2001/A1:2007 Przypis 3 Termin minat
(1.3.2010)
EN 50290-2-21:2001/AC:2003
Cenelec EN 50290-2-22:2001
Kable telekomunikacyjne - Czg$¢ 2-22: Wspdlne zasady konstrukcyjne - Powlokowe
mieszanki polwinitowe
EN 50290-2-22:2001/A1:2007 Przypis 3 Termin minat
(1.3.2010)
Cenelec EN 50290-2-23:2001
Kable telekomunikacyjne - Cze$¢ 2-23: Wspélne zasady konstrukcyjne - Polietylen
izolacyjny
Cenelec EN 50290-2-24:2002
Kable telekomunikacyjne - Cze$¢ 2-24: Wspélne zasady konstrukcyjne - Polietylen
powlokowy
EN 50290-2-24:2002/A1:2008 Przypis 3 Termin minat
(1.11.2011)
Cenelec EN 50290-2-25:2002
Kable telekomunikacyjne - Czg$¢ 2-25: Wspdlne zasady konstrukcyjne - Polipropyle-
nowe mieszanki izolacyjne
Cenelec EN 50290-2-26:2002
Kable telekomunikacyjne - Czg$¢ 2-26: Wspdlne zasady konstrukcyjne - Izolacyjne
mieszanki bezhalogenowe o zmniejszonej palnosci
EN 50290-2-26:2002/A1:2007 Przypis 3 Termin minat
(1.3.2010)
Cenelec EN 50290-2-27:2002
Kable telekomunikacyjne - Cze$¢ 2-27: Wspdlne zasady konstrukcyjne - Termopla-
styczne powlokowe mieszanki bezhalogenowe o zmniejszonej palnosci
EN 50290-2-27:2002/A1:2007 Przypis 3 Termin minat
(1.3.2010)
EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010
Cenelec EN 50290-2-28:2002
Kable telekomunikacyjne - Cze$¢ 2-28: Wspdlne zasady konstrukcyjne - Masy wypel-
niajace do kabli
Cenelec EN 50290-2-29:2002
Kable telekomunikacyjne - Czg¢s$¢ 2-29: Wspdlne zasady konstrukcyjne - Mieszanki
izolacyjne z polietylenu usieciowanego
Cenelec EN 50290-2-30:2002
Kable telekomunikacyjne - Cze$¢ 2-30: Wspdlne zasady konstrukcyjne - Izolacyjny
i powlokowy kopolimer tetrafluoroetylenu i heksafluoropropylenu (FEP))
Cenelec EN 50290-4-1:2001

Kable telekomunikacyjne - Czg$¢ 4-1: Ogélne warunki stosowania - Wymagania $rodo-
wiskowe i bezpieczenstwa
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Cenelec

EN 50363-0:2005
Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach ener-
getycznych - Czesc 0: Wprowadzenie ogdlne

Cenelec

EN 50363-0:2011
Materialy izolacyjne, powlokowe i ostonowe stosowane w niskonapieciowych przewo-
dach energetycznych - Cz¢$¢ 0: Wprowadzenie ogélne

EN 50363-0:2005
Przypis 2.1

14.3.2014

Cenelec

EN 50363-1:2005
Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach ener-
getycznych - Czesc 1: Izolacyjne mieszanki z usieciowanych elastomeréw

Cenelec

EN 50363-2-1:2005
Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach ener-
getycznych - Czesc 2-1: Powlokowe mieszanki z usieciowanych elastomeréw

EN 50363-2-1:2005/A1:2011

Przypis 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50363-2-2:2005
Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach ener-
getycznych - Czesc 2-2: Powlokowe mieszanki specjalne z usieciowanych elastomeréw

Cenelec

EN 50363-3:2005
Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach ener-
getycznych - Czesc 3: Izolacyjne mieszanki polwinitowe

EN 50363-3:2005/A1:2011

Przypis 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50363-4-1:2005
Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach ener-
getycznych - Czesc 4-1: Powlokowe mieszanki polwinitowe

Cenelec

EN 50363-4-2:2005
Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach ener-
getycznych - Czesc 4-2: Powlokowe mieszanki specjalne polwinitowe

Cenelec

EN 50363-5:2005

Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach ener-
getycznych - Czesc 5: Izolacyjne mieszanki bezhalogenowe z usieciowanych elastome-
row

EN 50363-5:2005/A1:2011

Przypis 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50363-6:2005

Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach ener-
getycznych - Czesc 6: Powlokowe mieszanki bezhalogenowe z usieciowanych elasto-
merow

EN 50363-6:2005/A1:2011

Przypis 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50363-7:2005

Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach ener-
getycznych - Czesc 7: Izolacyjne mieszanki bezhalogenowe z materialéw termopla-
stycznych

Cenelec

EN 50363-8:2005

Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach ener-
getycznych - Czesc 8: Powlokowe mieszanki bezhalogenowe z materialow termopla-
stycznych

EN 50363-8:2005/A1:2011

Przypis 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50363-9-1:2005

Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach ener-
getycznych - Czesc 9-1: Mieszanki izolacyjne z materialow réznych - Usieciowany
polwinit (XLPVC)

Cenelec

EN 50363-10-1:2005

Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach ener-
getycznych - Czesc 10-1: Mieszanki powlokowe z materialéw réznych - Usieciowany
polwinit (XLPVC)
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Cenelec EN 50363-10-2:2005
Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach ener-
getycznych - Czesc 10-2: Mieszanki powlokowe z materialéw réznych - Poliuretan
termoplastyczny
Cenelec EN 50364:2001
Ograniczenie ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych urzadzen pracujgcych
w zakresie czestotliwosci od 0 Hz do 10 GHz, wykorzystywanych do elektronicznej
ochrony artykutéw (EAS), identyfikacji droga radiowa (RFID) i tym podobnych zasto-
sowan
Cenelec EN 50364:2010 EN 50364:2001 1.11.2012
Ograniczenie ekspozycji ludno$ci w polach elektromagnetycznych urzadzef pracuja- Przypis 2.1
cych w zakresie czestotliwosci od 0 Hz do 300 GHz, wykorzystywanych do elektro-
nicznej ochrony artykutéw (EAS), identyfikacji droga radiowa (RFID) i tym podobnych
zastosowan
Cenelec | EN 50366:2003
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Pola elektromagnetyczne -
Metody obliczania i pomiaru
EN 50366:2003/A1:2006 Przypis 3 Termin minat
(1.11.2008)
Cenelec | EN 50369:2005
Systemy instalacyjne wodoszczelnych oston przewodéw i kabli
Cenelec EN 50371:2002
Zgodnos¢ elektronicznych i elektrycznych urzadzen malej mocy z ograniczeniami
podstawowymi dotyczacymi ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych o czes-
totliwosciach od 10 MHz do 300 GHz - Ludno$¢ - Norma ogdlna
Cenelec EN 50395:2005 HD 21.2 $3:1997 Termin minat
Metody badania whasciwosci elektrycznych przewodéw elektroenergetycznych niskiego + A1:2002 (1.7.2008)
napiecia + HD 22.2 §3:1997
+ A1:2002
Przypis 2.1
EN 50395:2005/A1:2011 Przypis 3 14.3.2014
Cenelec EN 50396:2005 HD 21.2 $3:1997 Termin minat
Metody badania wlasciwosci nieelektrycznych przewodéw  elektroenergetycznych + A1:2002 (1.7.2008)
niskiego napiecia + HD 22.2 $3:1997
+ A1:2002
Przypis 2.1
EN 50396:2005/A1:2011 Przypis 3 14.3.2014
Cenelec | EN 50406-1:2004
Wieloparowe kable dostgpowe stosowane w telekomunikacyjnych sieciach kablowych
o duzej predkosci transmisji - Czg¢s¢ 1: Kable napowietrzne
Cenelec EN 50406-2:2004
Wieloparowe kable dostgpowe stosowane w telekomunikacyjnych sieciach kablowych
o duzej predkosci transmisji - Cze$¢ 2: Kable ukladane w kanalach i bezposrednio
w ziemi
Cenelec EN 50407-1:2004
Wieloparowe kable stosowane w telekomunikacyjnych sieciach kablowych o duzej
predkosci transmisji z dostegpem cyfrowym do sieci telekomunikacyjnych - Czesé 1:
Kable napowietrzne
Cenelec | EN 50425:2008
Laczniki do stalych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Norma uzupel-
niajaca - Laczniki pozarowe do znakéw $wietlnych i opraw o$wietleniowych zewngtrz-
nych i wnetrzowych
Cenelec | EN 50428:2005
taczniki do instalacji domowych i podobnych instalacji elektrycznych statych - Norma
uzupelniajaca - Laczniki i osprzet towarzyszacy stosowany w systemach elektronicz-
nych w budynkach mieszkalnych i obiektach budowlanych (HBES)
EN 50428:2005/A1:2007 Przypis 3 Termin minat

(1.10.2010)
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EN 50428:2005/A2:2009 Przypis 3 Termin minat
(1.6.2012)
Cenelec EN 50441-1:2006
Przewody do stosowania na stale w instalacjach telekomunikacyjnych wewngtrznych -
Czg$¢ 1: Przewody nieekranowane - Klasa 1
Cenelec EN 50441-1:2012 EN 50441-1:2006 23.1.2015
Przewody do stosowania na stale w instalacjach telekomunikacyjnych wewnetrznych - Przypis 2.1
Czg$¢ 1: Przewody nieekranowane - Klasa 1
Cenelec EN 50441-2:2006
Przewody do stosowania na stale w instalacjach telekomunikacyjnych wewnetrznych -
Czg$¢ 2: Przewody ekranowane - Klasa 2
Cenelec EN 50441-2:2012 EN 50441-2:2006 23.1.2015
Przewody do stosowania na stale w instalacjach telekomunikacyjnych wewnetrznych - Przypis 2.1
Czg$¢ 2: Przewody ekranowane - Klasa 1
Cenelec EN 50441-3:2006
Przewody do stosowania na stale w instalacjach telekomunikacyjnych wewnetrznych -
Czgs¢ 3: Przewody ekranowane - Klasa 3
Cenelec EN 50441-4:2012
Przewody do stosowania na stale w instalacjach telekomunikacyjnych wewnetrznych -
Czg$¢ 4: Przewody do 1200 MHz - Klasa 3
Cenelec EN 50445:2008
Norma grupy wyrobéw do wykazania spelnienia podstawowych ograniczen odniesio-
nych do ekspozycji cztowieka na dziatanie pél elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz)
pochodzacych od sprzetu do zgrzewania rezystancyjnego, spawania tukowego
i proceséw pokrewnych
Cenelec EN 50491-3:2009 EN 50090-2-2:1996 Termin minat
Wymagania ogdlne dla domowych i budynkowych systeméw elektronicznych (HBES) ze zmianami (1.3.2012)
i systeméw automatyzacji i sterowania budynkéw (BACS) - Cze§¢ 3: Wymagania Przypis 2.1
bezpieczefistwa elektrycznego
Cenelec EN 50491-4-1:2012
Ogolne wymagania dla domowych i budynkowych systeméw elektronicznych (HBES)
oraz systemOw automatyzacji i sterowania budynkéw (BACS) - Cze$¢ 4-1: Ogodlne
wymagania bezpieczeristwa funkcjonalnego dla wyrobéw przeznaczonych do zastoso-
wania w domowych i budynkowych systemach elektronicznych (HBES) oraz w syste-
mach automatyzacji i sterowania budynkéw (BACS)
Cenelec | EN 50497:2007
Zalecana metoda badania do oceny ryzyka wycieku zmigkczacza z izolacji i powloki
polwinitowej kabli
Cenelec | EN 50520:2009
Naktadki i folie okrywowe dla zabezpieczania i ostrzegania o pofozeniu kabli lub
zakopanych przewodéw w instalacjach podziemnych
Cenelec EN 50525-1:2011 HD 21.1 S4:2002 17.1.2014
Przewody elektryczne - Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne na napigcie | + HD 22.1 $4:2002
znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (UofU) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne Przypis 2.1
Cenelec EN 50525-2-11:2011 HD 21.5 $3:1994 17.1.2014
Przewody elektryczne - Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne na napiecie ze zmianami
znamionowe nieprzekraczajagce 450/750 V (Uo[U) - Czg$¢ 2-11: Przewody powszech- | + HD 21.12 S1:1994
nego zastosowania - Gietkie przewody o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC)) ze zmiang
Przypis 2.1
Cenelec | EN 50525-2-12:2011 HD 21.10 $2:2001 17.1.2014
Przewody elektryczne - Niskonapigciowe przewody elektroenergetyczne na napiecie Przypis 2.1
znamionowe nie przekraczajace 450/750 V (Uo[U) - Czg$¢ 2-12: Przewody powszech-
nego zastosowania - Przewody o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC), rozcia-
galne.
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Cenelec EN 50525-2-21:2011 HD 22.4 $4:2004 17.1.2014

Przewody elektryczne - Niskonapigciowe przewody elektroenergetyczne na napigcie | + HD 22.10 S2:2007
znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (UoJU) - Cze$¢ 2-21: Przewody powszech- | + HD 22.11 $2:2007
nego zastosowania - Przewody gietkie o izolacji z elastomeru usieciowanego + HD 22.12 S2:2007
+ HD 22.16 S2:2007
Przypis 2.1
Cenelec EN 50525-2-22:2011 HD 22.14 S§3:2007 17.1.2014
Przewody elektryczne - Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne na napiecie Przypis 2.1
znamionowe nieprzekraczajagce 450/750 V (Uo/U) - Czg$¢ 2-22: Przewody powszech-
nego zastosowania - Przewody o duzej gietkosci, o izolacji z elastomeru usieciowanego
w oplocie tekstylnym
Cenelec EN 50525-2-31:2011 HD 21.3 $3:1995 17.1.2014
Przewody elektryczne - Niskonapigciowe przewody elektroenergetyczne na napigcie ze zmianami
znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (Uo[U) - Czg$¢ 2-31: Przewody powszech- | + HD 21.7 $2:1996
nego zastosowania - Przewody jednozylowe, bez powtoki, o izolacji z termoplastycz- ze zmiang
nego polwinitu (PVC) Przypis 2.1
Cenelec EN 50525-2-41:2011 HD 22.3 S4:2004 17.1.2014
Przewody elektryczne - Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne na napigcie ze zmiang
znamionowe nieprzekraczajagce 450/750 V (Uo/U) - Czg$¢ 2-41: Przewody powszech- Przypis 2.1
nego zastosowania - Przewody jednozylowe o izolacji z usieciowanej gumy silikonowej
Cenelec EN 50525-2-42:2011 HD 22.7 §2:1995 17.1.2014
Przewody elektryczne - Niskonapigciowe przewody elektroenergetyczne na napigcie ze zmianami
znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (Uo/U) - Czg$¢ 2-42: Przewody powszech- Przypis 2.1
nego zastosowania - Przewody jednozylowe, bez powloki, o izolacji z usieciowanej
mieszanki EVA
Cenelec EN 50525-2-51:2011 HD 21.13 §1:1995 17.1.2014
Przewody elektryczne - Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne na napiecie ze zmiang
znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (UoJU) - Czg$¢ 2-51: Przewody powszech- Przypis 2.1
nego zastosowania - Przewody sterownicze olejoodporne o izolacji z termoplastycznego
polwinitu (PVC)
Cenelec EN 50525-2-71:2011 HD 21.5 §3:1994 17.1.2014
Przewody elektryczne - Niskonapigciowe przewody elektroenergetyczne na napigcie ze zmianami
znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (Uo/U) - Czgs¢ 2-71: Przewody powszech- Przypis 2.1
nego zastosowania - Plaskie przewody (sznury) szychowe o izolacji z termoplastycznego
polwinitu (PVC)
Cenelec EN 50525-2-72:2011 HD 21.11 S1:1995 17.1.2014
Przewody elektryczne - Niskonapigciowe przewody elektroenergetyczne na napigcie ze zmiang
znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (UoJU) - Czg$¢ 2-72: Przewody powszech- Przypis 2.1
nego zastosowania - Plaskie rozdzieralne przewody (sznury) o izolacji z termoplastycz-
nego polwinitu (PVC)
Cenelec EN 50525-2-81:2011 HD 22.6 S2:1995 17.1.2014
Przewody elektryczne - Niskonapigciowe przewody elektroenergetyczne na napigcie ze zmianami
znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (Uo/U) - Czgs¢ 2-81: Przewody powszech- Przypis 2.1
nego zastosowania - Przewody spawalnicze w powloce z usieciowanego elastomeru
Cenelec EN 50525-2-82:2011 HD 22.8 §2:1994 17.1.2014
Przewody elektryczne - Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne na napigcie ze zmianami
znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (UoJU) - Czg$¢ 2-82: Przewody powszech- Przypis 2.1
nego zastosowania - Przewody o izolacji z usieciowanego elastomeru do dekoracyjnych
girland $wietlnych
Cenelec EN 50525-2-83:2011 HD 22.15 §2:2007 17.1.2014
Przewody elektryczne - Niskonapigciowe przewody elektroenergetyczne na napigcie Przypis 2.1
znamionowe nieprzekraczajagce 450/750 V (Uo/U) - Czg$¢ 2-83: Przewody powszech-
nego zastosowania - Przewody wielozylowe o izolacji z usieciowanej gumy silikonowej
Cenelec EN 50525-3-11:2011 HD 21.14 §1:2003 17.1.2014
Przewody elektryczne - Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne na napigcie Przypis 2.1
znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (Uo/U) - Czg$¢ 3-11: Przewody o specjalnych
wlasciwo$ciach w warunkach dzialania ognia - Przewody gigtkie o izolacji z materiatu
termoplastycznego, niezawierajgcego halogenéw i o malej emisji dymu
Cenelec EN 50525-3-21:2011 HD 22.13 §2:2007 17.1.2014
Przewody elektryczne - Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne na napigcie Przypis 2.1
znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (Uo/U) - Czgs¢ 3-21: Przewody o specjalnych
wiasciwosciach w warunkach dzialania ognia - Przewody gietkie o izolacji z materiatu
usieciowanego, niezawierajacego halogendéw i o malej emisji dymu
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Cenelec

EN 50525-3-31:2011

Przewody elektryczne - Niskonapigciowe przewody elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (Uo/U) - Czg$¢ 3-31: Przewody o specjalnych
wlasciwosciach w warunkach dzialania ognia - Przewody jednozylowe, bez powloki,

o izolacji z termoplastycznego materiatu niezawierajacego halogenéw i o malej emisji
dymu

HD 21.15 S1:2006
Przypis 2.1

17.1.2014

Cenelec

EN 50525-3-41:2011

Przewody elektryczne - Niskonapigciowe przewody elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (Uo/U) - Czg$¢ 3-41: Przewody o specjalnych
wlasciwosciach w warunkach dzialania ognia - Przewody jednozylowe, bez powloki,
o izolacji z usieciowanego materiatu niezawierajacego halogenéw i o malej emisji dymu

HD 22.9 $3:2007
Przypis 2.1

17.1.2014

Cenelec

EN 50550:2011
Urzadzenia zabezpieczajace przed przepigciami o czestotliwosci sieciowej dla sprzetu
do uzytku domowego i podobnego

EN 50550:2011/AC:2012

Cenelec

EN 50557:2011

Wymagania dla urzadzen samoczynnego ponownego zamykania (ARD) do wylacz-
nikéw przetezeniowych i wylacznikéw réznicowopradowych RCBO-RCCB do uzytku
domowego i podobnego

Cenelec

EN 60034-1:2004
Maszyny elektryczne wirujace - Dane znamionowe i parametry
IEC 60034-1:2004

EN 60034-1:1998
+ A1:1998
+ A2:1999
+ A11:2002
Przypis 2.1

Termin mingt
(1.6.2007)

Cenelec

EN 60034-1:2010
Maszyny elektryczne wirujace - Cze$¢ 1: Dane znamionowe i parametry
[EC 60034-1:2010 (Zmodyfikowana)

EN 60034-1:2004
Przypis 2.1

1.10.2013

EN 60034-1:2010/AC:2010

Cenelec

EN 60034-5:2001

Maszyny elektryczne wirujace - Czg$¢ 5: Stopnie ochrony zapewniane przez rozwia-
zania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujacych (kod IP) - Klasyfikacja

IEC 60034-5:2000

EN 60034-5:1986
Przypis 2.1

Termin mingt
(1.12.2003)

EN 60034-5:2001/A1:2007
[EC 60034-5:2000/A1:2006

Przypis 3

Termin minat
(1.12.2009)

Cenelec

EN 60034-6:1993
Maszyny elektryczne wirujace - Cze$¢ 6: Sposoby chlodzenia (kod 1C)
IEC 60034-6:1991

Cenelec

EN 60034-7:1993

Maszyny elektryczne wirujace - Cze§¢ 7: Klasyfikacja form wykonania, sposobow
montazu i umiejscowienia skrzynki zaciskowej (kod IM)

IEC 60034-7:1992

EN 60034-7:1993/A1:2001
IEC 60034-7:1992/A1:2000

Przypis 3

Termin minat
(1.11.2003)

Cenelec

EN 60034-8:2007

Maszyny elektryczne wirujace - Czg$¢ 8: Oznaczanie wyprowadzen i kierunek wiro-
wania

IEC 60034-8:2007

EN 60034-8:2002
Przypis 2.1

Termin mingt
(1.7.2010)

Cenelec

EN 60034-9:2005
Maszyny elektryczne wirujace - Cze$¢ 9: Dopuszczalne poziomy halasu
[EC 60034-9:2003 (Zmodyfikowana)

EN 60034-9:1997
Przypis 2.1

Termin mingt
(1.3.2008)

EN 60034-9:2005/A1:2007
IEC 60034-9:2003/A1:2007

Przypis 3

Termin mingt
(1.4.2010)

Cenelec

EN 60034-11:2004
Maszyny elektryczne wirujace - Cze$¢ 11: Ochrona termiczna
IEC 60034-11:2004
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Cenelec EN 60034-12:2002 EN 60034-12:1995 Termin minat
Maszyny elektryczne wirujace - Cze$¢ 12: Charakterystyki rozruchowe jednobiegowych + A2:1995 (1.5.2005)
tréjfazowych silnikow indukcyjnych klatkowych + A11:1999
IEC 60034-12:2002 Przypis 2.1
EN 60034-12:2002/A1:2007 Przypis 3 Termin minat
IEC 60034-12:2002/A1:2007 (1.9.2010)
Cenelec EN 60034-14:2004 EN 60034-14:1996 Termin minat
Maszyny elektryczne wirujace - Cz¢$¢ 14: Drgania mechaniczne okreslonych maszyn Przypis 2.1 (1.12.2006)
o wzniosach osi walu 56 mm i wigkszych - Pomiar, ocena i wartoci graniczne inten-
sywnosci drgan
IEC 60034-14:2003
EN 60034-14:2004/A1:2007 Przypis 3 Termin minat
IEC 60034-14:2003/A1:2007 (1.6.2010)
Cenelec EN 60051-1:1998 EN 60051-1:1989 Termin minat
Elektryczne przyrzady pomiarowe wskazujace analogowe o dzialaniu bezposrednim + A1:1995 (1.9.1999)
i ich przybory - Czg¢s¢ 1: Definicje i wymagania wspélne dla wszystkich arkuszy normy + A2:1995
IEC 60051-1:1997 Przypis 2.1
Cenelec | EN 60051-2:1989
Elektryczne przyrzady pomiarowe wskazujace analogowe o dzialaniu bezposrednim
i ich przybory - Cz¢$¢ 2: Wymagania specjalne dotyczace amperomierzy i woltomierzy
IEC 60051-2:1984
Cenelec | EN 60051-3:1989
Elektryczne przyrzady pomiarowe wskazujace analogowe o dziataniu bezposrednim
i ich przybory - Cz¢§¢ 3: Wymagania specjalne dotyczace watomierzy i waromierzy
IEC 60051-3:1984
EN 60051-3:1989/A1:1995 Przypis 3 Termin minat
IEC 60051-3:1984/A1:1994 (1.10.1995)
Cenelec EN 60051-4:1989
Elektryczne przyrzady pomiarowe wskazujace analogowe o dzialaniu bezposrednim
i ich przybory - Cze$¢ 4: Wymagania specjalne dotyczgce czgsto$ciomierzy
IEC 60051-4:1984
Cenelec EN 60051-5:1989
Elektryczne przyrzady pomiarowe wskazujace analogowe o dziataniu bezposrednim
i ich przybory - Czg§¢ 5: Wymagania specjalne dotyczace fazomierzy, miernikow
wspoleczynnika mocy i synchronoskopéw
IEC 60051-5:1985
Cenelec EN 60051-6:1989
Elektryczne przyrzady pomiarowe wskazujace analogowe o dzialaniu bezposrednim
i ich przybory - Cze$¢ 6: Wymagania specjalne dotyczace omomierzy (miernikow
impedancji) i miernikéw przewodnosci
IEC 60051-6:1984
Cenelec EN 60051-7:1989
Elektryczne przyrzady pomiarowe wskazujace analogowe o dzialaniu bezposrednim
i ich przybory - Cz¢§¢ 7: Wymagania specjalne dotyczace przyrzadéw wielofunkeyjnych
IEC 60051-7:1984
Cenelec EN 60051-8:1989
Elektryczne przyrzady pomiarowe wskazujace analogowe o dzialaniu bezposrednim
i ich przybory - Cze$¢ 8: Wymagania specjalne dotyczace przyborow
IEC 60051-8:1984
Cenelec | EN 60051-9:1989
Elektryczne przyrzady pomiarowe wskazujace analogowe o dziataniu bezposrednim
i ich przybory - Cze$¢ 9: Zalecane metody badan
IEC 60051-9:1988
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EN 60051-9:1989/A2:1995 Przypis 3 Termin minat
IEC 60051-9:1988/A2:1995 (15.2.1996)
EN 60051-9:1989/A1:1995 Przypis 3 Termin minat
IEC 60051-9:1988/A1:1994 (15.2.1996)

Cenelec EN 60061-1:1993
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamiennosci i bezpieczenstwa -
Czg$¢ 1: Trzonki lampowe
[EC 60061-1:1969 (Zmodyfikowana) + IEC 60061-1L:1987 (Zmodyfikowana) + IEC
60061-1N:1992 (Zmodyfikowana)
EN 60061-1:1993/A1:1995 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1P:1994 (1.12.1995)
EN 60061-1:1993/A3:1995 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1R:1995 (1.9.1996)
EN 60061-1:1993/A2:1995 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1Q:1994 (1.9.1996)
EN 60061-1:1993/A4:1996 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-15:1996 (1.12.1996)
EN 60061-1:1993/A5:1996 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1T:1996 (1.4.1997)
EN 60061-1:1993/A6:1996 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1U:1996 (1.7.1997)
EN 60061-1:1993/A7:1997 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1V:1997 (1.2.1998)
EN 60061-1:1993/A21:1998 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1:1969/A21:1998 (1.4.2005)
EN 60061-1:1993/A22:1999 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1:1969/A22:1999 (1.4.20006)
EN 60061-1:1993/A23:1999 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1:1969/A23:1999 (1.8.2000)
EN 60061-1:1993/A24:2000 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1:1969/A24:2000 (1.8.2007)
EN 60061-1:1993/A26:2001 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1:1969/A26:2001 (1.3.2004)
EN 60061-1:1993/A25:2001 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1:1969/A25:2001 (1.3.2004)
EN 60061-1:1993/A27:2001 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1:1969/A27:2001 (1.11.2004)
EN 60061-1:1993/A28:2002 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1:1969/A28:2002 (1.4.2005)
EN 60061-1:1993/A29:2002 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1:1969/A29:2002 (1.6.2005)
EN 60061-1:1993/A30:2002 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1:1969/A30:2002 (1.11.2005)
EN 60061-1:1993/A31:2003 Przypis 3 Termin minat

[EC 60061-1:1969/A31:2003

(1.6.2006)
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EN 60061-1:1993/A32:2003 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1:1969/A32:2003 (1.10.2006)
EN 60061-1:1993/A33:2003 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1:1969/A33:2003 (1.12.2006)
EN 60061-1:1993/A34:2004 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1:1969/A34:2004 (1.9.2007)
EN 60061-1:1993/A35:2005 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1:1969/A35:2004 (1.12.2007)
EN 60061-1:1993/A36:2005 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1:1969/A36:2005 (1.10.2008)
EN 60061-1:1993/A37:2006 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1:1969/A37:2006 (1.9.2009)
EN 60061-1:1993/A38:2007 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1:1969/A38:2006 (1.3.2010)
EN 60061-1:1993/A39:2007 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1:1969/A39:2007 (1.5.2010)
EN 60061-1:1993/A40:2008 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1:1969/A40:2008 (1.8.2011)
EN 60061-1:1993/A41:2009 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-1:1969/A41:2009 (1.6.2012)
EN 60061-1:1993/A42:2009 Przypis 3 1.9.2012
IEC 60061-1:1969/A42:2009

EN 60061-1:1993/A44:2010 Przypis 3 1.10.2013
IEC 60061-1:1969/A44:2010

EN 60061-1:1993/A43:2010 Przypis 3 1.10.2013
IEC 60061-1:1969/A43:2010

EN 60061-1:1993/A46:2011 Przypis 3 17.8.2014
IEC 60061-1:1969/A46:2011

EN 60061-1:1993/A45:2011 Przypis 3 17.8.2014
IEC 60061-1:1969/A45:2011

EN 60061-1:1993/A47:2012 Przypis 3 3.3.2015

IEC 60061-1:1969/A47:2011

Norma sktadajaca si¢ z czgSci EN 60061-1, -2, -3 i —4 ma szczegdlng strukturg i dlatego wskazany termin ustania domniemania zgodnosci dotyczy
wylacznie postanowieri zmodyfikowanych poszczeg6lnymi zmianami.

Cenelec

EN 60061-2:1993

Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamiennosci i bezpieczenstwa -
Czg$¢ 2: Oprawki lampowe

IEC 60061-2:1969 (Zmodyfikowana) + IEC 60061-2H:1987 (Zmodyfikowana) + IEC
60061-21:1990 (Zmodyfikowana) + IEC 60061-2K:1992 (Zmodyfikowana)

EN 60061-2:1993/A39:2009 Przypis 3 1.9.2012
IEC 60061-2:1969/A39:2009
EN 60061-2:1993/A41:2010 Przypis 3 1.10.2013
IEC 60061-2:1969/A41:2010
EN 60061-2:1993/A40:2010 Przypis 3 1.10.2013

IEC 60061-2:1969/A40:2010
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EN 60061-2:1993/A43:2011 Przypis 29.10.2014
[EC 60061-2:1969/A43:2011

EN 60061-2:1993/A42:2011 Przypis 29.10.2014
[EC 60061-2:1969/A42:2011

EN 60061-2:1993/A44:2012 Przypis 19.1.2015
[EC 60061-2:1969/A44:2011

EN 60061-2:1993/A1:1995 Przypis Termin minat
IEC 60061-21:1994 (1.12.1995)
EN 60061-2:1993/A3:1995 Przypis Termin minat
IEC 60061-2N:1995 (1.9.1996)
EN 60061-2:1993/A2:1995 Przypis Termin minat
IEC 60061-2M:1994 (1.9.19906)
EN 60061-2:1993/A4:1996 Przypis Termin minat
IEC 60061-2P:1996 (1.12.1996)
EN 60061-2:1993/A5:1996 Przypis Termin minat
IEC 60061-2Q:1996 (1.4.1997)
EN 60061-2:1993/A6:1996 Przypis Termin minat
IEC 60061-2R:1996 (1.7.1997)
EN 60061-2:1993/A7:1997 Przypis Termin minat
IEC 60061-2S:1997 (1.2.1998)
EN 60061-2:1993/A18:1998 Przypis Termin minat
[EC 60061-2:1969/A18:1998 (1.4.2005)
EN 60061-2:1993/A19:1999 Przypis Termin minat
IEC 60061-2:1969/A19:1999 (1.4.2000)
EN 60061-2:1993/A20:1999 Przypis Termin minat
IEC 60061-2:1969/A20:1999 (1.8.20006)
EN 60061-2:1993/A21:2000 Przypis Termin minat
IEC 60061-2:1969/A21:2000 (1.8.2007)
EN 60061-2:1993/A23:2001 Przypis Termin minat
IEC 60061-2:1969/A23:2001 (1.3.2004)
EN 60061-2:1993/A22:2001 Przypis Termin minat
IEC 60061-2:1969/A22:2001 (1.3.2004)
EN 60061-2:1993/A24:2001 Przypis Termin minat
IEC 60061-2:1969/A24:2001 (1.11.2004)
EN 60061-2:1993/A25:2002 Przypis Termin minat
[EC 60061-2:1969/A25:2002 (1.4.2005)
EN 60061-2:1993/A26:2002 Przypis Termin minat
IEC 60061-2:1969/A26:2002 (1.6.2005)
EN 60061-2:1993/A27:2002 Przypis Termin minat
IEC 60061-2:1969/A27:2002 (1.11.2005)
EN 60061-2:1993/A28:2003 Przypis Termin minat
[EC 60061-2:1969/A28:2003 (1.6.2000)
EN 60061-2:1993/A29:2003 Przypis Termin minat

[EC 60061-2:1969/A29:2003

(1.10.2006)
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EN 60061-2:1993/A30:2003 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-2:1969/A30:2003 (1.12.2006)
EN 60061-2:1993/A31:2004 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-2:1969/A31:2004 (1.9.2007)
EN 60061-2:1993/A32:2005 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-2:1969/A32:2004 (1.12.2007)
EN 60061-2:1993/A33:2005 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-2:1969/A33:2005 (1.10.2008)
EN 60061-2:1993/A34:2006 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-2:1969/A34:2006 (1.9.2009)
EN 60061-2:1993/A35:2007 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-2:1969/A35:2006 (1.3.2010)
EN 60061-2:1993/A36:2007 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-2:1969/A36:2007 (1.5.2010)
EN 60061-2:1993/A37:2008 Przypis 3 Termin minat
[EC 60061-2:1969/A37:2008 (1.8.2011)
EN 60061-2:1993/A38:2009 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-2:1969/A38:2009 (1.6.2012)

Norma skladajaca si¢ z czesci EN 60061-1, -2, -3 i —4 ma szczegdlna strukture i dlatego wskazany termin ustania

wylacznie postanowien zmodyfikowanych poszczegdlnymi zmianami.

domniemania zgodnosci dotyczy

Cenelec

EN 60061-3:1993

Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamiennoSci i bezpieczeristwa -
Czg$¢ 3: Sprawdziany

IEC 60061-3:1969 (Zmodyfikowana) + IEC 60061-3M:1992 (Zmodyfikowana)

EN 60061-3:1993/A1:1995 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-3N:1994 (1.12.1995)
EN 60061-3:1993/A3:1995 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-3Q:1995 (1.9.1996)
EN 60061-3:1993/A2:1995 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-3P:1994 (1.9.1996)
EN 60061-3:1993/A4:1996 Przypis 3 Termin minat
[EC 60061-3R:1996 (1.12.1996)
EN 60061-3:1993/A5:1996 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-35:1996 (1.4.1997)
EN 60061-3:1993/A6:1996 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-3T:1996 (1.7.1997)
EN 60061-3:1993/A7:1997 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-3U:1997 (1.2.1998)
EN 60061-3:1993/A20:1998 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-3:1969/A20:1998 (1.4.2005)
EN 60061-3:1993/A21:1999 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-3:1969/A21:1999 (1.4.2006)
EN 60061-3:1993/A22:1999 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-3:1969/A22:1999 (1.8.2006)
EN 60061-3:1993/A23:2000 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-3:1969/A23:2000 (1.8.2007)
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EN 60061-3:1993/A25:2001 Przypis Termin minat
[EC 60061-3:1969/A25:2001 (1.3.2004)
EN 60061-3:1993/A24:2001 Przypis Termin minat
[EC 60061-3:1969/A24:2001 (1.3.2004)
EN 60061-3:1993/A26:2001 Przypis Termin minat
IEC 60061-3:1969/A26:2001 (1.11.2004)
EN 60061-3:1993/A27:2002 Przypis Termin minat
[EC 60061-3:1969/A27:2002 (1.4.2005)
EN 60061-3:1993/A28:2002 Przypis Termin minat
[EC 60061-3:1969/A28:2002 (1.6.2005)
EN 60061-3:1993/A29:2002 Przypis Termin minat
IEC 60061-3:1969/A29:2002 (1.11.2005)
EN 60061-3:1993/A30:2003 Przypis Termin minat
IEC 60061-3:1969/A30:2003 (1.6.2000)
EN 60061-3:1993/A31:2003 Przypis Termin minat
IEC 60061-3:1969/A31:2003 (1.10.2006)
EN 60061-3:1993/A32:2003 Przypis Termin minat
IEC 60061-3:1969/A32:2003 (1.12.2006)
EN 60061-3:1993/A33:2004 Przypis Termin minat
[EC 60061-3:1969/A33:2004 (1.9.2007)
EN 60061-3:1993/A34:2005 Przypis Termin minat
[EC 60061-3:1969/A34:2004 (1.12.2007)
EN 60061-3:1993/A35:2005 Przypis Termin minat
IEC 60061-3:1969/A35:2005 (1.11.2008)
EN 60061-3:1993/A36:2006 Przypis Termin minat
IEC 60061-3:1969/A36:2006 (1.9.2009)
EN 60061-3:1993/A37:2007 Przypis Termin minat
IEC 60061-3:1969/A37:2006 (1.3.2010)
EN 60061-3:1993/A38:2007 Przypis Termin minat
IEC 60061-3:1969/A38:2007 (1.5.2010)
EN 60061-3:1993/A39:2009 Przypis Termin minat
[EC 60061-3:1969/A39:2009 (1.6.2012)
EN 60061-3:1993/A40:2009 Przypis 1.9.2012
IEC 60061-3:1969/A40:2009

EN 60061-3:1993/A42:2010 Przypis 1.10.2013
[EC 60061-3:1969/A42:2010

EN 60061-3:1993/A41:2010 Przypis 1.10.2013
[EC 60061-3:1969/A41:2010

EN 60061-3:1993/A44:2011 Przypis 29.10.2014
IEC 60061-3:1969/A44:2011

EN 60061-3:1993/A43:2011 Przypis 29.10.2014
IEC 60061-3:1969/A43:2011

EN 60061-3:1993/A45:2012 Przypis 24.1.2015

[EC 60061-3:1969/A45:2011
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Norma skladajaca si¢ z czgsci EN 60061-1, -2, -3 1 —4 ma szczegélng strukture i dlatego wskazany termin ustania domniemania zgodnosci dotyczy
wylacznie postanowient zmodyfikowanych poszczegblnymi zmianami.

Cenelec

EN 60061-4:1992

Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamiennosci i bezpieczenstwa -
Czg$¢ 4: Wskazéwki i informacje ogdlne

IEC 60061-4:1990 (Zmodyfikowana)

EN 60061-4:1992/A1:1995 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-4A:1992 + IEC 60061-4B:1994 (1.9.1996)
EN 60061-4:1992/A3:1995 Przypis 3 Termin minat
[EC 60061-4D:1995 (1.9.1996)
EN 60061-4:1992/A2:1995 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-4C:1994 (1.9.1996)
EN 60061-4:1992/A5:1998 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-4:1990/A5:1998 (1.4.2005)
EN 60061-4:1992/A6:2000 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-4:1990/A6:2000 (1.8.2007)
EN 60061-4:1992/A7:2001 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-4:1990/A7:2001 (1.11.2004)
EN 60061-4:1992/A8:2003 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-4:1990/A8:2003 (1.6.2006)
EN 60061-4:1992/A9:2005 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-4:1990/A9:2004 (1.12.2007)
EN 60061-4:1992/A10:2006 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-4:1990/A10:2006 (1.9.2009)
EN 60061-4:1992/A11:2007 Przypis 3 Termin minat
IEC 60061-4:1990/A11:2007 (1.11.2010)
EN 60061-4:1992/A12:2009 Przypis 3 1.9.2012
IEC 60061-4:1990/A12:2009

EN 60061-4:1992/A13:2011 Przypis 3 5.10.2013
IEC 60061-4:1990/A13:2011

EN 60061-4:1992/A14:2011 Przypis 3 26.9.2014

IEC 60061-4:1990/A14:2011

Norma skladajaca si¢ z czgSci EN 60061-1, -2, -3 i —4 ma szczegdlng strukture i dlatego wskazany termin ustania domniemania zgodnosci dotyczy
wylacznie postanowien zmodyfikowanych poszczegdlnymi zmianami.

Cenelec

EN 60065:2002

EN 60065:1998

Termin mingt

Elektroniczne urzadzenia foniczne, wizyjne i podobne - Wymagania bezpieczeristwa Przypis 2.1 (1.3.2007)

IEC 60065:2001 (Zmodyfikowana)

EN 60065:2002/A1:2006 Przypis 3 Termin minat

IEC 60065:2001/A1:2005 (Zmodyfikowana) (1.12.2008)

EN 60065:2002/A11:2008 Przypis 3 Termin minat
(1.7.2010)

EN 60065:2002/A2:2010 Przypis 3 1.10.2013

[EC 60065:2001/A2:2010 (Zmodyfikowana)

EN 60065:2002/A12:2011 Przypis 3 24.1.2013

EN 60065:2002/AC:2006
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EN 60065:2002/AC:2007

Cenelec EN 60110-1:1998 HD 207 S1:1977 Termin minat
Kondensatory energetyczne do indukcyjnych instalacji grzewczych - Czg$é 1: Wyma- Przypis 2.1 (1.5.2001)
gania ogolne
IEC 60110-1:1998

Cenelec EN 60127-1:2006 EN 60127-1:1991 Termin minat
Bezpieczniki topikowe miniaturowe — Cze$¢ 1: Definicje dotyczgce bezpiecznikow + A1:1999 (1.7.2009)
topikowych miniaturowych oraz ogélne wymagania dotyczace wkladek topikowych + A2:2003
miniaturowych Przypis 2.1
IEC 60127-1:2006
EN 60127-1:2006/A1:2011 Przypis 3 25.5.2014
[EC 60127-1:2006/A1:2011

Cenelec EN 60127-2:2003 EN 60127-2:1991 Termin minat
Bezpieczniki topikowe miniaturowe - Cze$¢ 2: Wkiadki topikowe zamkniete + A1:1995 (1.3.2000)
IEC 60127-2:2003 + A2:2000

Przypis 2.1
EN 60127-2:2003/A1:2003 Przypis 3 Termin minat
[EC 60127-2:2003/A1:2003 (1.10.2006)
EN 60127-2:2003/A2:2010 Przypis 3 1.7.2013
[EC 60127-2:2003/A2:2010

Cenelec EN 60127-3:1996 EN 60127-3:1991 Termin minat
Bezpieczniki miniaturowe - Cz¢§¢ 3: Subminiaturowe wkladki topikowe Przypis 2.1 (1.12.1996)
IEC 60127-3:1988 + A1:1991
EN 60127-3:1996/A2:2003 Przypis 3 Termin minat
IEC 60127-3:1988/A2:2002 (1.2.20006)
EN 60127-3:1996/AC:1996

Cenelec EN 60127-4:2005 EN 60127-4:1996 Termin minat
Bezpieczniki topikowe miniaturowe - Cze$¢ 4: Wkladki topikowe modutowe uniwer- + A1:2002 (1.3.2008)
salne (UMF) + A2:2003
IEC 60127-4:2005 Przypis 2.1
EN 60127-4:2005/A1:2009 Przypis 3 Termin minat
IEC 60127-4:2005/A1:2008 (1.2.2012)

Cenelec EN 60127-6:1994
Bezpieczniki topikowe miniaturowe - Cze$¢ 6: Podstawy zespolone do wkladek topi-
kowych miniaturowych
IEC 60127-6:1994
EN 60127-6:1994/A1:1996 Przypis 3 Termin minat
[EC 60127-6:1994/A1:1996 (1.12.1996)
EN 60127-6:1994/A2:2003 Przypis 3 Termin minat
[EC 60127-6:1994/A2:2002 (1.2.20006)

Cenelec EN 60143-2:1994
Kondensatory energetyczne do szeregowej kompensacji mocy biernej - Czg$¢ 2: Urza-
dzenia zabezpieczajace szeregowe baterie kondensatoréw
IEC 60143-2:1994

Cenelec | EN 60155:1995
Zaplonniki tlace do $wietlowek
IEC 60155:1993
EN 60155:1995/A1:1995 Przypis 3 Termin minat
IEC 60155:1993/A1:1995 (1.9.1996)
EN 60155:1995/A2:2007 Przypis 3 Termin minat

[EC 60155:1993/A2:2006

(1.12.2009)
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Cenelec

EN 60204-1:2006

Bezpieczefistwo maszyn - Wyposazenie elektryczne maszyn - Cze$¢ 1: Wymagania
ogdlne

IEC 60204-1:2005 (Zmodyfikowana)

EN 60204-1:1997
Przypis 2.1

Termin minat
(1.6.2009)

EN 60204-1:2006/A1:2009
IEC 60204-1:2005/A1:2008

Przypis 3

Termin minat
(1.2.2012)

EN 60204-1:2006/AC:2010

Cenelec

EN 60215:1989
Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa radiowych urzadzen nadawczych
IEC 60215:1987

EN 60215:1989/A1:1992
IEC 60215:1987/A1:1990

Przypis 3

Termin minat
(1.6.1993)

EN 60215:1989/A2:1994
IEC 60215:1987/A2:1993

Przypis 3

Termin minat
(15.7.1995)

Cenelec

EN 60228:2005
Zyly przewodow i kabli
IEC 60228:2004

EN 60228:2005/AC:2005

Cenelec

EN 60238:2004
Oprawki lampowe z gwintem Edisona
IEC 60238:2004

EN 60238:1998
+ A1:1999
+ A2:2002
Przypis 2.1

Termin minat
(1.10.2007)

EN 60238:2004/A1:2008
IEC 60238:2004/A1:2008

Przypis 3

Termin mingt
(1.8.2011)

EN 60238:2004/A2:2011
IEC 60238:2004/A2:2011

Przypis 3

30.3.2014

EN 60238:2004/AC:2005

Cenelec

EN 60252-1:2001

Kondensatory silnikowe pradu przemiennego - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne - Wiasci-
wosci, badania i wartoSci znamionowe - Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa -
Wytyczne dotyczgce instalowania i uzytkowania

IEC 60252-1:2001

EN 60252:1994
Przypis 2.1

Termin minat
(1.10.2004)

Cenelec

EN 60252-1:2011

Kondensatory silnikowe pradu przemiennego - Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne - Wlasci-
wosci, badania i wartoci znamionowe - Wymagania dotyczace bezpieczefistwa -
Wytyczne dotyczace instalowania i uzytkowania

IEC 60252-1:2010

EN 60252-1:2001
Przypis 2.1

2.1.2014

Cenelec

EN 60252-2:2003

Kondensatory silnikowe pradu przemiennego - Cze$¢ 2: Kondensatory rozruchowe
silnika

IEC 60252-2:2003

Cenelec

EN 60252-2:2011

Kondensatory silnikowe pradu przemiennego - Czg¢$¢ 2: Kondensatory rozruchowe
silnika

IEC 60252-2:2010

EN 60252-2:2003
Przypis 2.1

19.1.2014

Cenelec

EN 60255-5:2001

Przekazniki energoelektryczne - Czg$¢ 5: Koordynacja izolacji przekaznikéw pomiaro-
wych i urzadzen zabezpieczeniowych - Wymagania i badania

IEC 60255-5:2000

Cenelec

EN 60255-27:2005

Przekazniki pomiarowe i urzadzenia zabezpieczeniowe - Cz¢§¢ 27: Wymagania bezpie-
czenstwa wyrobu

IEC 60255-27:2005
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Cenelec EN 60269-1:2007 EN 60269-1:1998 Termin minat
Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe - Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne + A1:2005 (1.3.2010)
IEC 60269-1:2006 + EN 60269-2:1995
+ A1:1998
+ A2:2002
+ EN 60269-3:1995
+ A1:2003
Przypis 2.1
EN 60269-1:2007/A1:2009 Przypis 3 Termin minat
[EC 60269-1:2006/A1:2009 (1.7.2012)
Cenelec EN 60269-4:2007 EN 60269-4:1996 Termin minat
Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe — Cze$¢ 4: Wymagania dodatkowe dotyczace + A1:1997 (1.3.2010)
wkladek topikowych do zabezpieczania przyrzadéw poélprzewodnikowych + A2:2003
IEC 60269-4:2006 +EN 60269-4-1:2002
Przypis 2.1
Cenelec EN 60269-4:2009 EN 60269-4:2007 1.9.2012
Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe - Cze$¢ 4: Wymagania dodatkowe dotyczace Przypis 2.1
wkladek topikowych do zabezpieczania przyrzadow pétprzewodnikowych
IEC 60269-4:2009
Cenelec EN 60269-6:2011
Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe - Cze$¢ 6: Wymagania dodatkowe dotyczace
wkladek topikowych do zabezpieczania fotowoltaicznych systeméw energetycznych
IEC 60269-6:2010
Cenelec EN 60309-1:1999 EN 60309-1:1997 Termin mingt
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych - Czg$¢ 1: Wymagania Przypis 2.1 (1.4.2002)
og6lne
IEC 60309-1:1999
EN 60309-1:1999/A1:2007 Przypis 3 Termin minat
IEC 60309-1:1999/A1:2005 (Zmodyfikowana) (1.11.2009)
Cenelec EN 60309-2:1999 EN 60309-2:1998 Termin minat
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych - Czgs¢ 2: Wymagania Przypis 2.1 (1.5.2002)
dotyczace zamiennosci wyrobéw z zestykami tulejkowo-kotkowymi
IEC 60309-2:1999
EN 60309-2:1999/A1:2007 Przypis 3 Termin minat
[EC 60309-2:1999/A1:2005 (Zmodyfikowana) (1.11.2009)
EN 60309-2:1999/A2:2012 Przypis 3 19.4.2015
IEC 60309-2:1999/A2:2012
Cenelec | EN 60309-4:2007
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych - Cze$¢ 4: Gniazda wtycz-
kowe stale i przenosne z lacznikiem, z blokada i bez blokady
[EC 60309-4:2006 (Zmodyfikowana)
EN 60309-4:2007/A1:2012 Przypis 3 19.4.2015
IEC 60309-4:2006/A1:2012
Cenelec EN 60320-1:2001 EN 60320-1:1996 Termin minat
Wtyki i nasadki do uzytku domowego i podobnego - Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne + A1:1996 (1.7.2004)
IEC 60320-1:2001 + A2:1998
Przypis 2.1
EN 60320-1:2001/A1:2007 Przypis 3 Termin minat
IEC 60320-1:2001/A1:2007 (1.10.2010)
Cenelec EN 60320-2-1:2000 EN 60320-2-1:1987 Termin mingt
Nasadki i wtyki do uzytku domowego i podobnego - Cz¢§¢ 2-1: Nasadki i wtyki do Przypis 2.1 (1.9.2003)
maszyn do szycia
IEC 60320-2-1:2000
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Cenelec EN 60320-2-2:1998 EN 60320-2-2:1991 Termin minat
Nasadki i wtyki do uzytku domowego i podobnego - Cze§¢ 2-2: Polaczenia wtykowo- Przypis 2.1 (1.7.2001)
nasadkowe do uzytku domowego i podobnego
IEC 60320-2-2:1998

Cenelec EN 60320-2-4:2006
Nasadki i wtyki do uzytku domowego i podobnych ogdlnych zastosowan - Cze$¢ 2-4:
Nasadki i wtyki o sprzeganiu zaleznym od cigzaru sprzgtu
[EC 60320-2-4:2005
EN 60320-2-4:2006/A1:2009 Przypis 3 1.11.2012
IEC 60320-2-4:2005/A1:2009

Cenelec EN 60332-1-1:2004 EN 50265-1:1998 Termin minat
Badania palnosci kabli i przewodow elektrycznych oraz $wiattowodowych - Czes¢ 1-1: Przypis 2.1 (1.9.2007)
Sprawdzanie odpornosci pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe
rozprzestrzenianie si¢ plomienia - Aparatura
[EC 60332-1-1:2004

Cenelec EN 60332-1-2:2004 EN 50265-2-1:1998 Termin minat
Badania palnosci kabli i przewodow elektrycznych oraz §wiattowodowych - Czes¢ 1-2: Przypis 2.1 (1.9.2007)
Sprawdzanie odpornosci pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe
rozprzestrzenianie si¢ plomienia - Metoda badania palnikiem z plomieniem mieszan-
kowym 1 kW
IEC 60332-1-2:2004

Cenelec EN 60332-1-3:2004
Badania palnosci kabli i przewodow elektrycznych oraz §wiattowodowych - Czes¢ 1-3:
Sprawdzanie odpornosci pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe
rozprzestrzenianie si¢ plomienia - Metoda badania za pomoca obserwacji spadajacych
rozzarzonych czgstek materiatu
IEC 60332-1-3:2004

Cenelec EN 60332-2-1:2004 EN 50265-1:1998 Termin minat
Badania palnosci kabli i przewoddéw elektrycznych oraz §wiattowodowych - Czesé 2-1: Przypis 2.1 (1.9.2007)
Sprawdzanie odpornosci pojedynczego cienkiego izolowanego przewodu lub kabla na
pionowe rozprzestrzenianie si¢ plomienia - Aparatura
IEC 60332-2-1:2004

Cenelec EN 60332-2-2:2004 EN 50265-2-2:1998 Termin minat
Badania palnosci kabli i przewodow elektrycznych oraz $wiattowodowych - Czes¢ 2-2: Przypis 2.1 (1.9.2007)
Sprawdzanie odpornosci pojedynczego cienkiego izolowanego przewodu lub kabla na
pionowe rozprzestrzenianie si¢ plomienia - Metoda z uzyciem plomienia dyfuzyjnego
IEC 60332-2-2:2004

Cenelec EN 60332-3-10:2009 EN 50266-1:2001 Termin minat
Badania palnosci kabli i przewodéw elektrycznych oraz $wiattowodowych - Czgs¢ 3- Przypis 2.1 (1.8.2012)
10: Sprawdzenie odpornoéci na pionowe rozprzestrzenianie si¢ plomienia wzdluz
pionowo zamontowanych wigzek kabli lub przewodéw - Aparatura
IEC 60332-3-10:2000 + A1:2008

Cenelec EN 60332-3-21:2009 EN 50266-2-1:2001 Termin minat
Badania palnosci kabli i przewodéw elektrycznych oraz $wiattowodowych - Czes¢ 3- Przypis 2.1 (1.8.2012)
21: Sprawdzenie odporno$ci na pionowe rozprzestrzenianie si¢ plomienia wzdluz
pionowo zamontowanych wiazek kabli lub przewodéw - Kategoria A F[R
IEC 60332-3-21:2000 (Zmodyfikowana)

Cenelec EN 60332-3-22:2009 EN 50266-2-2:2001 Termin minat
Badania palno$ci kabli i przewodéw elektrycznych oraz $wiattowodowych - Czesé 3- Przypis 2.1 (1.8.2012)
22: Sprawdzenie odpornosci na pionowe rozprzestrzenianie si¢ plomienia wzdluz
pionowo zamontowanych wigzek kabli lub przewodéw - Kategoria A
IEC 60332-3-22:2000 + A1:2008

Cenelec EN 60332-3-23:2009 EN 50266-2-3:2001 Termin minat
Badania palnosci kabli i przewodéw elektrycznych oraz $wiattowodowych - Czes¢ 3- Przypis 2.1 (1.8.2012)
23: Sprawdzenie odporno$ci na pionowe rozprzestrzenianie si¢ plomienia wzdluz
pionowo zamontowanych wiazek kabli lub przewodéw - Kategoria B
IEC 60332-3-23:2000 + A1:2008

Cenelec EN 60332-3-24:2009 EN 50266-2-4:2001 Termin minat
Badania palnosci kabli i przewodéw elektrycznych oraz $wiattowodowych - Cze§é 3- Przypis 2.1 (1.8.2012)
24: Sprawdzenie odpornosci na pionowe rozprzestrzenianie si¢ plomienia wzdluz
pionowo zamontowanych wiazek kabli lub przewodéw - Kategoria C
IEC 60332-3-24:2000 + A1:2008
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Cenelec EN 60332-3-25:2009 EN 50266-2-5:2001 Termin minat
Badania palnosci kabli i przewodéw elektrycznych oraz $wiattowodowych - Czgs¢ 3- Przypis 2.1 (1.8.2012)
25: Sprawdzenie odpornoéci na pionowe rozprzestrzenianie si¢ plomienia wzdluz
pionowo zamontowanych wiazek kabli lub przewodéw - Kategoria D
IEC 60332-3-25:2000 + A1:2008
Cenelec EN 60335-1:1994 EN 60335-1:1988 Termin minat
Bezpieczefistwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego i podobnego - Czg§¢ + A2:1988 (1.9.2007)
1: Wymagania ogdlne + A5:1989
[EC 60335-1:1991 (Zmodyfikowana) + A6:1989
+ A51:1991
+ A52:1992
+ A53:1992
+ A54:1992
+ A55:1993
+ A56:1995
Przypis 2.1
EN 60335-1:1994/A11:1995 Przypis 3 Termin minat
(1.10.2010)
EN 60335-1:1994/A12:1996 Przypis 3 Termin minat
(1.4.1999)
EN 60335-1:1994/A1:1996 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-1:1991/A1:1994 (Zmodyfikowana) (1.4.1999)
EN 60335-1:1994/A13:1998 Przypis 3 Termin minat
(1.12.2000)
EN 60335-1:1994/A14:1998 Przypis 3 Termin minat
(1.7.2001)
EN 60335-1:1994/A15:2000 Przypis 3 Termin minat
(1.7.2001)
EN 60335-1:1994/A2:2000 Przypis 3 Termin minat
[EC 60335-1:1991/A2:1999 (1.8.2007)
EN 60335-1:1994/A16:2001 Przypis 3 Termin minat
(1.8.2007)
EN 60335-1:1994/A2:2000/AC:2004
EN 60335-1:1994/AC:1995
EN 60335-1:1994/AC:2009
EN 60335-1:1994/AC:1994
Cenelec EN 60335-1:2002 EN 60335-1:1994 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczenistwo uzytkowania - ze zmianami (1.9.2007)
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne Przypis 2.1
[EC 60335-1:2001 (Zmodyfikowana)
EN 60335-1:2002/A11:2004 Przypis 3 Termin minat
(1.10.2006)
EN 60335-1:2002/A1:2004 Przypis 3 Termin minat
[EC 60335-1:2001/A1:2004 (1.10.2007)
EN 60335-1:2002/A12:2006 Przypis 3 Termin minat
(1.10.2007)
EN 60335-1:2002/A2:2006 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-1:2001/A2:2006 (1.7.2009)
EN 60335-1:2002/A13:2008 Przypis 3 Termin minat
(1.7.2009)
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EN 60335-1:2002/A14:2010 Przypis 3 1.5.2013
EN 60335-1:2002/A15:2011 Przypis 3 2.5.2014
EN 60335-1:2002/A12:2006/AC:2007
EN 60335-1:2002/AC:2010
EN 60335-1:2002/A1:2004/AC:2007
EN 60335-1:2002/AC:2009

Cenelec EN 60335-1:2012 EN 60335-1:2002 21.11.2014
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - ze zmianami
Cze$¢ 1: Wymagania og6lne Przypis 2.1
IEC 60335-1:2010 (Zmodyfikowana)

Cenelec EN 60335-2-2:2003 EN 60335-2-2:1995 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - Przypis 2.1 (1.3.2006)
Czg$¢ 2-2: Wymagania szczegblowe dotyczace odkurzaczy i urzadzen czyszczacych
zasysajacych wode
IEC 60335-2-2:2002 (Zmodyfikowana)
EN 60335-2-2:2003/A1:2004 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-2:2002/A1:2004 (1.9.2007)
EN 60335-2-2:2003/A2:2006 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-2:2002/A2:2006 (Zmodyfikowana) (1.10.2009)
EN 60335-2-2:2003/A11:2010 Przypis 3 14.4.2013
EN 60335-2-2:2003/A11:2010/AC:2012

Cenelec EN 60335-2-2:2010 EN 60335-2-2:2003 1.2.2015
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - ze zmianami
Czg$¢ 2-2: Wymagania szczegdlowe dotyczace odkurzaczy i sprzetu czyszczacego Przypis 2.1
zasysajacego wode
IEC 60335-2-2:2009

Cenelec EN 60335-2-3:2002 EN 60335-2-3:1995 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - + A1:1999 (1.10.2005)
Czg$¢ 2-3: Wymagania szczegblowe dotyczace zelazek elektrycznych + A2:2000
IEC 60335-2-3:2002 Przypis 2.1
EN 60335-2-3:2002/A1:2005 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-3:2002/A1:2004 (1.4.2008)
EN 60335-2-3:2002/A2:2008 Przypis 3 1.5.2013
IEC 60335-2-3:2002/A2:2008
EN 60335-2-3:2002/A11:2010 Przypis 3 14.4.2013
EN 60335-2-3:2002/A11:2010/AC:2012

Cenelec EN 60335-2-4:2002 EN 60335-2-4:1995 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - + A1:1997 (1.8.2007)
Czg$¢ 2-4: Wymagania szczegOlowe dotyczgce wirdwek do bielizny Przypis 2.1
IEC 60335-2-4:2002
EN 60335-2-4:2002/A1:2004 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-4:2002/A1:2004 (1.3.2007)
EN 60335-2-4:2002/A2:2006 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-4:2002/A2:2006 (1.4.2009)
EN 60335-2-4:2002/AC:2006
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Cenelec EN 60335-2-4:2010 EN 60335-2-4:2002 1.11.2014
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - ze zmianami
Cze$¢ 2-4: Wymagania szczegélowe dotyczace wirdwek do bielizny Przypis 2.1
IEC 60335-2-4:2008 (Zmodyfikowana)
Cenelec EN 60335-2-5:2003 EN 60335-2-5:1995 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - + A1:1999 (1.3.2006)
Czg$¢ 2-5: Wymagania szczeg6ltowe dotyczace zmywarek do naczyn + A2:2000
IEC 60335-2-5:2002 (Zmodyfikowana) Przypis 2.1
EN 60335-2-5:2003/A1:2005 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-5:2002/A1:2005 (1.2.2008)
EN 60335-2-5:2003/A2:2008 Przypis 3 1.8.2013
[EC 60335-2-5:2002/A2:2008
EN 60335-2-5:2003/A11:2009 Przypis 3 Termin minat
(1.11.2011)
Cenelec EN 60335-2-6:2003 EN 60335-2-6:1999 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - + A1:2001 (1.3.2006)
Czg$¢ 2-6: Wymagania szczegdlowe dotyczace stacjonarnych kuchni, ptyt kuchennych, Przypis 2.1
piekarnikéw i podobnych urzadzen
[EC 60335-2-6:2002 (Zmodyfikowana)
EN 60335-2-6:2003/A1:2005 Przypis 3 Termin minat
[EC 60335-2-6:2002/A1:2004 (1.12.2007)
EN 60335-2-6:2003/A2:2008 Przypis 3 1.5.2013
[EC 60335-2-6:2002/A2:2008
EN 60335-2-6:2003/A11:2010 Przypis 3 14.4.2013
EN 60335-2-6:2003/AC:2007
EN 60335-2-6:2003/A11:2010/AC:2012
Cenelec EN 60335-2-7:2003 EN 60335-2-7:2001 Termin mingt
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - Przypis 2.1 (1.8.2007)
Czg$¢ 2-7: Wymagania szczeg6towe dotyczace pralek
IEC 60335-2-7:2002 (Zmodyfikowana)
EN 60335-2-7:2003/A1:2004 Przypis 3 Termin minat
[EC 60335-2-7:2002/A1:2004 (1.8.2007)
EN 60335-2-7:2003/A2:2006 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-7:2002/A2:2006 (1.4.2009)
EN 60335-2-7:2003/A11:2010 Przypis 3 1442013
EN 60335-2-7:2003/A11:2010/AC:2012
EN 60335-2-7:2003/AC:2003
Cenelec EN 60335-2-7:2010 EN 60335-2-7:2003 1.11.2014
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - ze zmianami
Czg$¢ 2-7: Wymagania szczeg6towe dotyczace pralek Przypis 2.1
[EC 60335-2-7:2008 (Zmodyfikowana)
Cenelec EN 60335-2-8:2003 EN 60335-2-8:1995 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - + A1:2001 (1.3.2006)
Czg$¢ 2-8: Wymagania szczeg6towe dotyczace golarek, maszynek do strzyzenia Przypis 2.1
wloséw i podobnych urzadzen
IEC 60335-2-8:2002 (Zmodyfikowana)
EN 60335-2-8:2003/A1:2005 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-8:2002/A1:2005 (1.9.2008)
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EN 60335-2-8:2003/A2:2008 Przypis 3 1.8.2013
IEC 60335-2-8:2002/A2:2008
Cenelec EN 60335-2-9:2003 EN 60335-2-9:1995 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - + A1:1998 (1.3.2006)
Cze$¢ 2-9: Wymagania szczegdlowe dotyczgce opiekaczy i podobnych przenosnych + A2:2000
urzgdzen + A11:2000
IEC 60335-2-9:2002 (Zmodyfikowana) + A12:2002
+ A13:2002
Przypis 2.1
EN 60335-2-9:2003/A1:2004 Przypis 3 Termin minat
[EC 60335-2-9:2002/A1:2004 (1.3.2007)
EN 60335-2-9:2003/A2:2006 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-9:2002/A2:2006 (1.4.2009)
EN 60335-2-9:2003/A12:2007 Przypis 3 Termin minat
(1.10.2010)
EN 60335-2-9:2003/A13:2010 Przypis 3 1.10.2013
EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2011
EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2012

EN 60335-2-9:2003 obejmuje cele dyrektywy 2006/95/ WE w zakresie bezpieczefistwa wylacznie, gdy jest rozpatrywana z uwzglednieniem Opinii
Komisji 2000/C 104/07.

Cenelec EN 60335-2-10:2003 EN 60335-2-10:1995 Termin minat
Elektryczny sprzgt do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - Przypis 2.1 (1.4.2006)
Czg§¢ 2-10: Wymagania szczegétowe dotyczace urzadzen do pielegnacji podtdg i urzg-
dzert do czyszczenia na mokro

IEC 60335-2-10:2002

EN 60335-2-10:2003/A1:2008 Przypis 3 1.5.2013
IEC 60335-2-10:2002/A1:2008

Cenelec EN 60335-2-11:2003 EN 60335-2-11:2001 Termin mingt
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - + A1:2001 (1.8.2007)
Czg§¢ 2-11: Wymagania szczeg6towe dotyczace suszarek bebnowych + A11:2002
IEC 60335-2-11:2002 (Zmodyfikowana) Przypis 2.1
EN 60335-2-11:2003/A1:2004 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-11:2002/A1:2003 (1.8.2007)
EN 60335-2-11:2003/A2:2006 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-11:2002/A2:2006 (1.5.2009)
EN 60335-2-11:2003/A11:2008 Przypis 3 Termin minat

(1.7.2011)

EN 60335-2-11:2003/AC:2003

Cenelec EN 60335-2-11:2010 EN 60335-2-11:2003 1.4.2015
Elektryczny sprzgt do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - ze zmianami
Czg§¢ 2-11: Wymagania szczeg6towe dotyczace suszarek bebnowych Przypis 2.1

IEC 60335-2-11:2008 (Zmodyfikowana)

Cenelec EN 60335-2-12:2003 EN 60335-2-12:1995 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczenstwo uzytkowania Przypis 2.1 (1.5.2006)
-Czg$¢ 2-12: Wymagania szczegétowe dotyczace tac grzejnych i podobnych urzadzen
IEC 60335-2-12:2002

EN 60335-2-12:2003/A1:2008 Przypis 3 1.5.2013
IEC 60335-2-12:2002/A1:2008
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Cenelec EN 60335-2-13:2003 EN 60335-2-13:1995 Termin minat

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - + A2:1998 (1.4.2006)
Czg$¢ 2-13: Wymagania szczegétowe dotyczace frytkownic, patelni i podobnych urzg- Przypis 2.1

dzen

[EC 60335-2-13:2002 (Zmodyfikowana)

EN 60335-2-13:2003/A1:2004 Przypis 3 Termin minat
[EC 60335-2-13:2002/A1:2004 (1.7.2007)
EN 60335-2-13:2003/A2:2008 Przypis 3 Termin minat

[EC 60335-2-13:2002/A2:2008 (1.3.2011)

Cenelec EN 60335-2-13:2010 EN 60335-2-13:2003 1.2.2015
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego — Bezpieczenstwo uzytkowania ze zmianami
— Czg§¢ 2-13: Wymagania szczegélowe dotyczace frytownic, patelni i podobnego Przypis 2.1
sprzetu
IEC 60335-2-13:2009

Cenelec EN 60335-2-14:2006 EN 60335-2-14:2003 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - Przypis 2.1 (1.7.2009)
Czg$¢ 2-14: Wymagania szczegélowe dotyczace maszyn kuchennych
[EC 60335-2-14:2006 (Zmodyfikowana)
EN 60335-2-14:2006/A1:2008 Przypis 3 1.8.2013
[EC 60335-2-14:2006/A1:2008
EN 60335-2-14:2006/A11:2012 Przypis 3 23.1.2015
EN 60335-2-14:2006/AC:2007

Cenelec EN 60335-2-15:2002 EN 60335-2-15:1996 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - + A1:1999 (1.7.2007)
Czes$¢ 2-15: Wymagania szczegélowe dotyczace urzadzen do ogrzewania cieczy + A2:2000
IEC 60335-2-15:2002 Przypis 2.1
EN 60335-2-15:2002/A1:2005 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-15:2002/A1:2005 (1.9.2008)
EN 60335-2-15:2002/A2:2008 Przypis 3 1.8.2013
[EC 60335-2-15:2002/A2:2008
EN 60335-2-15:2002/A11:2012 Przypis 3 23.1.2015
EN 60335-2-15:2002/AC:2006

Cenelec EN 60335-2-16:2003 EN 60335-2-16:1996 Termin minat
Elektrycznych sprzet do uzytku domowego i podobnego - Czg$¢ 2-16: Wymagania Przypis 2.1 (1.7.2006)
szczegblowe dotyczace miynkéw podzlewozmywakowych
[EC 60335-2-16:2002 (Zmodyfikowana)
EN 60335-2-16:2003/A1:2008 Przypis 3 1.5.2013
[EC 60335-2-16:2002/A1:2008
EN 60335-2-16:2003/A2:2012 Przypis 3 18.10.2014
[EC 60335-2-16:2002/A2:2011

Cenelec EN 60335-2-17:2002 EN 60335-2-17:1999 Termin minat

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczenistwo uzytkowania - Przypis 2.1 (1.11.2005)
Cze§¢ 2-17: Wymagania szczeg6lowe dotyczace kocy, poduszek i podobnych gietkich

urzadzen grzejnych

IEC 60335-2-17:2002

EN 60335-2-17:2002/A1:2006 Przypis 3 Termin minat
[EC 60335-2-17:2002/A1:2006 (1.3.2009)
EN 60335-2-17:2002/A2:2009 Przypis 3 1.9.2013

IEC 60335-2-17:2002/A2:2008 (Zmodyfikowana)
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Cenelec EN 60335-2-21:2003 EN 60335-2-21:1999 Termin minat

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - + A1:2000 (1.3.2006)
Cze$¢ 2-21: Wymagania szczeg6ltowe dotyczgce akumulacyjnych ogrzewaczy wody + A11:2002
IEC 60335-2-21:2002 (Zmodyfikowana) + A12:2002

Przypis 2.1
EN 60335-2-21:2003/A1:2005 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-21:2002/A1:2004 (1.11.2007)
EN 60335-2-21:2003/A2:2008 Przypis 3 1.10.2013

[EC 60335-2-21:2002/A2:2008

EN 60335-2-21:2003/AC:2010

EN 60335-2-21:2003/AC:2007

Cenelec EN 60335-2-23:2003 EN 60335-2-23:1996 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczenistwo uzytkowania - + A1:2001 (1.5.2006)
Czgs$¢ 2-23: Wymagania szczegélowe dotyczace urzadzen do pielegnacji skéry lub Przypis 2.1
wloséw
IEC 60335-2-23:2003
EN 60335-2-23:2003/A1:2008 Przypis 3 1.5.2013
IEC 60335-2-23:2003/A1:2008
EN 60335-2-23:2003/A11:2010 Przypis 3 14.4.2013
EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012

Cenelec EN 60335-2-24:2003 EN 60335-2-24:2000 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczeristwo uzytkowania - + A11:2004 (1.8.2007)
Czgs$¢ 2-24: Wymagania szczegdlowe dotyczgce sprzetu chlodniczego, urzadzen do Przypis 2.1
wytwarzania lodéw i wytwornic lodu
IEC 60335-2-24:2002
EN 60335-2-24:2003/A11:2004 Przypis 3 Termin minat

(1.8.2007)

EN 60335-2-24:2003/A1:2005 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-24:2002/A1:2005 (1.3.2008)
EN 60335-2-24:2003/A2:2007 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-24:2002/A2:2007 (1.2.2010)
EN 60335-2-24:2003/A12:2009 Przypis 3 1.11.2012
EN 60335-2-24:2003/AC:2010

Cenelec EN 60335-2-24:2010 EN 60335-2-24:2003 1.3.2015
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego — Bezpieczefistwo uzytkowania ze zmianami
— Cze$¢ 2-24: Wymagania szczegdlowe dotyczgce sprzetu chlodniczego, urzadzen do Przypis 2.1
wytwarzania lodéw i wytwornic lodu
IEC 60335-2-24:2010

Cenelec EN 60335-2-25:2002 EN 60335-2-25:1996 Termin minat

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - + A1:2000 (1.10.2005)
Czg$¢ 2-25: Wymagania szczegdlowe dotyczace kuchenek mikrofalowych oraz kombi- Przypis 2.1

nowanych

IEC 60335-2-25:2002

EN 60335-2-25:2002/A1:2005 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-25:2002/A1:2005 (1.6.2008)

EN 60335-2-25:2002/A2:2006 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-25:2002/A2:2006 (1.7.2009)

EN 60335-2-25:2002/A11:2010 Przypis 3 1.10.2013

EN 60335-2-25:2002/A11:2010/AC:2012
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Cenelec EN 60335-2-25:2012 EN 60335-2-25:2002 28.11.2014

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczenistwo uzytkowania -
Cze$¢ 2-25: Wymagania szczegélowe dotyczace kuchenek mikrofalowych oraz
kuchenek mikrofalowych kombinowanych

IEC 60335-2-25:2010 (Zmodyfikowana)

ze zmianami
Przypis 2.1

Cenelec EN 60335-2-26:2003 EN 60335-2-26:1996 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - Przypis 2.1 (1.5.2006)
Cze$¢ 2-26: Wymagania szczegélowe dotyczace zegaréw
IEC 60335-2-26:2002
EN 60335-2-26:2003/A1:2008 Przypis 3 1.5.2013
[EC 60335-2-26:2002/A1:2008

Cenelec EN 60335-2-27:2003 EN 60335-2-27:1997 Termin minat

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - + A1:2000 (1.5.2006)
Cze§¢ 2-27: Wymagania szczegblowe dotyczace urzadzen do naswietlania skory Przypis 2.1

promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym

IEC 60335-2-27:2002

EN 60335-2-27:2003/A1:2008 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-27:2002/A1:2004 (Zmodyfikowana) (1.4.2009)
EN 60335-2-27:2003/A2:2008 Przypis 3 Termin minat

IEC 60335-2-27:2002/A2:2007 (Zmodyfikowana)

(1.10.2011)

EN 60335-2-27:1997 i EN 60335-2-27:2003 obejmuja cele dyrektywy 2006/95/WE w zakresie bezpieczefistwa wylacznie, gdy jest rozpatrywana
z uwzglednieniem Opinii Komisji 2004/C 275/03.

Cenelec EN 60335-2-27:2010 EN 60335-2-27:2003 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczenistwo uzytkowania - ze zmianami (1.10.2011)
Czg$¢ 2-27: Wymagania szczegétowe dotyczace urzadzen do na$wietlania skory Przypis 2.1
promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym
[EC 60335-2-27:2002 (Zmodyfikowana) + A1:2004 (Zmodyfikowana) + A2:2007
(Zmodyfikowana)
EN 60335-2-27:2010/AC:2010

Cenelec EN 60335-2-28:2003 EN 60335-2-28:1996 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - Przypis 2.1 (1.4.2006)
Czg$¢ 2-28: Wymagania szczegblowe dotyczace maszyn do szycia
[EC 60335-2-28:2002 (Zmodyfikowana)
EN 60335-2-28:2003/A1:2008 Przypis 3 1.5.2013
IEC 60335-2-28:2002/A1:2008

Cenelec EN 60335-2-29:2004 EN 60335-2-29:1996 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - + A11:1997 (1.6.2007)
Cze$é 2-29: Wymagania szczegélowe dotyczace fadowarek akumulatoréw Przypis 2.1
IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004
EN 60335-2-29:2004/A2:2010 Przypis 3 1.2.2015
[EC 60335-2-29:2002/A2:2009

Cenelec EN 60335-2-30:2003 EN 60335-2-30:1997 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - + A1:2000 (1.3.2006)
Czg$¢ 2-30: Wymagania szczegélowe dotyczace ogrzewaczy pomieszczen Przypis 2.1
IEC 60335-2-30:2002 (Zmodyfikowana)
EN 60335-2-30:2003/A1:2004 Przypis 3 Termin minat
[EC 60335-2-30:2002/A1:2004 (1.9.2007)
EN 60335-2-30:2003/A2:2007 Przypis 3 Termin minat
[EC 60335-2-30:2002/A2:2007 (1.5.2010)

Cenelec EN 60335-2-30:2009 EN 60335-2-30:2003 1.12.2014
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - ze zmianami
Czg$¢ 2-30: Wymagania szczegélowe dotyczace ogrzewaczy pomieszczen Przypis 2.1
IEC 60335-2-30:2009




C 245/30 Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej 14.8.2012
1 2 G) )
EN 60335-2-30:2009/A11:2012 Przypis 3 20.2.2015

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

Cenelec EN 60335-2-31:2003 EN 60335-2-31:1997 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczeristwo uzytkowania - + A1:1999 (1.5.2006)
Czg$¢ 2-31: Wymagania szczegblowe dotyczace okapéw nadkuchennych i innych Przypis 2.1
wyciagéw oparéw wydzielajacych si¢ podczas gotowania
IEC 60335-2-31:2002
EN 60335-2-31:2003/A1:2006 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-31:2002/A1:2006 (1.5.2009)
EN 60335-2-31:2003/A2:2009 Przypis 3 1.3.2014
IEC 60335-2-31:2002/A2:2008
EN 60335-2-31:2003/AC:2005

Cenelec EN 60335-2-32:2003 EN 60335-2-32:1995 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczenistwo uzytkowania - + A1:2000 (1.4.2006)
Czg$¢ 2-32: Wymagania szczeg6lowe dotyczace urzadzen do masazu Przypis 2.1
IEC 60335-2-32:2002
EN 60335-2-32:2003/A1:2008 Przypis 3 1.7.2013
IEC 60335-2-32:2002/A1:2008

Cenelec EN 60335-2-34:2002 EN 60335-2-34:2000 Termin minat
Elektryczny sprzgt do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczenistwo uzytkowania - + A11:2004 (1.12.2005)
Czg$¢ 2-34: Wymagania szczeg6towe dotyczace sprezarek z silnikiem Przypis 2.1
IEC 60335-2-34:2002
EN 60335-2-34:2002/A11:2004 Przypis 3 Termin minat

(1.12.2006)

EN 60335-2-34:2002/A1:2005 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-34:2002/A1:2004 (1.2.2008)
EN 60335-2-34:2002/A2:2009 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-34:2002/A2:2008 (1.12.2011)

Cenelec EN 60335-2-35:2002 EN 60335-2-35:1998 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - + A1:2000 (1.11.2005)
Czg$¢ 2-35: Wymagania szczegétowe dotyczace przeplywowych ogrzewaczy wody Przypis 2.1
IEC 60335-2-35:2002
EN 60335-2-35:2002/A1:2007 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-35:2002/A1:2006 (1.11.2009)
EN 60335-2-35:2002/A2:2011 Przypis 3 24.1.2014
IEC 60335-2-35:2002/A2:2009 (Zmodyfikowana)
EN 60335-2-35:2002/AC:2005

Cenelec EN 60335-2-36:2002 EN 60335-2-36:2000 Termin mingt

Elektryczne przyrzady do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo - Czgs¢ 2- Przypis 2.1 (1.12.2005)
36: Wymagania szczegblowe dotyczace elektrycznych trzonéw kuchennych, piekarni-

kéw, plyt kuchennych i plytek grzejnych dla zakladéw zbiorowego zywienia

IEC 60335-2-36:2002

EN 60335-2-36:2002/A1:2004 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-36:2002/A1:2004 (1.7.2007)

EN 60335-2-36:2002/A2:2008 Przypis 3 Termin minat

IEC 60335-2-36:2002/A2:2008

(1.3.2011)

EN 60335-2-36:2002/AC:2007
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Cenelec EN 60335-2-37:2002 EN 60335-2-37:2000 Termin minat
Elektryczne przyrzady do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo - Czgs¢ 2- Przypis 2.1 (1.12.2005)
37: Wymagania szczegélowe dotyczace elektrycznych frytkownic dla zakladéw zbio-
rowego zywienia
IEC 60335-2-37:2002
EN 60335-2-37:2002/A1:2008 Przypis 3 Termin minat

[EC 60335-2-37:2002/A1:2008

(1.3.2011)

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

Cenelec EN 60335-2-38:2003 EN 60335-2-38:2000 Termin mingt
Elektryczne przyrzady do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo - Czgs¢ 2- Przypis 2.1 (1.2.2006)
38: Wymagania szczegdtowe dotyczace elektrycznych grilli jedno- i dwuplytowych dla
zakladéw zbiorowego Zywienia
IEC 60335-2-38:2002
EN 60335-2-38:2003/A1:2008 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-38:2002/A1:2008 (1.3.2011)
EN 60335-2-38:2003/AC:2007

Cenelec EN 60335-2-39:2003 EN 60335-2-39:2000 Termin minat
Elektryczne przyrzady do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo - Czgs¢ 2- Przypis 2.1 (1.2.2006)
39: Wymagania szczegblowe dotyczace elektrycznych patelni dla zakladéw zbiorowego
zZywienia
IEC 60335-2-39:2002
EN 60335-2-39:2003/A1:2004 Przypis 3 Termin minat
[EC 60335-2-39:2002/A1:2004 (1.7.2007)
EN 60335-2-39:2003/A2:2008 Przypis 3 Termin minat
[EC 60335-2-39:2002/A2:2008 (1.7.2011)
EN 60335-2-39:2003/AC:2007

Cenelec EN 60335-2-40:2003 EN 60335-2-40:1997 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - + A1:2000 (1.3.2007)
Czg$¢ 2-40: Wymagania szczegGlowe dotyczace elektrycznych pomp ciepla, klimaty- + A11:2004
zatoréw i osuszaczy Przypis 2.1
IEC 60335-2-40:2002 (Zmodyfikowana)
EN 60335-2-40:2003/A11:2004 Przypis 3 Termin minat

(1.3.2007)
EN 60335-2-40:2003/A12:2005 Przypis 3 Termin minat
(1.11.2007)

EN 60335-2-40:2003/A1:2006 Przypis 3 Termin minat
[EC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Zmodyfikowana) (1.9.2008)
EN 60335-2-40:2003/A2:2009 Przypis 3 Termin minat
[EC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Zmodyfikowana) (1.3.2012)
EN 60335-2-40:2003/A13:2012 Przypis 3 11.7.2014
EN 60335-2-40:2003/AC:2006
EN 60335-2-40:2003/AC:2010

Cenelec EN 60335-2-41:2003 EN 60335-2-41:1996 Termin minat

Bezpieczefistwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego i podobnego - Czg§é + A1:2001 (1.5.2006)
2-41: Wymagania szczeg6towe dotyczace pomp Przypis 2.1

IEC 60335-2-41:2002

EN 60335-2-41:2003/A1:2004 Przypis 3 Termin minat
[EC 60335-2-41:2002/A1:2004 (1.3.2007)
EN 60335-2-41:2003/A2:2010 Przypis 3 1.2.2015

[EC 60335-2-41:2002/A2:2009
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Cenelec EN 60335-2-42:2003 EN 60335-2-42:2000 Termin mingt

Elektryczne przyrzady do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo - Czgs¢ 2-
42: Wymagania szczegétowe dotyczace elektrycznych piecow konwekcyjnych, urzg-
dzert do gotowania w parze i piecow konwekcyjnych parowych dla zakladéw zbioro-
wego zywienia

IEC 60335-2-42:2002

Przypis 2.1

(1.2.2006)

EN 60335-2-42:2003/A1:2008
IEC 60335-2-42:2002/A1:2008

Przypis 3

Termin minat
(1.7.2011)

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

Cenelec EN 60335-2-43:2003 EN 60335-2-43:1997 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - Przypis 2.1 (1.5.2006)
Czg§¢ 2-43: Wymagania szczegétowe dotyczace suszarek do ubran i recznikéw
IEC 60335-2-43:2002
EN 60335-2-43:2003/A1:2006 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-43:2002/A1:2005 (1.11.2008)
EN 60335-2-43:2003/A2:2008 Przypis 3 1.8.2013
IEC 60335-2-43:2002/A2:2008

Cenelec EN 60335-2-44:2002 EN 60335-2-44:1997 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - Przypis 2.1 (1.11.2005)
Czg$¢ 2-44: Wymagania szczeg6towe dotyczace prasownic
IEC 60335-2-44:2002
EN 60335-2-44:2002/A1:2008 Przypis 3 1.5.2013
IEC 60335-2-44:2002/A1:2008
EN 60335-2-44:2002/A2:2012 Przypis 3 4.10.2014
IEC 60335-2-44:2002/A2:2011

Cenelec EN 60335-2-45:2002 EN 60335-2-45:1996 Termin minat
Elektryczny sprzgt do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - Przypis 2.1 (1.12.2005)
Czg§¢ 2-45: Wymagania szczegblowe dotyczace przenos$nych narzedzi grzejnych
i podobnych urzadzen
IEC 60335-2-45:2002
EN 60335-2-45:2002/A1:2008 Przypis 3 1.5.2013
IEC 60335-2-45:2002/A1:2008
EN 60335-2-45:2002/A2:2012 Przypis 3 4.10.2014
IEC 60335-2-45:2002/A2:2011

Cenelec EN 60335-2-47:2003 EN 60335-2-47:2000 Termin minat
Elektryczne przyrzady do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo - Czgs¢ 2- Przypis 2.1 (1.2.2006)
47: Wymagania szczegélowe dotyczace elektrycznych kottéw warzelnych dla zakladéw
zbiorowego zywienia
IEC 60335-2-47:2002
EN 60335-2-47:2003/A1:2008 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-47:2002/A1:2008 (1.6.2011)
EN 60335-2-47:2003/AC:2007

Cenelec EN 60335-2-48:2003 EN 60335-2-48:2000 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczenistwo - Czg$é 2-48: Przypis 2.1 (1.2.2006)
Wymagania szczegdtowe dotyczace elektrycznych grilli i opiekaczy dla zakladéw zbio-
rowego zywienia
IEC 60335-2-48:2002
EN 60335-2-48:2003/A1:2008 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-48:2002/A1:2008 (1.3.2011)
EN 60335-2-48:2003/AC:2007

Cenelec EN 60335-2-49:2003 EN 60335-2-49:2000 Termin minat

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania -
Czg$¢ 2-49: Wymagania szczegolowe dotyczace elektrycznych podgrzewaczy zywnosci
i zastawy dla zakladéw zbiorowego zywienia

IEC 60335-2-49:2002

Przypis 2.1

(1.2.2006)
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EN 60335-2-49:2003/A1:2008 Przypis 3 Termin minat

IEC 60335-2-49:2002/A1:2008

(1.7.2011)

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

Cenelec EN 60335-2-50:2003 EN 60335-2-50:2000 Termin minat
Elektryczne przyrzady do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczenistwo - Cgsé 2- Przypis 2.1 (1.2.2006)
50: Wymagania szczegétowe dotyczace elektrycznych bemaréw dla zakladow zbioro-
wego zywienia
IEC 60335-2-50:2002
EN 60335-2-50:2003/A1:2008 Przypis 3 Termin minat
[EC 60335-2-50:2002/A1:2007 (1.2.2011)
EN 60335-2-50:2003/AC:2007

Cenelec EN 60335-2-51:2003 EN 60335-2-51:1997 Termin minat
Bezpieczenistwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego i podobnego - Czgs¢ Przypis 2.1 (1.5.2006)
2-51: Wymagania szczegétowe dotyczace stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych do insta-
lacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej
IEC 60335-2-51:2002
EN 60335-2-51:2003/A1:2008 Przypis 3 1.5.2013
[EC 60335-2-51:2002/A1:2008
EN 60335-2-51:2003/A2:2012 Przypis 3 18.10.2014
[EC 60335-2-51:2002/A2:2011

Cenelec EN 60335-2-52:2003 EN 60335-2-52:1996 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - Przypis 2.1 (1.5.2006)
Cze$¢ 2-52: Wymagania szczegélowe dotyczace urzadzen do higieny jamy ustnej
IEC 60335-2-52:2002
EN 60335-2-52:2003/A1:2008 Przypis 3 1.5.2013
IEC 60335-2-52:2002/A1:2008
EN 60335-2-52:2003/A11:2010 Przypis 3 14.4.2013
EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

Cenelec EN 60335-2-53:2003 EN 60335-2-53:1997 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - Przypis 2.1 (1.5.2006)
Cze$é 2-53: Wymagania szczegblowe dotyczace zespoléw grzejnych do saun
IEC 60335-2-53:2002
EN 60335-2-53:2003/A1:2007 Przypis 3 Termin minat
[EC 60335-2-53:2002/A1:2007 (1.2.2010)

Cenelec EN 60335-2-53:2011 EN 60335-2-53:2003 25.5.2014
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - ze zmiang
Czg$¢ 2-53: Wymagania szczegélowe dotyczace zespotéw grzejnych do saun i kabin do Przypis 2.1
napromieniowania promieniami podczerwonymi
IEC 60335-2-53:2011

Cenelec EN 60335-2-54:2003 EN 60335-2-54:1997 Termin mingt

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczenistwo uzytkowania - + A1:1999 (1.5.2006)

Czg$¢ 2-54: Wymagania szczeg6lowe dotyczace urzgdzen czyszczgcych powierzchnie + A11:1998

ciecza Przypis 2.1

IEC 60335-2-54:2002

EN 60335-2-54:2003/A1:2004 Przypis 3 Termin minat

[EC 60335-2-54:2002/A1:2004 (1.7.2007)

EN 60335-2-54:2003/A11:2006 Przypis 3 Termin minat
(1.11.2008)

EN 60335-2-54:2003/A2:2007 Przypis 3 Termin minat

[EC 60335-2-54:2002/A2:2007

(1.2.2010)
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Cenelec EN 60335-2-54:2008 EN 60335-2-54:2003 1.10.2013
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - ze zmianami
Czg$¢ 2-54: Wymagania szczegblowe dotyczace urzadzent czyszczacych powierzchnie Przypis 2.1
cieczg lub parg
IEC 60335-2-54:2008

Cenelec EN 60335-2-55:2003 EN 60335-2-55:1997 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - Przypis 2.1 (1.5.2006)
Czg$¢ 2-55: Wymagania szczegélowe dotyczgce urzadzen stosowanych w akwariach
i basenach ogrodowych
IEC 60335-2-55:2002
EN 60335-2-55:2003/A1:2008 Przypis 3 1.5.2013
[EC 60335-2-55:2002/A1:2008

Cenelec EN 60335-2-56:2003 EN 60335-2-56:1997 Termin minat
Bezpieczefistwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego i podobnego - Czg§é Przypis 2.1 (1.3.2006)
2-56: Wymagania szczegdlowe dotyczace projektorow i podobnych urzadzen
IEC 60335-2-56:2002
EN 60335-2-56:2003/A1:2008 Przypis 3 1.5.2013
IEC 60335-2-56:2002/A1:2008

Cenelec EN 60335-2-59:2003 EN 60335-2-59:1997 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - + A1:2001 (1.5.2006)
Cze$¢ 2-59: Wymagania szczegélowe dotyczace urzadzen owadobodjczych + A11:2000
IEC 60335-2-59:2002 (Zmodyfikowana) Przypis 2.1
EN 60335-2-59:2003/A1:2006 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-59:2002/A1:2006 (1.3.2009)
EN 60335-2-59:2003/A2:2009 Przypis 3 1.10.2014
IEC 60335-2-59:2002/A2:2009

Cenelec EN 60335-2-60:2003 EN 60335-2-60:1997 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - Przypis 2.1 (1.5.2006)
Czg§¢ 2-60: Wymagania szczeg6towe dotyczace wanien z wirem wodnym do kapieli
i do zabiegéw zdrowotnych
IEC 60335-2-60:2002
EN 60335-2-60:2003/A1:2005 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-60:2002/A1:2004 (1.2.2008)
EN 60335-2-60:2003/A2:2008 Przypis 3 1.8.2013
IEC 60335-2-60:2002/A2:2008
EN 60335-2-60:2003/A11:2010 Przypis 3 1.11.2012
EN 60335-2-60:2003/A12:2010 Przypis 3 Termin minat

(1.11.2010)

Cenelec EN 60335-2-61:2003 EN 60335-2-61:1996 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - + A1:2000 (1.5.2006)
Czg$¢ 2-61: Wymagania szczegblowe dotyczace akumulacyjnych ogrzewaczy pomiesz- Przypis 2.1
czen
IEC 60335-2-61:2002
EN 60335-2-61:2003/A1:2005 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-61:2002/A1:2005 (1.5.2008)
EN 60335-2-61:2003/A2:2008 Przypis 3 1.8.2013
IEC 60335-2-61:2002/A2:2008

Cenelec EN 60335-2-62:2003 EN 60335-2-62:1997 Termin minat
Elektryczne przyrzady do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo - Czgs¢ 2- + A1:1999 (1.2.2006)
62: Wymagania szczegblowe dotyczace elektrycznych wyparzaczy dla zakladéw zbio- + A2:2000
rowego zywienia Przypis 2.1
IEC 60335-2-62:2002
EN 60335-2-62:2003/A1:2008 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-62:2002/A1:2008 (1.3.2011)
EN 60335-2-62:2003/AC:2007
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Cenelec EN 60335-2-65:2003 EN 60335-2-65:1995 Termin minat

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczenistwo uzytkowania - + A1:2001 (1.5.2006)
Czg$¢ 2-65: Wymagania szczegétowe dotyczace urzadzen do oczyszczania powietrza Przypis 2.1

IEC 60335-2-65:2002

EN 60335-2-65:2003/A1:2008 Przypis 3 1.5.2013

[EC 60335-2-65:2002/A1:2008

Cenelec EN 60335-2-66:2003 EN 60335-2-66:1995 Termin mingt
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - + A1:2001 (1.3.2006)
Czg$¢ 2-66: Wymagania szczegblowe dotyczace zespolow grzejnych do t6zek wodnych Przypis 2.1
IEC 60335-2-66:2002
EN 60335-2-66:2003/A1:2008 Przypis 3 1.5.2013
IEC 60335-2-66:2002/A1:2008
EN 60335-2-66:2003/A2:2012 Przypis 3 4.10.2014
[EC 60335-2-66:2002/A2:2011

Cenelec EN 60335-2-71:2003 EN 60335-2-71:1995 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczenistwo uzytkowania - + A1:1998 (1.6.2006)
Cze§¢ 2-71: Wymagania szczegélowe dotyczace elektrycznych urzadzen grzejnych + A2:1999
stosowanych w hodowli i chowie zwierzat Przypis 2.1
[EC 60335-2-71:2002 (Zmodyfikowana)
EN 60335-2-71:2003/A1:2007 Przypis 3 Termin minat
[EC 60335-2-71:2002/A1:2007 (1.4.2010)

Cenelec EN 60335-2-73:2003 EN 60335-2-73:1996 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - Przypis 2.1 (1.5.2006)
Czg$¢ 2-73: Wymagania szczegélowe dotyczace mocowanych grzatek nurkowych
IEC 60335-2-73:2002 (Zmodyfikowana)
EN 60335-2-73:2003/A1:2006 Przypis 3 Termin minat
[EC 60335-2-73:2002/A1:2006 (1.3.2009)
EN 60335-2-73:2003/A2:2009 Przypis 3 1.10.2014
IEC 60335-2-73:2002/A2:2009

Cenelec EN 60335-2-74:2003 EN 60335-2-74:1996 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - Przypis 2.1 (1.3.2006)
Czg$¢ 2-74: - Wymagania szczegblowe dotyczace przenosnych grzatek nurkowych
IEC 60335-2-74:2002
EN 60335-2-74:2003/A1:2006 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-74:2002/A1:2006 (1.6.2009)
EN 60335-2-74:2003/A2:2009 Przypis 3 1.10.2014
IEC 60335-2-74:2002/A2:2009

Cenelec EN 60335-2-75:2004 EN 60335-2-63:1993 Termin minat

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczenistwo uzytkowania - + EN 60335-2- (1.3.2007)

Czg$¢ 2-75: Wymagania szczeg6lowe dotyczace komercyjnych urzadzen dystrybuu- 75:2002

jacych i automatow sprzedajacych Przypis 2.1

[EC 60335-2-75:2002 (Zmodyfikowana)

EN 60335-2-75:2004/A1:2005 Przypis 3 Termin minat

[EC 60335-2-75:2002/A1:2004 (1.12.2007)

EN 60335-2-75:2004/A11:2006 Przypis 3 Termin minat
(1.12.2006)

EN 60335-2-75:2004/A2:2008 Przypis 3 Termin minat

IEC 60335-2-75:2002/A2:2008 (1.8.2011)

EN 60335-2-75:2004/A12:2010 Przypis 3 Termin minat

(1.11.2010)
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Cenelec EN 60335-2-78:2003 EN 60335-2-78:1997 Termin minat

Elektryczny sprzgt do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - Przypis 2.1 (1.5.2006)
Cze$¢ 2-78: Wymagania szczegélowe dotyczace ogrodowych opiekaczy rusztowych

IEC 60335-2-78:2002

EN 60335-2-78:2003/A1:2008 Przypis 3 1.5.2013

IEC 60335-2-78:2002/A1:2008

Cenelec EN 60335-2-80:2003 EN 60335-2-80:1997 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - Przypis 2.1 (1.3.2006)
Czg$¢ 2-80: Wymagania szczegbltowe dotyczace wentylatorow
IEC 60335-2-80:2002
EN 60335-2-80:2003/A1:2004 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-80:2002/A1:2004 (1.3.2007)
EN 60335-2-80:2003/A2:2009 Przypis 3 1.3.2014
IEC 60335-2-80:2002/A2:2008

Cenelec EN 60335-2-81:2003 EN 60335-2-81:1997 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - Przypis 2.1 (1.3.2006)
Czg$¢ 2-81: Wymagania szczegdlowe dotyczace urzadzen do ogrzewania stép i mat
grzejnych
IEC 60335-2-81:2002
EN 60335-2-81:2003/A1:2007 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-81:2002/A1:2007 (1.2.2010)
EN 60335-2-81:2003/A2:2012 Przypis 3 18.10.2014
IEC 60335-2-81:2002/A2:2011

Cenelec EN 60335-2-82:2003 EN 60335-2-82:2000 Termin minat
Elektryczny sprzgt do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - Przypis 2.1 (1.5.2006)
Czg§¢ 2-82: Wymagania szczegétowe dotyczace urzadzen rozrywkowych i urzadzen
obstugiwanych przez uzykownika
IEC 60335-2-82:2002
EN 60335-2-82:2003/A1:2008 Przypis 3 1.5.2013
IEC 60335-2-82:2002/A1:2008

Cenelec EN 60335-2-83:2002
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczenistwo uzytkowania -
Czgs$¢ 2-83: Wymagania szczegblowe dotyczace ogrzewanych spustéw dachowych
systemow odwadniajacych
IEC 60335-2-83:2001
EN 60335-2-83:2002/A1:2008 Przypis 3 1.5.2013
IEC 60335-2-83:2001/A1:2008

Cenelec EN 60335-2-84:2003 EN 60335-2-84:1998 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - Przypis 2.1 (1.5.2006)
Czg§¢ 2-84: Wymagania szczegétowe dotyczace toalet elektrycznych
IEC 60335-2-84:2002
EN 60335-2-84:2003/A1:2008 Przypis 3 1.5.2013
IEC 60335-2-84:2002/A1:2008

Cenelec EN 60335-2-85:2003 EN 60335-2-85:1998 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - + A1:2000 (1.5.2006)
Czg$¢ 2-85: Wymagania szczegblowe dotyczgce urzadzen do od$wiezania parg tkanin Przypis 2.1
i odziezy
IEC 60335-2-85:2002
EN 60335-2-85:2003/A1:2008 Przypis 3 1.5.2013
IEC 60335-2-85:2002/A1:2008

Cenelec EN 60335-2-86:2003 EN 60335-2-86:2000 Termin minat

Elektryczny sprzgt do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania -
Czg$¢ 2-86: Wymagania szczegétowe dotyczace urzadzen do polowu ryb
IEC 60335-2-86:2002 (Zmodyfikowana)

Przypis 2.1

(1.8.2007)




14.8.2012

Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej

C 245[37

G)

4

EN 60335-2-86:2003/A1:2005
[EC 60335-2-86:2002/A1:2005

Przypis 3

Termin minat
(1.5.2008)

Cenelec EN 60335-2-87:2002 EN 60335-2-87:1999 Termin minat
Bezpieczefistwo elektrycznego sprzgtu powszechnego uzytku - Cze$¢ 2-87: Wymagania Przypis 2.1 (1.10.2005)
szczegOlowe dla urzadzen do ogluszania zwierzat
IEC 60335-2-87:2002
EN 60335-2-87:2002/A1:2007 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-87:2002/A1:2007 (1.4.2010)

Cenelec EN 60335-2-88:2002 EN 60335-2-88:1997 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczenistwo uzytkowania - Przypis 2.1 (1.12.2005)
Czgs$¢ 2-88: Wymagania szczegélowe dotyczace nawilzaczy w systemach grzejnych,
wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych
IEC 60335-2-88:2002

Cenelec EN 60335-2-90:2006 EN 60335-2-90:2002 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - + A1:2003 (1.3.2009)
Cze§¢ 2-90: Wymagania szczeg6towe dotyczace kuchenek mikrofalowych dla zakladéw Przypis 2.1
zbiorowego Zywienia
IEC 60335-2-90:2006
EN 60335-2-90:2006/A1:2010 Przypis 3 1.9.2013
IEC 60335-2-90:2006/A1:2010

Cenelec EN 60335-2-96:2002
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania -

Czeé¢ 2-96: Wymagania szczegélowe dotyczace gietkich mat grzejnych do ogrzewania

pomieszczen

IEC 60335-2-96:2002

EN 60335-2-96:2002/A1:2004 Przypis 3 Termin minat
[EC 60335-2-96:2002/A1:2003 (1.12.2006)
EN 60335-2-96:2002/A2:2009 Przypis 3 1.12.2013
IEC 60335-2-96:2002/A2:2008

Cenelec EN 60335-2-97:2006 EN 60335-2-97:2000 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania - + A11:2006 (1.4.2009)
Czg$¢ 2-97: Wymagania szczegblowe dotyczace napedéw zaluzji, zaston, markiz Przypis 2.1
i podobnego wyposazenia
IEC 60335-2-97:2002 (Zmodyfikowana) + A1:2004 (Zmodyfikowana)

EN 60335-2-97:2006/A11:2008 Przypis 3 Termin minat

(1.10.2011)
EN 60335-2-97:2006/A2:2010 Przypis 3 1.11.2012
IEC 60335-2-97:2002/A2:2008 (Zmodyfikowana)

Cenelec EN 60335-2-98:2003 EN 60335-2-98:1997 Termin minat
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczenistwo uzytkowania - + A1:2000 (1.5.2006)
Czg$¢ 2-98: Wymagania szczegélowe dotyczace nawilzaczy powietrza Przypis 2.1
IEC 60335-2-98:2002
EN 60335-2-98:2003/A1:2005 Przypis 3 Termin minat
[EC 60335-2-98:2002/A1:2004 (1.12.2007)
EN 60335-2-98:2003/A2:2008 Przypis 3 1.8.2013
[EC 60335-2-98:2002/A2:2008

Cenelec EN 60335-2-101:2002
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczenistwo uzytkowania -

Cze$¢ 2-101: Wymagania szczegdlowe dotyczace urzadzen wytwarzajacych areozol
IEC 60335-2-101:2002
EN 60335-2-101:2002/A1:2008 Przypis 3 1.5.2013

IEC 60335-2-101:2002/A1:2008
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Cenelec EN 60335-2-102:2006 EN 50165:1997 Termin minat

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania -
Czg§¢ 2-102: Wymagania szczegétowe dotyczace urzadzen z wyposazeniem elek-
trycznym spalajacych gaz, olej i paliwa stale

IEC 60335-2-102:2004 (Zmodyfikowana)

+ A1:2001
Przypis 2.1

(1.4.2009)

EN 60335-2-102:2006/A1:2010
IEC 60335-2-102:2004/A1:2008 (Zmodyfikowana)

Przypis 3

1.11.2014

Cenelec

EN 60335-2-105:2005
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania -
Cze$¢ 2-105: Wymagania szczegdtowe dotyczace wielofunkcyjnych kabin prysznico-

wych
IEC 60335-2-105:2004

EN 60335-2-105:2005/A1:2008
IEC 60335-2-105:2004/A1:2008

Przypis 3

1.5.2013

EN 60335-2-105:2005/A11:2010

Przypis 3

Termin mingt
(1.11.2010)

Cenelec

EN 60335-2-106:2007

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania -
Czg$¢ 2-106: Wymagania szczegdtowe dotyczace dywandw grzejnych i jednostek grzej-
nych do ogrzewania pomieszczen, instalowanych pod nie przymocowanymi do podlogi
wyktadzinami

IEC 60335-2-106:2007

Cenelec

EN 60335-2-108:2008

Elektryczny sprzgt do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania -
Czg§¢ 2-108: Wymagania szczegétowe dotyczace elektrolizatoréw

IEC 60335-2-108:2008 (Zmodyfikowana)

Cenelec

EN 60335-2-109:2010

Elektryczny sprzgt do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczefistwo uzytkowania -
Cze$¢ 2-109: Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu do napromieniowania wody
promieniami UV

IEC 60335-2-109:2010

Cenelec

EN 60360:1998
Znormalizowana metoda pomiaru przyrostu temperatury trzonka lampy
IEC 60360:1998

EN 60360:1989
+ A1:1994
+ A2:1997
Przypis 2.1

Termin mingt
(1.5.2001)

Cenelec

EN 60399:2004
Gwint tulei oprawek lampowych z pierScieniem mocujacym do abazuru
IEC 60399:2004

EN 60399:1993
+ A1:1997
+ A2:1999
Przypis 2.1

Termin minat
(1.10.2007)

EN 60399:2004/A1:2008
IEC 60399:2004/A1:2008

Przypis 3

Termin minat
(1.8.2011)

Cenelec

EN 60400:2008
Oprawki do $wietlowek rurowych i zaplonnikow
IEC 60400:2008

EN 60400:2000
+ Al1:2002
+ A2:2004

Termin mingt
(1.8.2011)

EN 60400:2008/A1:2011
IEC 60400:2008/A1:2011

Przypis 3

25.5.2014

Cenelec

EN 60423:2007

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Srednice zewnetrzne rur
instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzetu

IEC 60423:2007

Cenelec

EN 60432-1:2000

Zaréwki - Wymagania bezpieczefistwa - Cze$¢ 1: Zaréwki z zarnikiem wolframowym
do uzytku domowego i podobnych ogdlnych celéw oswietleniowych

IEC 60432-1:1999 (Zmodyfikowana)

EN 60432-1:1994
+ A1:1997
+ A2:1997
Przypis 2.1

Termin mingt
(1.1.2003)
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EN 60432-1:2000/A1:2005 Przypis 3 Termin minat
[EC 60432-1:1999/A1:2005 (1.4.2008)
EN 60432-1:2000/A2:2012 Przypis 3 11.1.2015
[EC 60432-1:1999/A2:2011
Cenelec EN 60432-2:2000 ] EN 60432-2:1994 Termin minat
Zaréwki - Wymagania bezpieczefistwa - Cze$¢ 2: Zaréwki halogenowe do uzytku + A1:1996 (1.1.2003)
domowego i podobnych ogélnych celéw oswietleniowych + A2:1997
IEC 60432-2:1999 (Zmodyfikowana) Przypis 2.1
EN 60432-2:2000/A1:2005 Przypis 3 Termin minat
[EC 60432-2:1999/A1:2005 (Zmodyfikowana) (1.9.2008)
Cenelec EN 60432-3:2003 ]
Zaréwki - Wymagania bezpieczefistwa - Czg$¢ 3: Zaréwki halogenowe (oprocz pojaz-
dowych)
IEC 60432-3:2002
EN 60432-3:2003/A1:2005 Przypis 3 Termin minat
[EC 60432-3:2002/A1:2005 (1.4.2008)
EN 60432-3:2003/A2:2008 Przypis 3 Termin minat
[EC 60432-3:2002/A2:2008 (1.5.2011)
Cenelec EN 60439-1:1999 EN 60439-1:1994 Termin minat
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe CzgS¢ 1: Zestawy badane w pelnym + A1:1995 (1.8.2002)
i niepelnym zakresie badan typu + A2:1997
IEC 60439-1:1999 + A11:1996
Przypis 2.1
EN 60439-1:1999/A1:2004 Przypis 3 Termin minat
IEC 60439-1:1999/A1:2004 (1.4.2007)
Cenelec EN 60439-2:2000 EN 60439-2:1993 Termin minat
Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace prze- Przypis 2.1 (1.4.2003)
wodow szynowych
IEC 60439-2:2000
EN 60439-2:2000/A1:2005 Przypis 3 Termin minat
IEC 60439-2:2000/A1:2005 (1.10.2008)
Cenelec EN 60439-3:1991
Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czg§¢ -3: Wymagania dotyczace niskona-
pigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostgpnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe
IEC 60439-3:1990 (Zmodyfikowana)
EN 60439-3:1991/A1:1994 Przypis 3 Termin minat
IEC 60439-3:1990/A1:1993 (1.12.1994)
EN 60439-3:1991/A2:2001 Przypis 3 Termin minat
IEC 60439-3:1990/A2:2001 (1.5.2004)
EN 60439-3:1991/AC:2005
EN 60439-3:1991/AC:2009
EN 60439-3:1991/AC:1994
Cenelec EN 60439-4:2004 EN 60439-4:1991 Termin minat
Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czg$¢ 4: Wymagania dotyczgce zestawow + A1:1995 (1.9.2007)
przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS) + A2:1999
IEC 60439-4:2004 + A11:2004
Przypis 2.1
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Cenelec

EN 60439-5:2006

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Cze$¢ 5: Wymagania szczegblowe doty-
czace zestawow do rozdzialu energii w sieciach

IEC 60439-5:2006

EN 50300:2004

+ EN 60439-5:1996

+ A1:1998
Przypis 2.1

Termin minat
(1.9.2009)

Cenelec

EN 60446:2007

Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspoldzialaniu czlowieka z maszyna, ozna-
czanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo alfanu-
merycznie

IEC 60446:2007

EN 60446:1999
Przypis 2.1

Termin minat
(1.6.2010)

Cenelec

EN 60477:1997
Oporniki wzorcowe pradu stalego
IEC 60477:1974

EN 60477:1997/A1:1997
IEC 60477:1974/A1:1997

Przypis 3

Termin minat
(1.9.1998)

Cenelec

EN 60477-2:1997
Oporniki wzorcowe - Czg$¢ 2: Oporniki wzorcowe pradu przemiennego
IEC 60477-2:1979

EN 60477-2:1997/A1:1997
IEC 60477-2:1979/A1:1997

Przypis 3

Termin mingt
(1.9.1998)

Cenelec

EN 60519-1:2003
Bezpieczefistwo urzgdzen elektrotermicznych - Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne
IEC 60519-1:2003

EN 60519-1:1993
Przypis 2.1

Termin minat
(1.10.2006)

Cenelec

EN 60519-1:2011
Bezpieczefistwo urzgdzen elektrotermicznych - Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne
IEC 60519-1:2010

EN 60519-1:2003
Przypis 2.1

3.1.2014

Cenelec

EN 60519-2:2006

Bezpieczefistwo urzadzen elektrotermicznych - Cze§¢ 2: Wymagania szczegdtowe dla
urzadzen rezystancyjnych

IEC 60519-2:2006

EN 60519-2:1993
Przypis 2.1

Termin minat
(1.9.2009)

Cenelec

EN 60519-3:2005

Bezpieczefistwo urzadzen elektrotermicznych - Cze$¢ 3: Wymagania szczegétowe dla
nagrzewania indukcyjnego i rezystancyjnego bezposredniego oraz urzadzen do topienia
indukcyjnego

IEC 60519-3:2005

EN 60519-3:1995
Przypis 2.1

Termin minat
(1.4.2008)

Cenelec

EN 60519-4:2006

Bezpieczefistwo urzadzen elektrotermicznych - Cze$¢ 4: Wymagania szczegdtowe dla
piecow tukowych

IEC 60519-4:2006

EN 60519-4:1997
+ A1:2000
Przypis 2.1

Termin minat
(1.9.2009)

Cenelec

EN 60519-6:2002

Bezpieczefistwo urzadzen elektrotermicznych - Czg$¢ 6: Warunki bezpieczenstwa dla
przemystowych urzadzen grzejnych mikrofalowych

IEC 60519-6:2002

Cenelec

EN 60519-6:2011

Bezpieczefistwo urzagdzeni elektrotermicznych - Czg$¢ 6: Wymagania bezpieczeristwa
przemystowych mikrofalowych urzadzeni grzejnych

IEC 60519-6:2011

EN 60519-6:2002
Przypis 2.1

3.3.2014

Cenelec

EN 60519-7:2008

Bezpieczefistwo urzadzen elektrotermicznych - Czgs¢ 7: Wymagania szczegblowe doty-
czace urzadzen z wyrzutniami elektronowymi

IEC 60519-7:2008

Cenelec

EN 60519-8:2005

Bezpieczenstwo urzadzen elektrotermicznych - Czesc 8: Wymagania szczegélowe dla
piecéw do elektrozuzlowego przetapiania

IEC 60519-8:2005
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Cenelec

EN 60519-9:2005

Bezpieczenstwo urzadzen elektrotermicznych - Czesc 9: Wymagania szczegélowe dla
urzadzen grzejnictwa pojemnosciowego wielkiej czestotliwosci

IEC 60519-9:2005

EN 60519-9:1995
Przypis 2.1

Termin mingt
(1.10.2008)

Cenelec

EN 60519-10:2005

Bezpieczenstwo urzadzen elektrotermicznych - Czesc 10: Wymagania szczegdlowe dla
ukladéw elektrycznego nagrzewania rezystancyjnego sciezkowego stosowanych w prze-
mysle i handlu

IEC 60519-10:2005

Cenelec

EN 60519-21:2009

Bezpieczenstwo urzadzen elektrotermicznych - Cze$¢ 21: Wymagania szczegétowe dla
rezystancyjnych urzadzen grzejnych - Urzadzenia do nagrzewania i topienia szkla
IEC 60519-21:2008

EN 60519-21:1998
Przypis 2.1

Termin mingt
(1.12.2011)

Cenelec

EN 60523:1993
Kompensatory napigcia pradu stalego
IEC 60523:1975 + A1:1979

EN 60523:1993/A2:1997
IEC 60523:1975/A2:1997

Przypis 3

Termin minat
(1.7.1998)

Cenelec

EN 60524:1993
Rezystorowe dzielniki napiecia stalego o stalym stosunku podziatu
IEC 60524:1975 + A1:1981

EN 60524:1993/A2:1997
IEC 60524:1975/A2:1997

Przypis 3

Termin minat
(1.7.1998)

Cenelec

EN 60529:1991
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
IEC 60529:1989

EN 60529:1991/A1:2000
IEC 60529:1989/A1:1999

Przypis 3

Termin mingt
(1.1.2003)

EN 60529:1991/AC:1993

Cenelec

EN 60564:1993
Mostki pradu stalego do pomiaru rezystancji
IEC 60564:1977 + A1:1981

EN 60564:1993/A2:1997
[EC 60564:1977/A2:1997

Przypis 3

Termin mingt
(1.7.1998)

Cenelec

EN 60570:2003
Elektryczne systemy szynoprzewodowe zasilajgce do opraw o$wietleniowych
IEC 60570:2003 (Zmodyfikowana)

EN 60570:1996
+ A1:1998
+ A2:2000
+ EN 60570-2-1:1994
+ A1:1996
Przypis 2.1

Termin minat
(1.3.2010)

Cenelec

EN 60598-1:2008
Oprawy o$wietleniowe - Czg$¢ 1: Wymagania og6lne i badania
IEC 60598-1:2008 (Zmodyfikowana)

EN 60598-1:2004
+ A1:2006
Przypis 2.1

Termin minat
(12.4.2012)

EN 60598-1:2008/A11:2009

Przypis 3

Termin minat
(1.11.2009)

Cenelec

EN 60598-2-1:1989

Oprawy o$wietleniowe - Czg$¢ 2: Wymagania szczeg6lowe - Sekcja 1: Oprawy o$wiet-
leniowe stale ogélnego przeznaczenia

[EC 60598-2-1:1979 + A1:1987

Cenelec

EN 60598-2-2:1996

Oprawy oé$wietleniowe - Czg§¢ 2: Wymagania szczegétowe - Sekcja 2: Oprawy o$wiet-
leniowe wbudowywane

IEC 60598-2-2:1996

EN 60598-2-2:1989
+ A2:1996
Przypis 2.1

Termin minat
(1.4.1997)
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EN 60598-2-2:1996/A1:1997

Przypis 3

Termin minat

IEC 60598-2-2:1996/A1:1997 (1.12.1997)
Cenelec EN 60598-2-2:2012 EN 60598-2-2:1996 13.12.2014
Oprawy o$wietleniowe - Cze§¢ 2-2: Wymagania szczegétowe - Oprawy o$wietleniowe ze zmiang
wbudowywane Przypis 2.1
IEC 60598-2-2:2011
Cenelec EN 60598-2-3:2003 EN 60598-2-3:1994 Termin minat
Oprawy oéwietleniowe - Czg$¢ 2-3: Wymagania szczegélowe - Oprawy o$wietleniowe + A1:1997 (1.2.2010)
drogowe i uliczne + A2:2001
IEC 60598-2-3:2002 Przypis 2.1
EN 60598-2-3:2003/A1:2011 Przypis 3 19.5.2014
IEC 60598-2-3:2002/A1:2011
EN 60598-2-3:2003/AC:2005
Cenelec EN 60598-2-4:1997 EN 60598-2-4:1989 Termin minat
Oprawy o$wietleniowe - Cze$¢ 2: Wymagania szczegétowe - Sekcja 4: Oprawy oswiet- + A3:1993 (1.4.1998)
leniowe przenoéne ogélnego przeznaczenia Przypis 2.1
IEC 60598-2-4:1997
Cenelec EN 60598-2-5:1998 EN 60598-2-5:1989 Termin minat
Oprawy o$wietleniowe - Czg$¢ 2-5: Wymagania szczegélowe - Projektory iluminacyjne + A2:1994 (1.4.2005)
IEC 60598-2-5:1998 Przypis 2.1
EN 60598-2-5:1998/AC:1998
Cenelec EN 60598-2-6:1994 EN 60598-2-6:1989 Termin minat
Oprawy o$wietleniowe - Czg$¢ 2: Wymagania szczeg6lowe - Sekcja 6: Oprawy o$wiet- + A2:1991 (1.7.1995)
leniowe z wbudowanymi transformatorami lub przeksztattnikami do zaréwek Przypis 2.1
IEC 60598-2-6:1994
EN 60598-2-6:1994/A1:1997 Przypis 3 Termin minat
IEC 60598-2-6:1994/A1:1996 (1.9.1997)
Cenelec EN 60598-2-7:1989
Oprawy os$wietleniowe - Czg$¢ 2: Wymagania szczegétowe - Sekcja 7: Przenosne
oprawy o$wietleniowe ogrodowe
[EC 60598-2-7:1982 (Zmodyfikowana) + A1:1987 (Zmodyfikowana)
EN 60598-2-7:1989/A2:1996 Przypis 3 Termin minat
IEC 60598-2-7:1982/A2:1994 (Zmodyfikowana) (1.3.1997)
EN 60598-2-7:1989/A13:1997 Przypis 3 Termin minat
(1.3.1997)
EN 60598-2-7:1989/A2:1996/AC:1999
Cenelec EN 60598-2-8:1997 EN 60598-2-8:1989 Termin minat
Oprawy o$wietleniowe - Czg$¢ 2-8: Wymagania szczegétowe - Oprawy o$wietleniowe + A2:1993 (1.3.1998)
reczne Przypis 2.1
IEC 60598-2-8:1996 (Zmodyfikowana)
EN 60598-2-8:1997/A1:2000 Przypis 3 Termin minat
IEC 60598-2-8:1996/A1:2000 (1.5.2003)
EN 60598-2-8:1997/A2:2008 Przypis 3 Termin minat
IEC 60598-2-8:1996/A2:2007 (1.2.2011)
Cenelec EN 60598-2-9:1989
Oprawy o$wictleniowe - Cze$¢ 2: Wymagania szczegétowe - Sekcja 9: Oprawy o$wiet-
leniowe fotograficzne i filmowe (amatorskie)
IEC 60598-2-9:1987
EN 60598-2-9:1989/A1:1994 Przypis 3 Termin minat

IEC 60598-2-9:1987/A1:1993

(1.4.1995)
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Cenelec EN 60598-2-10:2003
Oprawy o$wictleniowe - Wymagania szczegétowe - Przenosne oprawy o$wietleniowe
uzywane przez dzieci
IEC 60598-2-10:2003

EN 60598-2-10:2003/AC:2005

Cenelec EN 60598-2-11:2005

Oprawy o$wietleniowe - Cz¢§¢ 2-11: Wymagania szczegblowe dla opraw o$wietlenio-
wych do akwariow

IEC 60598-2-11:2005

EN 60598-2-11:2005/AC:2005

Cenelec | EN 60598-2-12:2006

Oprawy oéwietleniowe - Czg$¢ 2-12: Wymagania szczegblowe dla wtyczkowych
lampek nocnych

IEC 60598-2-12:2006

EN 60598-2-12:2006/AC:2006

Cenelec EN 60598-2-13:2006

Oprawy o$wietleniowe - Czg$¢ 2-13: Wymagania szczegblowe - Oprawy o$wietleniowe
wbudowywane w podtoze

IEC 60598-2-13:2006

EN 60598-2-13:2006/A1:2012 Przypis 3 11.1.2015
[EC 60598-2-13:2006/A1:2011

EN 60598-2-13:2006/AC:2006

Cenelec EN 60598-2-14:2009

Oprawy o$wietleniowe - Czg§¢ 2-14: Wymagania szczegGlowe - Oprawy o§wietleniowe
do zimnokatodowych rurowych lamp wyladowczych (rur neonowych) i podobny
sprzet

IEC 60598-2-14:2009

Cenelec EN 60598-2-17:1989

Oprawy oéwietleniowe - Cze$¢ 2: Wymagania szczeg6lowe - Sekcja 17: Oprawy do
o$wietlenia scenicznego oraz do studiéw telewizyjnych i filmowych

IEC 60598-2-17:1984 + A1:1987

EN 60598-2-17:1989/A2:1991 Przypis 3 Termin minat
IEC 60598-2-17:1984/A2:1990 (1.11.1992)

Cenelec EN 60598-2-19:1989

Oprawy o$wietleniowe - Czg$¢ 2: Wymagania szczeg6towe - Sekcja 19: Oprawy o$wiet-
leniowe napowietrzane (wymagania bezpieczefistwa)

[EC 60598-2-19:1981 (Zmodyfikowana) + A1:1987 (Zmodyfikowana)

EN 60598-2-19:1989/A2:1998 Przypis 3 Termin minat
IEC 60598-2-19:1981/A2:1997 (1.10.1998)

EN 60598-2-19:1989/AC:2005

Cenelec EN 60598-2-20:1997 EN 60598-2-20:1991 Termin minat
Oprawy o$wietleniowe - Czg$¢ 2-20: Wymagania szczegétowe - Girlandy $wietlne + A11:1992 (1.4.1998)
IEC 60598-2-20:1996 (Zmodyfikowana) Przypis 2.1
EN 60598-2-20:1997/A1:1998 Przypis 3 Termin minat
IEC 60598-2-20:1996/A1:1998 (Zmodyfikowana) (1.4.2005)
EN 60598-2-20:1997/A2:2004 Przypis 3 Termin minat
IEC 60598-2-20:1996/A2:2002 (Zmodyfikowana) (1.2.2006)

EN 60598-2-20:1997/A2:2004/AC:2004

EN 60598-2-20:1997/A1:1998/AC:1998
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Cenelec

EN 60598-2-20:2010
Oprawy o$wietleniowe - Czg$¢ 2-20: Wymagania szczegétowe - Girlandy $wietlne
IEC 60598-2-20:2010 (Zmodyfikowana)

EN 60598-2-20:1997
ze zmianami
Przypis 2.1

1.4.2013

EN 60598-2-20:2010/AC:2010

Cenelec

EN 60598-2-22:1998

Oprawy o$wietleniowe - Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegGlowe. Oprawy do o$wietlenia
awaryjnego

IEC 60598-2-22:1997 (Zmodyfikowana)

EN 60598-2-22:1990
Przypis 2.1

Termin minat
(1.3.2008)

EN 60598-2-22:1998/A1:2003
IEC 60598-2-22:1997/A1:2002

Przypis 3

Termin minat
(1.10.2009)

EN 60598-2-22:1998/A2:2008
IEC 60598-2-22:1997/A2:2008

Przypis 3

Termin minat
(1.3.2011)

EN 60598-2-22:1998/AC:1999

EN 60598-2-22:1998/AC:2005

EN 60598-2-22:1998/AC:2007

Cenelec

EN 60598-2-23:1996

Oprawy o$wietleniowe - Czg$¢ 2-23: Wymagania szczegélowe - Systemy o$wietleniowe
ELV do zaréwek

IEC 60598-2-23:1996

EN 60598-2-23:1996/A1:2000
IEC 60598-2-23:1996/A1:2000

Przypis 3

Termin mingt
(1.8.2007)

EN 60598-2-23:1996/AC:1997

Cenelec

EN 60598-2-24:1998

Oprawy o$wietleniowe - Cz¢$¢ 2: Wymagania szczegélowe - Sekcja 24: Oprawy o$wiet-
leniowe o ograniczonych temperaturach powierzchni

IEC 60598-2-24:1997 (Zmodyfikowana)

Cenelec

EN 60598-2-25:1994

Oprawy o$wietleniowe - Cz¢$¢ 2-25: Wymagania szczeg6lowe - Oprawy o$wietleniowe
do stosowania w strefach klinicznych szpitali i budynkéw opieki zdrowotnej

IEC 60598-2-25:1994

EN 60598-2-25:1994/A1:2004
IEC 60598-2-25:1994/A1:2004

Przypis 3

Termin minat
(1.11.2011)

Cenelec

EN 60618:1997
Indukcyjne dzielniki napigcia
IEC 60618:1978 + A1:1981

EN 60618:1997/A2:1997
IEC 60618:1978/A2:1997

Przypis 3

Termin minat
(1.9.1998)

Cenelec

EN 60645-1:2001
Elektroakustyka - Urzadzenia audiologiczne - Czg$¢ 1: Audiometry tonowe
IEC 60645-1:2001

EN 60645-1:1994
Przypis 2.1

Termin mingt
(1.10.2004)

Cenelec

EN 60645-3:2007

Elektroakustyka - Urzgdzenia audiometryczne - Czg$¢ 3: Krotkotrwale sygnaly pomia-
rowe

IEC 60645-3:2007

EN 60645-3:1995
Przypis 2.1

Termin mingt
(1.6.2010)

Cenelec

EN 60645-4:1995

Audiometry - Cze$¢ 4: Urzadzenia stosowane w audiometrii o poszerzonym gérnym
zakresie czestotliwosci

IEC 60645-4:1994

Cenelec

EN 60645-6:2010

Elektroakustyka - Urzadzenia audiometryczne - Czg$¢ 6: Przyrzady do pomiaru emisji
otoakustycznych

IEC 60645-6:2009
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Cenelec EN 60645-7:2010
Elektroakustyka - Urzadzenia audiometryczne - Czg$¢ 7: Przyrzady do pomiaru reakcji
pnia mézgu na sygnaly stuchowe
IEC 60645-7:2009
Cenelec | EN 60662:1993
Lampy sodowe wysokoprezne
IEC 60662:1980 (Zmodyfikowana) + A1:1986 (Zmodyfikowana) + A2:1987 (Zmody-
fikowana) + A3:1990 (Zmodyfikowana)
EN 60662:1993/A4:1994 Przypis 3 Termin minat
IEC 60662:1980/A4:1992 (15.3.1995)
EN 60662:1993/A5:1994 Przypis 3 Termin minat
[EC 60662:1980/A5:1993 (15.7.1995)
EN 60662:1993/A6:1994 Przypis 3 Termin minat
[EC 60662:1980/A6:1994 (15.7.1995)
EN 60662:1993/A7:1995 Przypis 3 Termin minat
[EC 60662:1980/A7:1995 (1.9.1996)
EN 60662:1993/A9:1997 Przypis 3 Termin minat
[EC 60662:1980/A9:1997 (1.4.1998)
EN 60662:1993/A10:1997 Przypis 3 Termin minat
[EC 60662:1980/A10:1997 (1.7.1998)
Cenelec EN 60664-1:2007 EN 60664-1:2003 Termin minat
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego napiecia - Czes¢ 1: Przypis 2.1 (1.7.2010)
Zasady, wymagania i badania
IEC 60664-1:2007
Cenelec EN 60664-3:2003 HD 625.3 S1:1997 Termin minat
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego napiecia - Czgsé¢ 3: Przypis 2.1 (1.4.2006)
Uzycie pokry¢, powlok lub profilowania do ochrony przed zanieczyszczeniem
IEC 60664-3:2003
EN 60664-3:2003/A1:2010 Przypis 3 1.6.2013
IEC 60664-3:2003/A1:2010
Cenelec EN 60664-4:2006
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego napiecia - Czesc 4:
Wplyw napiecia o wielkiej czestotliwosci na koordynacje izolacji urzadzen elektrycz-
nych w ukladach niskiego napiecia
IEC 60664-4:2005
EN 60664-4:2006/AC:2006
Cenelec EN 60664-5:2007 EN 60664-5:2003 Termin minat
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego napigcia - Czgsé¢ 5: Przypis 2.1 (1.10.2010)
Kompleksowa metoda ustalania odstgpéw izolacyjnych powietrznych i powierzchnio-
wych réwnych 2 mm lub mniejszych
IEC 60664-5:2007
Cenelec EN 60669-1:1999 EN 60669-1:1995 Termin minat

Wylaczniki do zastosowan domowych i podobnych stalych instalacji - Cze$¢ 1: Wyma- + A2:1996 (1.9.2009)
gania ogdlne Przypis 2.1

IEC 60669-1:1998 (Zmodyfikowana)

EN 60669-1:1999/A1:2002 Przypis 3 Termin minat
IEC 60669-1:1998/A1:1999 (Zmodyfikowana) (1.9.2009)
EN 60669-1:1999/A2:2008 Przypis 3 1.10.2013

IEC 60669-1:1998/A2:2006 (Zmodyfikowana)
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Cenelec

EN 60669-2-1:2004

EN 60669-2-1:2000

Termin minat

Wylgczniki do zastosowan domowych i podobnych stalych instalacji - Czes¢ 2-1: + A2:2001 (1.7.2009)
Wymagania szczeg6towe - Laczniki elektroniczne Przypis 2.1

IEC 60669-2-1:2002 (Zmodyfikowana) + 1S1:2011 + 1S2:2012

EN 60669-2-1:2004/A1:2009 Przypis 3 Termin minat
IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Zmodyfikowana) (1.4.2012)
EN 60669-2-1:2004/A12:2010 Przypis 3 1.6.2013

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

Cenelec

EN 60669-2-2:2006

Laczniki do stalych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Czes¢ 2-2:
Wymagania szczeg6ltowe - Elektromagnetyczne laczniki zdalnie sterowane (RCS)

IEC 60669-2-2:2006

EN 60669-2-2:1997
+ A1:1997
Przypis 2.1

Termin mingt
(1.9.2009)

Cenelec

EN 60669-2-3:2006

Laczniki do stalych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Czes¢ 2-3:
Wymagania szczegétowe - Laczniki zwloczne (TDS)

IEC 60669-2-3:2006

EN 60669-2-3:1997
Przypis 2.1

Termin mingt
(1.9.2009)

Cenelec

EN 60669-2-4:2005

Laczniki do stalych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Czgsé 2-4:
Wymagania szczegétowe - Laczniki izolacyjne

[EC 60669-2-4:2004 (Zmodyfikowana)

Cenelec

EN 60669-2-6:2012

Laczniki do stalych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Czgsé 2-6:
Wymagania szczegétowe - taczniki pozarowe do znakéw i opraw o$wietleniowych
zewngtrznych i wnetrzowych

[EC 60669-2-6:2012 (Zmodyfikowana)

EN 50425:2008
Przypis 2.1

22.2.2015

Cenelec

EN 60670-1:2005

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego
- Czg$¢ 1: Wymagania og6lne

IEC 60670-1:2002 (Zmodyfikowana)

EN 60670-1:2005/AC:2010

EN 60670-1:2005/AC:2007

Cenelec

EN 60670-21:2007

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego
- Czg8¢ 21: Wymagania szczegdtowe dotyczace puszek i obudéw z elementami do
podwieszania

IEC 60670-21:2004 (Zmodyfikowana)

Cenelec

EN 60670-22:2006

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego
- Czg§¢ 22: Wymagania szczegétowe dotyczace puszek polaczeniowych i obudéw
IEC 60670-22:2003 (Zmodyfikowana)

Cenelec

EN 60670-23:2008

Puszki i obudowy do sprzgtu elektroinstalacyjnego do stalych instalacji elektrycznych
domowych i podobnych - Cze$¢ 23: Wymagania szczegbélowe dotyczace puszek
i obudéw podlogowych

IEC 60670-23:2006 (Zmodyfikowana)

Cenelec

EN 60691:2003

EN 60691:1995

Termin minat

Bezpieczniki termiczne - Wymagania i przewodnik stosowania + A2:2000 (1.12.2005)
IEC 60691:2002 Przypis 2.1

EN 60691:2003/A1:2007 Przypis 3 Termin minat
IEC 60691:2002/A1:2006 (1.12.2009)
EN 60691:2003/A2:2010 Przypis 3 1.3.2013

IEC 60691:2002/A2:2010
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Cenelec

EN 60695-1-1:2000

Badanie zagrozenia ogniowego - Cze¢$¢ 1-1: Wytyczne do oceny zagrozenia ogniowego
wyrobéw elektrotechnicznych - Wytyczne ogdlne

IEC 60695-1-1:1999

EN 60695-1-1:1995
Przypis 2.1

Termin minat
(1.1.2003)

Cenelec

EN 60695-2-10:2001

Badanie zagrozenia ogniowego - Cz¢$¢ 2-10: Metody badan oparte na stosowaniu
rozzarzonego/goracego drutu - Urzadzenie do badania rozzarzonym drutem i ogdlny
sposob wykonywania prob

IEC 60695-2-10:2000

EN 60695-2-1/0:1996
Przypis 2.1

Termin mingt
(1.11.2003)

Cenelec

EN 60695-2-11:2001

Badanie zagrozenia ogniowego - Cze$¢ 2-11: Metody badain oparte na stosowaniu
rozzarzonego/gorgcego drutu - Metoda badania palnosci plomieniem wyrobéw goto-
wych rozzarzonym drutem

IEC 60695-2-11:2000

EN 60695-2-1/1:1996
Przypis 2.1

Termin minat
(1.11.2003)

Cenelec

EN 60695-2-12:2001
Badanie zagrozenia ogniowego - Cz¢$¢ 2-12: Metody badan oparte na stosowaniu
rozzarzonego/goracego drutu - Metoda badania palnosci plomieniem materialow
rozzarzonym drutem
IEC 60695-2-12:2000

EN 60695-2-1/2:1996
Przypis 2.1

Termin mingt
(1.11.2003)

Cenelec

EN 60695-2-13:2001

Badanie zagrozenia ogniowego - Cz¢$¢ 2-13: Metody badan oparte na stosowaniu
rozzarzonego/goracego drutu - Metoda badania zapalnosci materialéw rozzarzonym
drutem

IEC 60695-2-13:2000

EN 60695-2-1/3:1996
Przypis 2.1

Termin mingt
(1.11.2003)

Cenelec

EN 60695-10-2:2003

Badanie zagrozenia ogniowego - Cze§¢ 11-2: Plomiedi probierczy - Znamionowy
plomient probierczy 1 kW - Urzadzenie, uklad do proby sprawdzajacej i wytyczne
IEC 60695-10-2:2003

Cenelec

EN 60695-10-3:2002

Badanie zagrozenia ogniowego - Cz¢$¢ 10-3: Nadmierne goraco - Proba odksztalcenia
przez uwalnianie naprezen powstalych przy formowaniu tworzyw sztucznych

IEC 60695-10-3:2002

Cenelec

EN 60695-11-2:2003

Badanie zagrozenia ogniowego - Cze§¢ 11-2: Plomiedi probierczy - Znamionowy
plomien probierczy 1 kW - Urzadzenie, uklad do proby sprawdzajacej i wytyczne
IEC 60695-11-2:2003

EN 60695-2-4/1:1993
+ A1:1996
Przypis 2.1

Termin mingt
(1.10.2006)

Cenelec

EN 60695-11-4:2011

Badanie zagrozenia ogniowego - Cz¢$¢ 11-4: Plomienie probiercze - Plomienie 50 W -
Urzadzenie i metody préb sprawdzajacych

IEC 60695-11-4:2011

Cenelec

EN 60695-11-5:2005

Badanie zagrozenia ogniowego - Cze$¢ 11-5: Plomieni probierczy - Metoda badania
plomieniem iglowym - Urzadzenie, uklad do proby sprawdzajacej i wytyczne

IEC 60695-11-5:2004

EN 60695-2-2:1994
+ A1:1995
Przypis 2.1

Termin minat
(1.2.2008)

Cenelec

EN 60695-11-10:1999

Badanie zagrozenia ogniowego - Czg¢$¢ 11-10: Plomienie probiercze. Metody badania
plomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu probki

IEC 60695-11-10:1999

EN 60695-11-10:1999/A1:2003
IEC 60695-11-10:1999/A1:2003

Przypis 3

Termin minat
(1.9.2006)

Cenelec

EN 60695-11-20:1999

Badanie zagrozenia ogniowego - Cze$¢ 11-20: Plomienie probiercze. Metody badania
plomieniem probierczym 500 W

IEC 60695-11-20:1999

EN 60695-11-20:1999/A1:2003
IEC 60695-11-20:1999/A1:2003

Przypis 3

Termin mingt
(1.9.2006)

Cenelec

EN 60702-1:2002

Przewody o izolacji mineralnej i ich koficowki napigcie znamionowe nie przekraczajace
750V - Czgé¢ 1: Przewody

IEC 60702-1:2002

HD 586.1 $1:1994
Przypis 2.1

Termin mingt
(1.3.2005)
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Cenelec EN 60702-2:2002 HD 586.2 S1:1994 Termin minat

Przewody o izolacji mineralnej i ich koncéwki na napiecie znamionowe nie przekra-
czajgce 750 V - Cze$¢ 2: Koncowki
IEC 60702-2:2002

Przypis 2.1

(1.3.2005)

Cenelec

EN 60715:2001

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Montaz aparatury rozdzielczej
i sterowniczej na wspornikach szynowych - Wymiary

IEC 60715:1981 + A1:1995

Cenelec

EN 60719:1993

Obliczanie najmniejszych i najwickszych wartosci $rednich zewnetrznych wymiaréw
przewoddw i kabli z zytami miedzianymi o przekroju okraglym, na napigcie znamio-
nowe do 450/750 V

IEC 60719:1992

Cenelec

EN 60728-11:2005

Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnaléw: telewizyjnych, radiofonicznych
i ustug interaktywnych - Czgs¢ 11: Bezpieczeristwo

IEC 60728-11:2005 (Zmodyfikowana)

EN 50083-1:1993
+ A2:1997
Przypis 2.1

Termin minat
(1.4.2008)

Cenelec

EN 60728-11:2010

Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnalow: telewizyjnych, radiofonicznych
i ustug interaktywnych - Cze$¢ 11: Wymagania bezpieczefstwa

IEC 60728-11:2010

EN 60728-11:2005
Przypis 2.1

1.10.2013

Cenelec

EN 60730-1:1991

Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Czgsé 1:
Wymagania ogdlne

IEC 60730-1:1986 (Zmodyfikowana)

EN 60730-1:1991/A1:1991
IEC 60730-1:1986/A1:1990

Przypis 3

Termin mingt
(1.7.1995)

EN 60730-1:1991/A11:1991

Przypis 3

Termin mingt
(1.7.1995)

EN 60730-1:1991/A12:1993

Przypis 3

Termin minat
(1.7.1995)

EN 60730-1:1991/A14:1995

Przypis 3

Termin mingt
(1.7.1995)

EN 60730-1:1991/AC:1993

Cenelec

EN 60730-1:1995
Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Czgsé 1:

EN 60730-1:1991
ze zmianami

Termin mingt
(1.7.1995)

Wymagania ogélne Przypis 2.1
IEC 60730-1:1993 (Zmodyfikowana)
EN 60730-1:1995/A11:1996 Przypis 3 Termin minat
(1.1.1998)
EN 60730-1:1995/A12:1996 Przypis 3 Termin minat
(1.12.1996)
EN 60730-1:1995/A1:1997 Przypis 3 Termin minat
IEC 60730-1:1993/A1:1994 (Zmodyfikowana) (1.12.1996)
EN 60730-1:1995/A2:1998 Przypis 3 Termin minat
IEC 60730-1:1993/A2:1997 (1.12.1996)
EN 60730-1:1995/A14:1998 Przypis 3 Termin minat
(1.12.1996)
EN 60730-1:1995/A15:1998 Przypis 3 Termin minat

(1.12.1996)
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EN 60730-1:1995/A16:1999 Przypis 3 Termin minat
(1.10.2000)

EN 60730-1:1995/A17:2000 Przypis 3 Termin minat
(1.10.2002)

EN 60730-1:1995/A18:2003 Przypis 3 Termin minat
(1.6.2010)

EN 60730-1:1995/AC:1997

EN 60730-1:1995/AC:2007

Cenelec EN 60730-1:2000 EN 60730-1:1995 Termin minat
Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Czgsé 1: ze zmianami (1.7.1995)
Wymagania ogdlne Przypis 2.1
[EC 60730-1:1999 (Zmodyfikowana)

EN 60730-1:2000/A12:2003 Przypis 3 Termin minat

(1.6.2010)
EN 60730-1:2000/A1:2004 Przypis 3 Termin minat
IEC 60730-1:1999/A1:2003 (Zmodyfikowana) (1.6.2010)
EN 60730-1:2000/A13:2004 Przypis 3 Termin minat

(1.9.2007)
EN 60730-1:2000/A14:2005 Przypis 3 Termin minat

(1.6.2010)
EN 60730-1:2000/A2:2008 Przypis 3 Termin minat
IEC 60730-1:1999/A2:2007 (Zmodyfikowana) (1.6.2011)
EN 60730-1:2000/AC:2007

Cenelec EN 60730-1:2011 EN 60730-1:2000 1.10.2013
Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Czgs¢ 1: ze zmianami
Wymagania ogdlne Przypis 2.1
[EC 60730-1:2010 (Zmodyfikowana)

Cenelec EN 60730-2-2:2002 EN 60730-2-2:1991 Termin minat
Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Cze$é 2-2: + A1:1997 (1.3.2009)
Wymagania szczegélowe dotyczace zabezpieczen termicznych silnikow + A2:1997
[EC 60730-2-2:2001 (Zmodyfikowana) + A11:1995

Przypis 2.1
EN 60730-2-2:2002/A11:2005 Przypis 3 Termin minat
(1.3.2009)
EN 60730-2-2:2002/A1:2006 Przypis 3 Termin minat
IEC 60730-2-2:2001/A1:2005 (Zmodyfikowana) (1.3.2009)

Cenelec EN 60730-2-3:2007 EN 60730-2-3:1992 Termin minat
Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Czgs¢ 2-3: + A1:1998 (1.9.2010)
Wymagania szczegétowe dotyczace zabezpieczen termicznych statecznikéw do $wiet- + A2:2001
lowek + A11:2005
IEC 60730-2-3:2006 (Zmodyfikowana) Przypis 2.1

Cenelec EN 60730-2-4:2007 EN 60730-2-4:1993 Termin minat
Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Czgs¢ 2-4: + A1:1998 (1.9.2010)
Wymagania szczegdlowe dotyczace zabezpieczen termicznych silnikéw zespotdéw spre- + A2:2002
zarkowych w obudowie hermetycznej lub péthermetycznej Przypis 2.1
IEC 60730-2-4:2006 (Zmodyfikowana)

Cenelec EN 60730-2-5:2002 EN 60730-2-5:1995 Termin minat
Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Czgs¢ 2-5: + A1:1996 (1.12.2008)
Wymagania szczegélowe dotyczace automatycznych systeméw elektrycznych do regu- + A2:1998
lacji palnikéw Przypis 2.1
IEC 60730-2-5:2000 (Zmodyfikowana)
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EN 60730-2-5:2002/A1:2004 Przypis 3 Termin minat
IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Zmodyfikowana) (1.12.2008)
EN 60730-2-5:2002/A11:2005 Przypis 3 Termin minat
(1.12.2008)
EN 60730-2-5:2002/A2:2010 Przypis 3 1.3.2013

IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (Zmodyfikowana)

Cenelec EN 60730-2-6:2008 EN 60730-2-6:1995 Termin minat
Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Czgsé 2-6: + A1:1997 (1.7.2011)
Wymagania szczegétowe dotyczace automatycznych regulatoréw elektrycznych ci$nie- + A2:1998
nia, z uwzglednieniem wymagain mechanicznych
IEC 60730-2-6:2007 (Zmodyfikowana)

Cenelec EN 60730-2-7:1991
Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Czgs¢ 2-7:

Wymagania szczegélowe dotyczace lacznikéw czasowych programowanych i wylacz-

nikéw czasowych

IEC 60730-2-7:1990 (Zmodyfikowana)

EN 60730-2-7:1991/A12:1993 Przypis 3 Termin minat
(1.1.2004)

EN 60730-2-7:1991/A11:1994 Przypis 3 Termin minat
(1.1.2004)

EN 60730-2-7:1991/A1:1997 Przypis 3 Termin minat

IEC 60730-2-7:1990/A1:1994 (Zmodyfikowana) (1.1.2004)

EN 60730-2-7:1991/A13:2003 Przypis 3 Termin minat
(1.3.2006)

EN 60730-2-7:1991/A14:2003 Przypis 3 Termin minat
(1.6.2010)

EN 60730-2-7:1991/A12:1993/AC:2001

EN 60730-2-7:1991/A1:1997/AC:2001

EN 60730-2-7:1991/AC:2001

EN 60730-2-7:1991/AC:1997

EN 60730-2-7:1991/A11:1994/AC:2001

Cenelec EN 60730-2-7:2010 EN 60730-2-7:1991 1.10.2013
Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Czgs¢ 2-7: ze zmianami
Wymagania szczegétowe dotyczace tacznikéw czasowych programowanych i wylacz- Przypis 2.1
nikéw czasowych
IEC 60730-2-7:2008 (Zmodyfikowana)

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

Cenelec EN 60730-2-8:2002 EN 60730-2-8:1995 Termin minat
Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Czgs¢ 2-8: + A1:1997 (1.12.2008)
Wymagania szczegélowe dotyczace sterowanych elektrycznie zaworéw wody + A2:1997
z uwzglednieniem wymagan mechanicznych Przypis 2.1
IEC 60730-2-8:2000 (Zmodyfikowana)

EN 60730-2-8:2002/A1:2003 Przypis 3 Termin minat
IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Zmodyfikowana) (1.12.2008)
Cenelec EN 60730-2-9:2002 EN 60730-2-9:1995 Termin minat

Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Czgs¢ 2-9:
Wymagania szczegélowe dotyczace regulatoréw temperatury
IEC 60730-2-9:2000 (Zmodyfikowana)

+ Al1:1996
+ A2:1997
+ A11:1997
+ A12:2001
Przypis 2.1

(1.12.2008)
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EN 60730-2-9:2002/A1:2003 Przypis 3 Termin minat

IEC 60730-2-9:2000/A1:2002 (Zmodyfikowana) (1.12.2008)

EN 60730-2-9:2002/A11:2003 Przypis 3 Termin minat
(1.12.2008)

EN 60730-2-9:2002/A12:2004 Przypis 3 Termin minat
(1.9.2007)

EN 60730-2-9:2002/A2:2005 Przypis 3 Termin minat

IEC 60730-2-9:2000/A2:2004 (Zmodyfikowana) (1.12.2007)

Cenelec EN 60730-2-9:2010 EN 60730-2-9:2002 1.11.2013
Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Czgs¢ 2-9: ze zmianami
Wymagania szczegétowe dotyczace regulatoréw z czujnikami temperatury Przypis 2.1
IEC 60730-2-9:2008 (Zmodyfikowana)

Cenelec EN 60730-2-10:2007 EN 60730-2-10:1995 Termin minat
Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Czes¢ 2-10: + A1:1996 (1.9.2010)
Wymagania szczegétowe dotyczace przekaznikéw rozruchowych silnika + A2:2002
IEC 60730-2-10:2006 Przypis 2.1

Cenelec EN 60730-2-11:2008 EN 60730-2-11:1993 Termin minat
Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Cze§¢ 2-11: + A1:1997 (1.10.2010)
Wymagania szczegélowe dotyczace regulatoréw energii + A2:1998
IEC 60730-2-11:2006 + A11:2005

Przypis 2.1

Cenelec EN 60730-2-12:2006 EN 60730-2-12:1993 Termin minat
Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Czesc 2-12: + A1:1997 (1.10.2008)
Wymagania szczeg6lowe dotyczace elektrycznych zamkéw do drzwi + A11:2005
[EC 60730-2-12:2005 (Zmodyfikowana) Przypis 2.1
EN 60730-2-12:2006/A11:2008 Przypis 3 Termin minat

(1.4.2011)

Cenelec EN 60730-2-13:2008 EN 60730-2-13:1998 Termin minat
Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Czes¢ 2-13: + A1:1998 (1.10.2010)
Wymagania szczegbtowe dotyczace regulatoréw z czujnikami wilgotnosci + A2:2002
[EC 60730-2-13:2006 (Zmodyfikowana) + A11:2005

Przypis 2.1

Cenelec EN 60730-2-14:1997

Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Czes¢ 2-14:

Wymagania szczeg6towe dotyczace sitownikéw elektrycznych

[EC 60730-2-14:1995 (Zmodyfikowana)

EN 60730-2-14:1997/A1:2001 Przypis 3 Termin minat

[EC 60730-2-14:1995/A1:2001 (1.7.2008)

EN 60730-2-14:1997/A11:2005 Przypis 3 Termin minat
(1.7.2008)

EN 60730-2-14:1997/A2:2008 Przypis 3 Termin minat

IEC 60730-2-14:1995/A2:2007 (Zmodyfikowana) (1.8.2011)

Cenelec EN 60730-2-15:1995

Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Czg§¢ 2-15:

Wymagania szczegblowe dotyczace automatycznych regulatoréw poziomu wody z czuj-

nikami plywakowymi lub elektrodowymi stosowanych w podgrzewaczach wody

IEC 60730-2-15:1994

EN 60730-2-15:1995/A1:1998 Przypis 3 Termin minat
[EC 60730-2-15:1994/A1:1997 (1.1.2004)
EN 60730-2-15:1995/A11:2005 Przypis 3 Termin minat

(1.3.2009)
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EN 60730-2-15:1995/A1:1998/AC:2001
Cenelec EN 60730-2-15:2010 EN 60730-2-15:1995 1.3.2013
Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Czgsé¢ 2-15: ze zmianami
Wymagania szczeg6towe dotyczace automatycznych regulatoréw poziomu wody z czuj- + EN 60730-2-
nikami plywakowymi lub elektrodowymi, stosowanych w podgrzewaczach wody 16:1997
IEC 60730-2-15:2008 (Zmodyfikowana) ze zmianami
+ EN 60730-2-
18:1999
ze zmiang
Przypis 2.1
Cenelec EN 60730-2-16:1997
Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Czgs¢ 2 -
16: Wymagania szczegélowe dotyczace automatycznych regulatoréw elektrycznych
poziomu wody typu plywakowego do uzytku domowego i podobnego
IEC 60730-2-16:1995 (Zmodyfikowana)
EN 60730-2-16:1997/A1:1998 Przypis 3 Termin minat
IEC 60730-2-16:1995/A1:1997 (1.6.2004)
EN 60730-2-16:1997/A2:2001 Przypis 3 Termin minat
IEC 60730-2-16:1995/A2:2001 (1.7.2008)
EN 60730-2-16:1997/A11:2005 Przypis 3 Termin minat
(1.7.2008)
EN 60730-2-16:1997/A1:1998/AC:2000
Cenelec EN 60730-2-18:1999
Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Czg$¢ 2-18:
Wymagania szczegdtowe dotyczace automatycznych regulatoréw elektrycznych z czuj-
nikami przeplywu wody i powietrza, lacznie z wymaganiami mechanicznymi
IEC 60730-2-18:1997 (Zmodyfikowana)
EN 60730-2-18:1999/A11:2005 Przypis 3 Termin minat
(1.3.2009)
Cenelec EN 60730-2-19:2002
Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Czgsé¢ 2-19:
Wymagania szczeg6lowe dotyczace elektrycznych zaworéw olejowych z uwzglednie-
niem wymagafi mechanicznych
IEC 60730-2-19:1997 (Zmodyfikowana) + A1:2000 (Zmodyfikowana)
EN 60730-2-19:2002/A11:2005 Przypis 3 Termin minat
(1.10.2008)
EN 60730-2-19:2002/A2:2008 Przypis 3 Termin minat
IEC 60730-2-19:1997/A2:2007 (1.2.2011)
Cenelec EN 60799:1998 EN 60799:1987 Termin minat
Sprzet elektroinstalacyjny - Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczgce + Al1:1994 (1.7.2001)
IEC 60799:1998 Przypis 2.1
Cenelec EN 60811-1-1:1995 HD 505.1.1 $3:1991 Termin minat
Wspélne metody badania materialéw stosowanych na izolacje i powloki przewodéw Przypis 2.1 (1.12.1996)
i kabli elektrycznych - Cze$¢ 1-1: Metody ogdlnego zastosowania - Pomiary grubosci
i wymiaréw zewngtrznych - Sprawdzenia wlasciwosci mechanicznych
IEC 60811-1-1:1993
EN 60811-1-1:1995/A1:2001 Przypis 3 Termin minat
IEC 60811-1-1:1993/A1:2001 (1.5.2004)
Cenelec EN 60811-1-2:1995 HD 505.1.2 §2:1991 Termin minat

Wspdlne metody badania materiatlow stosowanych na izolacje i powloki przewodéw
i kabli elektrycznych - Czg$¢ 1-2: Metody ogdlnego zastosowania - Metody starzenia
cieplnego

IEC 60811-1-2:1985 + A1:1989

Przypis 2.1

(1.12.1996)
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EN 60811-1-2:1995/A2:2000 Przypis 3 Termin minat

[EC 60811-1-2:1985/A2:2000 (1.11.2003)
Cenelec EN 60811-1-3:1995 HD 505.1.3 §2:1991 Termin minat

Wspdlne metody badania materialéw stosowanych na izolacje i powloki przewodéw Przypis 2.1 (1.12.1996)

i kabli elektrycznych - Czg$¢ 1-3: Metody ogdlnego zastosowania - Metody oznaczania

gestoéci - Sprawdzenia nasigkliwo$ci woda - Sprawdzenie skurczu

IEC 60811-1-3:1993

EN 60811-1-3:1995/A1:2001 Przypis 3 Termin minat

[EC 60811-1-3:1993/A1:2001 (1.7.2004)
Cenelec EN 60811-1-4:1995 HD 505.1.4 S1:1988 Termin minat

Wspdlne metody badania materialdw stosowanych na izolacj¢ i powloki przewodéw Przypis 2.1 (1.12.1996)

i kabli elektrycznych - Czgs¢ 1-4: Metody ogélnego zastosowania - Badania w niskiej

temperaturze

[EC 60811-1-4:1985 + A1:1993

EN 60811-1-4:1995/A2:2001 Przypis 3 Termin minat

[EC 60811-1-4:1985/A2:2001 (1.9.2004)
Cenelec EN 60811-2-1:1998 EN 60811-2-1:1995 Termin minat

Wspdlne metody badania materiatéw stosowanych na izolacje i powloki przewodéw Przypis 2.1 (1.5.2000)

i kabli elektrycznych oraz $wiattowodowych - Czgs¢ 2-1: Metody badania elastomerow

- Sprawdzenie odpornosci na dzialanie ozonu - Sprawdzenie wydluzenia trwalego

w podwyzszonej temperaturze - Sprawdzenie odpornosci na dzialanie oleju

IEC 60811-2-1:1998

EN 60811-2-1:1998/A1:2001 Przypis 3 Termin minat

IEC 60811-2-1:1998/A1:2001 (1.9.2004)
Cenelec EN 60811-3-1:1995 HD 505.3.1 S1:1988 Termin minat

Wspdlne metody badania materialéw stosowanych na izolacje i powloki przewodow Przypis 2.1 (1.5.2000)

i kabli elektrycznych - Cze§¢ 3-1: Metody badania mieszanek polwinitowych - Spraw-

dzenie odpornosci na nacisk w podwyzszonej temperaturze - Sprawdzenia odpornosci

na pekanie

IEC 60811-3-1:1985

EN 60811-3-1:1995/A1:1996 Przypis 3 Termin minat

IEC 60811-3-1:1985/A1:1994 (1.6.1997)

EN 60811-3-1:1995/A2:2001 Przypis 3 Termin minat

IEC 60811-3-1:1985/A2:2001 (1.7.2004)
Cenelec EN 60811-3-2:1995 HD 505.3.2 S1:1988 Termin minat

Wspdlne metody badania materialéw stosowanych na izolacje i powloki przewodéw Przypis 2.1 (1.12.1996)

i kabli elektrycznych - Cze$¢ 3-2: Metody badania mieszanek polwinitowych - Spraw-

dzenie ubytku masy - Sprawdzenie wytrzymalosci cieplnej

IEC 60811-3-2:1985 + A1:1993

EN 60811-3-2:1995/A2:2004 Przypis 3 Termin minat

[EC 60811-3-2:1985/A2:2003 (1.3.2007)
Cenelec EN 60811-4-1:2004 EN 60811-4-1:1995 Termin minat

Wspdlne metody badania materialéw stosowanych na izolacje i powloki przewodéw Przypis 2.1 (1.7.2007)

i kabli elektrycznych oraz $wiattowodowych - Czg$¢ 4-1: Metody badania polietylenu

i polipropylenu - Odpornos¢ na korozje naprezeniowa - Pomiar wskaznika plyniecia -

Sprawdzenie zawartosci sadzy iflub wypelniaczy mineralnych w polietylenie metoda

spalania - Sprawdzenie zawartosci sadzy metoda analizy termograwimetrycznej (TGA) -

Mikroskopowa metoda sprawdzania stopnia dyspersji sad

[EC 60811-4-1:2004
Cenelec EN 60811-4-2:2004 EN 60811-4-2:1999 Termin minat

Wspodlne metody badania materialdw stosowanych na izolacje i powloki przewodéw Przypis 2.1 (1.7.2007)

i kabli elektrycznych oraz $wiattowodowych - Cze$¢ 4-2: Metody badania polietylenu

i polipropylenu - Sprawdzenie wydluzenia przy zerwaniu po wstgpnym kondycjono-

waniu - Préba nawijania po wstgpnym kondycjonowaniu - Préba nawijania po

starzeniu wstepnym w powietrzu - Pomiar przyrostu masy - Diugotrwala préba stabil-

nosci - Metoda badania degradadji izolacji wskutek utleniania przy katalitycznym dzia-

faniu miedzi

IEC 60811-4-2:2004
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Cenelec EN 60811-5-1:1999 HD 505.5.1 S1:1992 Termin minat
Wspdlne metody badania materialdw stosowanych na izolacje i powloki przewodéw Przypis 2.1 (1.4.2001)
i kabli elektrycznych oraz $wiattowodowych - Czg$¢ 5-1: Metody badan mas wypel-
niajacych - Temperatura kroplenia - Oddzielanie si¢ oleju - Krucho$¢ w niskich tempe-
raturach - Ogdlna liczba kwasowa - Nieobecno$¢ skladnikéw wywolujacych korozje -
Przenikalno$¢ dielektryczna w 23 stopniach C - Rezystywno$¢ przy pradzie stalym
w 23 stopniach C i 100 stopniach C
IEC 60811-5-1:1990 (Zmodyfikowana)
EN 60811-5-1:1999/A1:2004 Przypis 3 Termin minat
IEC 60811-5-1:1990/A1:2003 (1.3.2007)
Cenelec EN 60825-1:2007 EN 60825-1:1994 Termin minat
Bezpieczenistwo urzgdzen laserowych - Czes¢ 1: Klasyfikacja sprzetu i wymagania + A1:2002 (1.9.2010)
IEC 60825-1:2007 + A2:2001
Cenelec EN 60825-2:2004 EN 60825-2:2000 Termin minat
Bezpieczenistwo urzadzen laserowych - Czg$¢ 2: Bezpieczenstwo $wiattowodowych Przypis 2.1 (1.9.2007)
systeméw telekomunikacyjnych (OFCS)
IEC 60825-2:2004
EN 60825-2:2004/A1:2007 Przypis 3 Termin minat
IEC 60825-2:2004/A1:2006 (1.2.2010)
EN 60825-2:2004/A2:2010 Przypis 3 1.10.2013
IEC 60825-2:2004/A2:2010
Cenelec EN 60825-4:2006 EN 60825-4:1997 Termin minat
Bezpieczefistwo urzadzeri laserowych - Cze$¢ 4: Ostony laserowe + A1:2002 (1.10.2009)
IEC 60825-4:2006 + A2:2003
Przypis 2.1
EN 60825-4:2006/A1:2008 Przypis 3 Termin minat
IEC 60825-4:2006/A1:2008 (1.9.2011)
EN 60825-4:2006/A2:2011 Przypis 3 3.5.2014
IEC 60825-4:2006/A2:2011
Cenelec EN 60825-12:2004
Bezpieczefistwo urzadzen laserowych - Cze$¢ 12: Bezpieczefistwo systeméw komuni-
kacji optycznej w przestrzeni swobodnej, stosowanych do przesylania informacji
IEC 60825-12:2004
Cenelec EN 60831-1:1996 EN 60831-1:1993 Termin minat
Kondensatory samoregenerujagce do réwnoleglej kompensacji mocy biernej w sieciach Przypis 2.1 (1.8.1997)
elektroenergetycznych pradu przemiennego o napigciu znamionowym do 1kV
wlacznie - Czg§¢ 1: Wymagania ogélne - Wykonanie, badania i ocena - Wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa - Wytyczne instalowania i uzytkowania
IEC 60831-1:1996
EN 60831-1:1996/A1:2003 Przypis 3 Termin minat
IEC 60831-1:1996/A1:2002 (1.2.2006)
Cenelec EN 60831-2:1996 EN 60831-2:1993 Termin minat
Kondensatory samoregenerujace do réwnoleglej kompensacji mocy biernej w sieciach Przypis 2.1 (1.12.1996)
elektroenergetycznych pradu przemiennego o napigciu znamionowym do 1kV
wlacznie - Czg$¢ 2: Proba starzenia, proba samoregeneracji i préba zniszczenia
IEC 60831-2:1995
Cenelec EN 60838-1:2004 EN 60838-1:1998 Termin minat
Réznorodne oprawki lampowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i badania + A1:1999 (1.10.2007)
IEC 60838-1:2004 + A2:2002
Przypis 2.1
EN 60838-1:2004/A1:2008 Przypis 3 Termin minat
IEC 60838-1:2004/A1:2008 (1.8.2011)
EN 60838-1:2004/A2:2011 Przypis 3 18.4.2014
IEC 60838-1:2004/A2:2011
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Cenelec EN 60838-2-1:1996
Réznorodne oprawki lampowe - Cze$¢ 2: Wymagania szczegdlowe - Sekcja 1: Oprawki
S14
[EC 60838-2-1:1994
EN 60838-2-1:1996/A1:1998 Przypis 3 Termin minat
[EC 60838-2-1:1994/A1:1998 (1.8.2005)
EN 60838-2-1:1996/A2:2004 Przypis 3 Termin minat
[EC 60838-2-1:1994/A2:2004 (1.10.2007)

Cenelec EN 60838-2-2:2006
Réznorodne oprawki lampowe - Cze$¢ 2-2: Wymagania szczegdlowe - Zlacza do
moduléw LED
IEC 60838-2-2:2006

Cenelec EN 60898-1:2003 EN 60898:1991 Termin minat
Sprzgt elektroinstalacyjny - Wylaczniki do zabezpieczei przetezeniowych instalacji + A1:1991 (1.10.2008)
domowych i podobnych. Cz¢s¢ 1: Wylgczniki do obwodéw pradu przemiennego + A11:1994
IEC 60898-1:2002 (Zmodyfikowana) + A12:1995

+ A13:1995

+ A14:1995

+ A15:1995

+ A16:1996

+ A17:1998

+ A18:1998

+ A19:2000

Przypis 2.1
EN 60898-1:2003/A1:2004 Przypis 3 Termin minat
IEC 60898-1:2002/A1:2002 (Zmodyfikowana) (1.10.2008)
EN 60898-1:2003/A11:2005 Przypis 3 Termin minat

(1.5.2010)

EN 60898-1:2003/AC:2004

Cenelec EN 60898-2:2006 EN 60898-2:2001 Termin minat
Sprzet elektroinstalacyjny - Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji Przypis 2.1 (1.6.2010)
domowych i podobnych - Czg§¢ 2: Wylgczniki do obwodéw pradu przemiennego
i pradu statego
[EC 60898-2:2000 (Zmodyfikowana) + A1:2003 (Zmodyfikowana)

Cenelec EN 60931-1:1996 EN 60931-1:1993 Termin minat
Kondensatory niesamoregenerujace do réwnoleglej kompensacji mocy biernej w sieciach Przypis 2.1 (1.8.1997)
elektroenergetycznych pradu przemiennego o napigciu znamionowym do 1kV
whacznie - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne - Wykonanie, badania i ocena - Wymagania
dotyczace bezpieczenstwa - Wytyczne instalowania i uzytkowania
IEC 60931-1:1996
EN 60931-1:1996/A1:2003 Przypis 3 Termin minat
IEC 60931-1:1996/A1:2002 (1.2.20006)

Cenelec EN 60931-2:1996 EN 60931-2:1993 Termin minat
Kondensatory niesamoregenerujgce do rownoleglej kompensacji mocy biernej w sieciach Przypis 2.1 (1.12.1996)
elektroenergetycznych pradu przemiennego o napigciu znamionowym do 1kV
wiacznie - Cze$¢ 2: Préba starzenia i proba zniszczenia
IEC 60931-2:1995

Cenelec EN 60931-3:1996
Kondensatory niesamoregenerujgce do réwnoleglej kompensacji mocy biernej w sieciach
elektroenergetycznych pradu przemiennego o napigciu znamionowym do 1kV
wlacznie - Czg$¢ 3: Bezpieczniki wewnetrzne
IEC 60931-3:1996

Cenelec EN 60934:2001 EN 60934:1994 Termin minat
Wylaczniki do urzadzen (CBE) + A1:1994 (1.11.2003)
IEC 60934:2000 + A2:1997

+ A11:1998
Przypis 2.1
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EN 60934:2001/A1:2007
IEC 60934:2000/A1:2007

Przypis 3

Termin mingt
(1.2.2010)

Cenelec EN 60947-1:2007 EN 60947-1:2004 Termin minat
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne Przypis 2.1 (1.7.2010)
IEC 60947-1:2007
EN 60947-1:2007/A1:2011 Przypis 3 1.1.2014
IEC 60947-1:2007/A1:2010
Cenelec EN 60947-2:2006 EN 60947-2:2003 Termin minat
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czg$¢ 2: Wylgczniki Przypis 2.1 (1.7.2009)
IEC 60947-2:2006
EN 60947-2:2006/A1:2009 Przypis 3 Termin minat
IEC 60947-2:2006/A1:2009 (1.7.2012)
Cenelec EN 60947-3:2009 EN 60947-3:1999 Termin minat
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Cz¢$¢ 3: Rozlgczniki, odtaczniki, + A1:2001 (1.5.2012)
rozlaczniki izolacyjne i zestawy lacznikéw z bezpiecznikami topikowymi + A2:2005
IEC 60947-3:2008 Przypis 2.1
EN 60947-3:2009/A1:2012 Przypis 3 21.3.2015
IEC 60947-3:2008/A1:2012
Cenelec EN 60947-4-1:2001 EN 60947-4-1:1992 Termin minat
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czg$¢ 4-1: Styczniki i rozruszniki + A1:1995 (1.9.2003)
do silnikéw - Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silnikow + A2:1997
IEC 60947-4-1:2000 Przypis 2.1
EN 60947-4-1:2001/A1:2002 Przypis 3 Termin minat
IEC 60947-4-1:2000/A1:2002 (1.10.2005)
EN 60947-4-1:2001/A2:2005 Przypis 3 Termin minat
IEC 60947-4-1:2000/A2:2005 (1.7.2008)
Cenelec EN 60947-4-1:2010 EN 60947-4-1:2001 1.4.2013
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czgs§¢ 4-1: Styczniki i rozruszniki ze zmianami
do silnikéw - Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silnikow Przypis 2.1
IEC 60947-4-1:2009
Cenelec EN 60947-4-2:2000 HD 419.2 S1:1987 Termin minat
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czg$¢ 4 - 2: Styczniki i rozrusz- | + EN 60947-4-2:1996 (1.12.2002)
niki - Pélprzewodnikowe sterowniki i rozruszniki do silnikéw pradu przemiennego + A1:1997
IEC 60947-4-2:1999 + A2:1998
Przypis 2.1
EN 60947-4-2:2000/A1:2002 Przypis 3 Termin minat
IEC 60947-4-2:1999/A1:2001 (1.3.2005)
EN 60947-4-2:2000/A2:2006 Przypis 3 Termin minat
IEC 60947-4-2:1999/A2:2006 (1.12.2009)
Cenelec EN 60947-4-3:2000 HD 419.2 S1:1987 Termin minat

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czg$¢ 4-3: Styczniki i rozruszniki Przypis 2.1 (1.12.2002)

- Pélprzewodnikowe styczniki i rozruszniki pradu przemiennego do obcigzen innych

niz silniki

IEC 60947-4-3:1999

EN 60947-4-3:2000/A1:2006 Przypis 3 Termin minat
IEC 60947-4-3:1999/A1:2006 (1.11.2009)

EN 60947-4-3:2000/A2:2011 Przypis 3 18.4.2014

[EC 60947-4-3:1999/A2:2011




14.8.2012 Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej C 245[57
1) @ G) 4
Cenelec EN 60947-5-1:2004 EN 60947-5-1:1997 Termin minat
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Cze§¢ 5-1: Aparaty i laczniki + A1:1999 (1.5.2007)
sterownicze - Elektromechaniczne aparaty sterownicze + A2:2000
IEC 60947-5-1:2003 + A12:1999
Przypis 2.1
EN 60947-5-1:2004/A1:2009 Przypis 3 Termin minat
[EC 60947-5-1:2003/A1:2009 (1.5.2012)
EN 60947-5-1:2004/AC:2004
EN 60947-5-1:2004/AC:2005
Cenelec EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2:1998 Termin minat
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigeciowa - Cze$¢ 5-2: Aparaty i laczniki + A1:1999 (1.11.2010)
sterownicze - taczniki zblizeniowe + A2:2004
IEC 60947-5-2:2007 Przypis 2.1
Cenelec EN 60947-5-3:1999
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czg§¢ 5-3: Aparaty i laczniki
sterownicze - Wymagania dotyczace urzadzen zblizeniowych o okreslonym sposobie
zachowania si¢ w warunkach defektu (PDF)
IEC 60947-5-3:1999
EN 60947-5-3:1999/A1:2005 Przypis 3 Termin minat
IEC 60947-5-3:1999/A1:2005 (1.3.2008)
Cenelec EN 60947-5-4:2003 EN 60947-5-4:1997 Termin minat
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czg$¢ 5-4: Aparaty i laczniki Przypis 2.1 (1.12.2006)
sterownicze - Metody zapewnienia stycznoéci stykow o malej energii - Badania
specjalne
IEC 60947-5-4:2002
Cenelec EN 60947-5-5:1997
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czg§¢ 5-5: Aparaty i laczniki
sterownicze - Elektryczne urzgdzenia zatrzymania awaryjnego z funkcja blokady
mechanicznej
IEC 60947-5-5:1997
EN 60947-5-5:1997/A1:2005 Przypis 3 Termin minat
[EC 60947-5-5:1997/A1:2005 (1.3.2008)
Cenelec EN 60947-5-7:2003 EN 50319:1999 Termin minat
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 5-7: Aparaty i laczniki Przypis 2.1 (1.9.2006)
sterownicze - Wymagania dotyczace urrzadzen zblizeniowych z wyjsciem analogowym
IEC 60947-5-7:2003
Cenelec EN 60947-5-8:2006
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czg$¢ 5-8: Aparaty i laczniki
sterownicze - Trojpotozeniowe laczniki sterownicze do urzadzen zezwolenia
IEC 60947-5-8:2006
Cenelec EN 60947-5-9:2007
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Cze$¢ 5-9: Aparaty i laczniki
sterownicze - Czujniki szybkosci przepltywu
IEC 60947-5-9:2006
Cenelec EN 60947-6-1:2005 EN 60947-6-1:1991 Termin minat
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czesc 6-1: Laczniki wielozada- + A1:1994 (1.10.2008)
niowe - Automatyczne urzadzenia przelaczajace + A2:1997
IEC 60947-6-1:2005 Przypis 2.1
Cenelec EN 60947-6-2:2003 EN 60947-6-2:1993 Termin minat
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Cz¢$¢ 6-2: taczniki wielozada- + A1:1997 (1.9.2005)
niowe - tgczniki (lub urzadzenia) sterownicze i zabezpieczeniowe (CPS) + A2:1999
IEC 60947-6-2:2002 Przypis 2.1
EN 60947-6-2:2003/A1:2007 Przypis 3 Termin minat
[EC 60947-6-2:2002/A1:2007 (1.3.2010)
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Cenelec EN 60947-7-1:2009 EN 60947-7-1:2002 Termin minat

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigeciowa - Czg$¢ 7-1: Wyposazenie pomoc-
nicze - Listwy zaciskowe do przewodéw miedzianych
IEC 60947-7-1:2009

Przypis 2.1

(1.6.2012)

Cenelec

EN 60947-7-2:2009

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czg§¢ 7-2: Wyposazenie pomoc-
nicze - Listwy zaciskowe do przewodéw ochronnych miedzianych

IEC 60947-7-2:2009

EN 60947-7-2:2002
Przypis 2.1

Termin mingt
(1.6.2012)

Cenelec

EN 60947-7-3:2002

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Cze$¢ 7-3: Wyposazenie pomoc-
nicze - Wymagania bezpieczefistwa dotyczace listew zaciskowych podstaw bezpieczni-
kowych

IEC 60947-7-3:2002

Cenelec

EN 60947-7-3:2009

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czg$¢ 7-3: Wyposazenie pomoc-
nicze - Wymagania bezpieczenstwa dotyczace listew zaciskowych z bezpiecznikami
IEC 60947-7-3:2009

EN 60947-7-3:2002
Przypis 2.1

1.9.2012

Cenelec

EN 60947-8:2003

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 8: Urzadzenia sterujgce
zabezpieczen termicznych (PTC) wbudowanych w maszyny wirujace

IEC 60947-8:2003

EN 60947-8:2003/A1:2006
IEC 60947-8:2003/A1:2006

Przypis 3

Termin mingt
(1.10.2009)

Cenelec

EN 60950-1:2006

Urzadzenia techniki informatycznej - Bezpieczenstwo - Czg$¢ 1: Wymagania podsta-
wowe

[EC 60950-1:2005 (Zmodyfikowana)

EN 60950-1:2001
+ A11:2004
Przypis 2.1

Termin minat
(1.12.2010)

EN 60950-1:2006/A11:2009

Przypis 3

Termin minat
(1.12.2010)

EN 60950-1:2006/A1:2010
IEC 60950-1:2005/A1:2009 (Zmodyfikowana)

Przypis 3

1.3.2013

EN 60950-1:2006/A12:2011

Przypis 3

24.1.2013

EN 60950-1:2006/AC:2011

Cenelec

EN 60950-21:2003

Urzadzenia techniki informatycznej - Bezpieczenstwo - Czg$¢ 21: Telesterowanie mocg
zasilania

IEC 60950-21:2002

Cenelec

EN 60950-22:2006

Urzadzenia techniki informatycznej - Bezpieczefistwo - Czg$¢ 22: Urzadzenia instalo-
wane na zewnatrz

IEC 60950-22:2005 (Zmodyfikowana)

EN 60950-22:2006/AC:2008

Cenelec

EN 60950-23:2006

Urzadzenia techniki informatycznej - Bezpieczenstwo uzytkowania - Czes¢ 23: Wiel-
kogabarytowe urzadzenia do magazynowania danych

IEC 60950-23:2005

EN 60950-23:2006/AC:2008

Cenelec

EN 60968:1990

Lampy samostatecznikowe do ogdlnych celow o$wietleniowych - Wymagania bezpie-
czefistwa

IEC 60968:1988 (Zmodyfikowana)

EN 60968:1990/A1:1993
IEC 60968:1988/A1:1991

Przypis 3

Termin mingt
(1.12.1993)

EN 60968:1990/A2:1999
IEC 60968:1988/A2:1999

Przypis 3

Termin mingt
(1.10.2002)
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Cenelec EN 60974-1:2005 EN 60974-1:1998 Termin mingt
Sprzet do spawania lukowego - Czesc 1: Spawalnicze zrédla energii + A1:2000 (1.10.2008)
IEC 60974-1:2005 + A2:2003

Przypis 2.1

Cenelec EN 60974-2:2008 EN 60974-2:2003 Termin minat
Sprzgt do spawania fukowego - Czg$¢ 2: Systemy chlodzenia ciecza Przypis 2.1 (1.2.2011)
IEC 60974-2:2007

Cenelec EN 60974-3:2007 EN 60974-3:2003 Termin minat
Sprzet do spawania lukowego - Cze$¢ 3: Urzadzenia do zajarzania i stabilizacji uku Przypis 2.1 (1.12.2010)
IEC 60974-3:2007

Cenelec EN 60974-5:2008 EN 60974-5:2002 Termin minat
Sprzgt do spawania tukowego - Czg¢$¢ 5: Podajniki drutu Przypis 2.1 (1.2.2011)
IEC 60974-5:2007

Cenelec EN 60974-6:2003 ; EN 50060:1989 Termin minat
Sprzet do spawania fukowego - Cze§¢ 6: Zrédla energii do recznego spawania tuko- + A1:1994 (1.3.2006)
wego 0 ograniczonym obcigzeniu Przypis 2.1
IEC 60974-6:2003
EN 60974-6:2003/AC:2005

Cenelec EN 60974-6:2011 EN 60974-6:2003 1.1.2014
Sprzgt do spawania lukowego - Czg$¢ 6: Sprzet o ograniczonym obcigZeniu Przypis 2.1
IEC 60974-6:2010

Cenelec EN 60974-7:2005 EN 60974-7:2000 Termin minat
Sprzet do spawania lukowego - Czesc 7: Uchwyty Przypis 2.1 (1.8.2008)
IEC 60974-7:2005

Cenelec EN 60974-8:2009 EN 60974-8:2004 Termin minat
Sprzgt do spawania tukowego - Cz¢é¢ 8: Konsole gazowe do systeméw spawania i cigcia Przypis 2.1 (1.3.2012)
plazmowego
IEC 60974-8:2009

Cenelec EN 60974-11:2004 EN 60974-11:1995 Termin minat
Sprzgt do spawania tukowego - Czg$¢ 11: Uchwyty elektrod Przypis 2.1 (1.9.2007)
IEC 60974-11:2004

Cenelec EN 60974-11:2010 EN 60974-11:2004 1.10.2013
Sprzgt do spawania lukowego - Czgs¢ 11: Uchwyty do elektrod Przypis 2.1
IEC 60974-11:2010

Cenelec EN 60974-12:2005 EN 60974-12:1995 Termin mingt
Sprzet do spawania lukowego - Czg$¢ 12: Elementy polaczeniowe przewodéw spawal- Przypis 2.1 (1.7.2008)
niczych
IEC 60974-12:2005

Cenelec EN 60974-12:2011 EN 60974-12:2005 22.6.2014
Sprzgt do spawania tukowego - Czgs¢ 12: Elementy polaczeniowe przewodow spawal- Przypis 2.1
niczych
IEC 60974-12:2011

Cenelec | EN 60974-13:2011
Sprzet do spawania tukowego - Cze$¢ 13: Zacisk pradu powrotnego
IEC 60974-13:2011

Cenelec EN 60998-1:2004 EN 60998-1:1993 Termin minat
Osprzet polaczeniowy do obwodéw niskiego napiecia do uzytku domowego i podob- + A1:2001 (1.3.2007)
nego - Cze¢$¢ 1: Wymagania ogdlne Przypis 2.1
IEC 60998-1:2002 (Zmodyfikowana)

Cenelec EN 60998-2-1:2004 EN 60998-2-1:1993 Termin minat
Osprzgt polaczeniowy do obwoddéw niskiego napiecia do uzytku domowego i podob- Przypis 2.1 (1.3.2007)
nego - Czg$¢ 2-1: Wymagania szczegélowe dotyczace zlaczek z zaciskami gwintowymi
[EC 60998-2-1:2002 (Zmodyfikowana)
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Cenelec EN 60998-2-2:2004 EN 60998-2-2:1993 Termin minat

Osprzet polaczeniowy do obwodéw niskiego napigcia do uzytku domowego i podob-

nego - Cze$¢ 2-2: Wymagania szczegGlowe dotyczace zlgczek z zaciskami bezgwinto-
'mi

IEC 60998-2-2:2002 (Zmodyfikowana)

Przypis 2.1

(1.3.2007)

Cenelec EN 60998-2-3:2004 EN 60998-2-3:1993 Termin minat
Osprzet polaczeniowy do obwodéw niskiego napigcia do uzytku domowego i podob- Przypis 2.1 (1.3.2007)
nego - Czg$¢ 2-3: Wymagania szczegdtowe dotyczace zlgczek z zaciskami ostrzowymi
IEC 60998-2-3:2002 (Zmodyfikowana)

Cenelec EN 60998-2-4:2005 EN 60998-2-4:1993 Termin minat
Osprzet polaczeniowy do obwodéw niskiego napigcia do uzytku domowego i podob- Przypis 2.1 (1.3.2008)
nego - Cze$¢ 2-4: Wymagania szczeg6lowe dotyczace zlaczek skretnych
[EC 60998-2-4:2004 (Zmodyfikowana)

Cenelec EN 60999-1:2000 EN 60999-1:1993 Termin mingt
Osprzgt polaczeniowy - Miedziane przewody elektryczne - Wymagania bezpieczeristwa Przypis 2.1 (1.1.2003)
dotyczace gwintowych i bezgwintowych elementéw zaciskowych - Cze$¢ 1: Wyma-
gania ogolne i wymagania szczegblowe dotyczace elementéw zaciskowych do prze-
wodéw od 0,2 mm2 do 35 mm?2 (wlacznie)

IEC 60999-1:1999

Cenelec EN 60999-2:2003
Osprzgt polaczeniowy - Miedziane przewody elektryczne - Wymagania bezpieczeristwa
dotyczgce gwintowych i bezgwintowych elementéw zaciskowych - Cze$¢ 2: Wyma-
gania ogélne i wymagania szczegétowe dotyczace elementéw zaciskowych do prze-
wodéw od 35 mm2 do 300 mm2 (whacznie)

IEC 60999-2:2003

Cenelec EN 61008-1:2004 EN 61008-1:1994 Termin mingt
Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do + A2:1995 (1.4.2009)
uzytku domowego i podobnego (RCCB) - Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne + A11:1995
IEC 61008-1:1996 (Zmodyfikowana) + A1:2002 (Zmodyfikowana) + A12:1998

+ A13:1998
+ A14:1998
+ A17:2000
Przypis 2.1
EN 61008-1:2004/A11:2007 Przypis 3 Termin minat
(1.4.2009)
EN 61008-1:2004/A12:2009 Przypis 3 Termin minat
(1.12.2011)

Cenelec EN 61008-2-1:1994
Wrylgczniki réznicowo-pradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do
uzytku domowego i podobnego (RCCB) - Czg$¢ 2-1: Stosowanie postanowient ogdlnych
do wylacznikéw RCCB o dziataniu niezaleznym od napigcia sieci
IEC 61008-2-1:1990
EN 61008-2-1:1994/A11:1998 Przypis 3 Termin mingt

(1.4.2001)
EN 61008-2-1:1994/A11:1998/AC:1999
Cenelec EN 61009-1:2004 EN 61009-1:1994 Termin minat

Sprzgt elektroinstalacyjny - Wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpie- + A1:1995 (1.4.2009)
czeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO) - Czg$¢ 1: Posta- + A2:1998
nowienia ogdlne + A11:1995
IEC 61009-1:1996 (Zmodyfikowana) + A1:2002 (Zmodyfikowana) + A13:1998
+ A14:1998
+ A15:1998
+ A19:2000
Przypis 2.1
EN 61009-1:2004/A11:2008 Przypis 3 Termin minat

(1.4.2009)
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EN 61009-1:2004/A12:2009 Przypis 3 Termin minat
(1.12.2011)
EN 61009-1:2004/A13:2009 Przypis 3 Termin minat
(1.12.2011)
EN 61009-1:2004/AC:2006
Cenelec EN 61009-2-1:1994
Wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do
uzytku domowego i podobnego (RCBO) - Czg$¢ 2-1: Stosowanie postanowien ogol-
nych do wylacznikéw RCBO o dzialaniu niezaleznym od napigcia sieci
IEC 61009-2-1:1991
EN 61009-2-1:1994/A11:1998 Przypis 3 Termin minat
(1.4.2001)
EN 61009-2-1:1994/A11:1998/AC:1999
Cenelec EN 61010-1:2001 EN 61010-1:1993 Termin minat
Wymagania bezpieczenstwa elektrycznych przyrzadéw pomiarowych, automatyki + A2:1995 (1.1.2004)
i urzadzen laboratoryjnych. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne Przypis 2.1
IEC 61010-1:2001
EN 61010-1:2001/AC:2002
Cenelec EN 61010-1:2010 EN 61010-1:2001 1.10.2013
Wymagania bezpieczenstwa dotyczace elektrycznych przyrzadéw pomiarowych, auto- Przypis 2.1
matyki i urzadzen laboratoryjnych - Cz¢§¢ 1: Wymagania ogdlne
IEC 61010-1:2010
Cenelec EN 61010-2-010:2003 EN 61010-2- Termin minat
Wymagania bezpieczenstwa dotyczace elektrycznych przyrzadéw pomiarowych, auto- 010:1994 (1.10.2006)
matyki i urzadzen laboratoryjnych - Cze§¢ 2-010: Wymagania szczegélowe dotyczace + A1:1996
urzadzen laboratoryjnych przeznaczonych do nagrzewania materiatow Przypis 2.1
IEC 61010-2-010:2003
Cenelec EN 61010-2-020:2006 EN 61010-2- Termin minat
Wymagania bezpieczenstwa dotyczace elektrycznych przyrzadéw pomiarowych, auto- 020:1994 (1.7.2009)
matyki i urzadzen laboratoryjnych - Cz¢$¢ 2-020: Wymagania szczegétowe dotyczace + A1:1996
wiréwek laboratoryjnych Przypis 2.1
IEC 61010-2-020:2006
Cenelec EN 61010-2-030:2010
Wymagania bezpieczenstwa elektrycznych przyrzadéow pomiarowych, automatyki
i urzadzen laboratoryjnych - Cze$¢ 2-030: Wymagania szczegGlowe dotyczace
pomiaréw i badain obwodéw pomiarowych
IEC 61010-2-030:2010
Cenelec EN 61010-2-032:2002 EN 61010-2- Termin minat
Wymagania bezpieczenstwa elektrycznych przyrzadéow pomiarowych, automatyki 032:1995 (1.11.2005)
i urzadzen laboratoryjnych - Czg$¢ 2-032: Wymagania szczegétowe dotyczace prado- Przypis 2.1
wych czujnikéw pomiarowych, przystosowanych do trzymania w rece i recznie obstu-
giwanych, przeznaczonych do pomiaréw elektrycznych oraz badan
IEC 61010-2-032:2002
Cenelec EN 61010-2-040:2005 EN 61010-2- Termin minat
Wymagania bezpieczefistwa dotyczgce elektrycznych przyrzadéw pomiarowych, auto- 041:1996 (1.6.2008)
matyki i urzadzen laboratoryjnych Cze$¢ 2-040: Wymagania szczegblowe dotyczace + EN 61010-2-
sterylizatoréw i urzadzent do mycia i dezynfekeji stosowanych do obrobki materiatow 042:1997
medycznych + EN 61010-2-
IEC 61010-2-040:2005 043:1997
+ EN 61010-2-
045:2000
Przypis 2.1
Cenelec EN 61010-2-051:2003 EN 61010-2- Termin mingt
Wymagania bezpieczefistwa dotyczgce elektrycznych przyrzadéw pomiarowych, auto- 051:1995 (1.10.2006)
matyki i urzadzen laboratoryjnych - Cze$¢ 2-051: Wymagania szczegdlowe dotyczace Przypis 2.1
laboratoryjnych mieszadel i mikseréw
IEC 61010-2-051:2003
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Cenelec EN 61010-2-061:2003 EN 61010-2- Termin minat
Wymagania bezpieczefistwa dotyczace elektrycznych przyrzadéw pomiarowych, auto- 061:1996 (1.10.2006)
matyki i urzadzen laboratoryjnych - Czg$¢ 2-061: Wymagania szczeg6towe dotyczace Przypis 2.1
laboratoryjnych spektrometréw z termicznym rozpylaniem i jonizacja
IEC 61010-2-061:2003
Cenelec EN 61010-2-081:2002
Wymagania bezpieczenstwa elektrycznych przyrzadéw pomiarowych, automatyki
i urzadzen laboratoryjnych - Czg$¢ 2-081 Wymagania szczegdtowe dotyczgce automa-
tycznych i pélautomatycznych urzadzen laboratoryjnych do analizy i innych celow
IEC 61010-2-081:2001
EN 61010-2-081:2002/A1:2003 Przypis 3 Termin minat
IEC 61010-2-081:2001/A1:2003 (1.10.2006)
Cenelec EN 61010-031:2002 EN 61010-2- Termin minat
Wymagania bezpieczenstwa elektrycznych przyrzadow pomiarowych, automatyki 031:1994 (1.2.2005)
i urzadzen laboratoryjnych. Cze$¢ 031: Wymagania szczegGlowe dotyczace sond Przypis 2.1
pomiarowych i testujacych przystosowanych do trzymania w rece
IEC 61010-031:2002
EN 61010-031:2002/A1:2008 Przypis 3 Termin minat
IEC 61010-031:2002/A1:2008 (1.3.2011)
Cenelec EN 61028:1993
Elektryczne przyrzady pomiarowe - Rejestratory X-Y
IEC 61028:1991
EN 61028:1993/A2:1997 Przypis 3 Termin minat
IEC 61028:1991/A2:1997 (1.7.1998)
Cenelec EN 61034-1:2005 EN 50268-1:1999 Termin minat
Badania gazéw powstalych podczas spalania kabli - Cz¢$¢ 1: Aparatura Przypis 2.1 (1.6.2008)
IEC 61034-1:2005
Cenelec EN 61034-2:2005 EN 50268-2:1999 Termin minat
Badania gazoéw powstalych podczas spalania kabli - Cz¢$¢ 2: Metody badania i wyma- Przypis 2.1 (1.6.2008)
gania
IEC 61034-2:2005
Cenelec EN 61048:2006 EN 61048:1993 Termin minat
Urzadzenia pomocnicze do lamp - Kondensatory stosowane w obwodach $wietléwek + A1:1996 (1.5.2009)
i innych lamp wyladowczych - Wymagania ogélne i bezpieczenistwa + A2:1999
IEC 61048:2006 Przypis 2.1
Cenelec | EN 61050:1992
Transformatory do rurowych lamp wyladowczych o napigciach wigkszych od 1kV
(zwanych ogdlnie transformatorami neonowymi) - Wymagania ogdlne i bezpieczeristwa
IEC 61050:1991 (Zmodyfikowana)
EN 61050:1992/A1:1995 Przypis 3 Termin minat
IEC 61050:1991/A1:1994 (Zmodyfikowana) (1.7.1996)
Cenelec EN 61058-1:2002 EN 61058-1:1992 Termin minat
taczniki do przyrzadéw - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne + A1:1993 (1.3.2009)
IEC 61058-1:2000 (Zmodyfikowana) + A1:2001 Przypis 2.1
EN 61058-1:2002/A2:2008 Przypis 3 Termin minat
IEC 61058-1:2000/A2:2007 (1.12.2010)
Cenelec EN 61058-2-1:1993
Laczniki do przyrzadow - Czes¢ 2-1: Wymagania szczeg6élowe dotyczace facznikéw do
nabudowania na przewody gietkie
IEC 61058-2-1:1992
EN 61058-2-1:1993/A1:1996 Przypis 3 Termin minat
IEC 61058-2-1:1992/A1:1995 (1.9.1996)
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EN 61058-2-1:1993/A11:2002 Przypis 3 Termin minat
(1.3.2009)
Cenelec EN 61058-2-1:2011 EN 61058-2-1:1993 1.1.2014
Laczniki do przyrzadéw - Czes¢ 2-1: Wymagania szczegélowe dotyczace lacznikéw do ze zmianami
przewodéw gietkich Przypis 2.1
IEC 61058-2-1:2010
Cenelec EN 61058-2-4:2005
Laczniki do przyrzadoéw - Cze$¢ 2-4: Wymagania szczegdlowe dotyczace lacznikow
montowanych niezaleznie
IEC 61058-2-4:1995 + A1:2003
Cenelec EN 61058-2-5:1994
taczniki do przyrzadow - Cze$¢ 2-5: Wymagania szczegélowe dotyczace przelgcz-
nikéw wybierakowych
[EC 61058-2-5:1994
EN 61058-2-5:1994/A11:2002 Przypis 3 Termin minat
(1.3.2009)
Cenelec EN 61058-2-5:2011 EN 61058-2-5:1994 3.1.2014
taczniki do przyrzadow - Cze$¢ 2-5: Wymagania szczegélowe dotyczace przelgcz- ze zmiang
nikéw Przypis 2.1
IEC 61058-2-5:2010
Cenelec EN 61071:2007 EN 61071-1:1996 Termin minat
Kondensatory do urzadzen energoelektronicznych + EN 61071-2:1996 (1.4.2010)
IEC 61071:2007 Przypis 2.1
Cenelec EN 61095:2009 EN 61095:1993 Termin mingt
Styczniki elektromechanizmowe do uzytku domowego i podobnego + A1:2000 (1.3.2012)
IEC 61095:2009 Przypis 2.1
Cenelec EN 61131-2:2007 EN 61131-2:2003 Termin minat
Sterowniki programowalne — Czg$¢ 2: Wymagania i badania dotyczace sprzgtu Przypis 2.1 (1.8.2010)
IEC 61131-2:2007
Cenelec EN 61138:2007 EN 61138:1997 Termin minat
Przewody przeznaczone do przenos$nego sprzgtu uziemiajacego i zwierajacego + A11:2003 (1.10.2009)
IEC 61138:2007 (Zmodyfikowana) Przypis 2.1
Cenelec EN 61140:2002
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym-Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen
IEC 61140:2001
EN 61140:2002/A1:2006 Przypis 3 Termin minat
[EC 61140:2001/A1:2004 (Zmodyfikowana) (1.5.2009)
Cenelec EN 61143-1:1994
Elektryczne przyrzady pomiarowe - Rejestratory X-t - Cze$¢ 1: Definicje i wymagania
IEC 61143-1:1992
EN 61143-1:1994/A1:1997 Przypis 3 Termin minat
[EC 61143-1:1992/A1:1997 (1.7.1998)
Cenelec EN 61143-2:1994
Elektryczne przyrzady pomiarowe - Rejestratory X-t - Czg$¢ 2: Zalecane metody badan
dodatkowych
IEC 61143-2:1992
Cenelec | EN 61167:1994
Lampy metalohalogenkowe
IEC 61167:1992
EN 61167:1994/A1:1995 Przypis 3 Termin minat
[EC 61167:1992/A1:1995 (1.3.1996)
EN 61167:1994/A2:1997 Przypis 3 Termin minat

[EC 61167:1992/A2:1997

(1.4.1998)
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EN 61167:1994/A3:1998
IEC 61167:1992/A3:1998

Przypis 3

Termin mingt
(1.7.2001)

Cenelec

EN 61184:2008
Oprawki bagnetowe
IEC 61184:2008

EN 61184:1997
+ A1:2001
+ A2:2004

Termin mingt
(1.8.2011)

EN 61184:2008/A1:2011
IEC 61184:2008/A1:2011

Przypis 3

25.5.2014

Cenelec

EN 61187:1994
Urzadzenia pomiarowe elektryczne i elektroniczne. Dokumentacja
IEC 61187:1993 (Zmodyfikowana)

EN 61187:1994/AC:1995

Cenelec

EN 61195:1999
Swietléwki dwutrzonkowe - Wymagania bezpieczenstwa
IEC 61195:1999

EN 61195:1994
+ A1:1998
Przypis 2.1

Termin mingt
(1.12.2002)

Cenelec

EN 61199:1999
Swietlowki jednotrzonkowe - Wymagania bezpieczenistwa
IEC 61199:1999

EN 61199:1994
+ Al1:1997
+ A2:1998
Przypis 2.1

Termin minat
(1.12.2002)

Cenelec

EN 61199:2011
Swietlowki jednotrzonkowe - Wymagania bezpieczefistwa
IEC 61199:2011

EN 61199:1999
Przypis 2.1

15.8.2014

Cenelec

EN 61204:1995
Zasilacze niskiego napiecia pradu stalego - Wiasciwosci i wymagania bezpieczenstwa
IEC 61204:1993 (Zmodyfikowana)

Cenelec

EN 61204-7:2006
Zasilacze niskiego napiecia pradu stalego — Czg$¢ 7: Wymagania bezpieczefistwa
IEC 61204-7:2006

EN 61204-7:2006/A11:2009

Przypis 3

Termin mingt
(1.6.2012)

Cenelec

EN 61210:1995

Osprzgt polaczeniowy - Zlaczki wsuwkowe plaskie do elektrycznych przewodow
miedzianych - Wymagania bezpieczefistwa

[EC 61210:1993 (Zmodyfikowana)

Cenelec

EN 61210:2010

Osprzet polaczeniowy - Zlaczki wsuwkowe plaskie do elektrycznych przewodéw
miedzianych - Wymagania bezpieczenstwa

IEC 61210:2010 (Zmodyfikowana)

EN 61210:1995
Przypis 2.1

1.11.2013

Cenelec

EN 61230:2008
Prace pod napigciem - Przeno$ny sprzet do uziemiania lub uziemiania i zwierania
IEC 61230:2008

EN 61230:1995
+ A11:1999
Przypis 2.1

Termin minat
(1.10.2011)

Cenelec

EN 61236:1995
Uchwyty stupowe, opaski drazkow i osprzet do prac pod napieciem
IEC 61236:1993 (Zmodyfikowana)

Cenelec

EN 61242:1997

Sprzgt elektroinstalacyjny - Przedtuzacze zwijane do zastosowant domowych i podob-
nych

IEC 61242:1995 (Zmodyfikowana)

EN 61242:1997/A1:2008
IEC 61242:1995/A1:2008

Przypis 3

Termin mingt
(1.3.2011)

EN 61242:1997/A1:2008/AC:2010
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EN 61242:1997 obejmuje cele dyrektywy 2006/95/ WE w zakresie bezpieczeristwa wylacznie, gdy jest rozpatrywana z uwzglednieniem Opinii
Komisji 2003/C 297/06.

Cenelec EN 61243-3:1998
Prace pod napigciem - Wskazniki napigcia - Cze$¢ 3: Wskazniki dwubiegunowe
niskiego napiecia
IEC 61243-3:1998
EN 61243-3:1998/AC:2002

Cenelec EN 61243-3:2010 EN 61243-3:1998 1.5.2013
Prace pod napigciem - Wskazniki napigcia - Cze$¢ 3: Wskazniki dwubiegunowe Przypis 2.1
niskiego napigcia
IEC 61243-3:2009

Cenelec EN 61270-1:1996
Kondensatory do kuchenek mikrofalowych - Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne
IEC 61270-1:1996

Cenelec EN 61293:1994
Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa
IEC 61293:1994

Cenelec EN 61310-1:2008 EN 61310-1:1995 Termin minat
Bezpieczefistwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Czg$¢ 1: Wyma- Przypis 2.1 (1.12.2010)
gania dotyczace sygnatéw wizualnych, akustycznych i dotykowych
IEC 61310-1:2007

Cenelec EN 61310-2:2008 EN 61310-2:1995 Termin minat
Bezpieczefistwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Cz¢§¢ 2: Wyma- Przypis 2.1 (1.12.2010)
gania dotyczace oznaczania
IEC 61310-2:2007

Cenelec EN 61310-3:2008 EN 61310-3:1999 Termin mingt
Bezpieczefistwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Cz¢$¢ 3: Wyma- Przypis 2.1 (1.12.2010)
gania dotyczace umiejscowienia i dzialania elementéw sterowniczych
IEC 61310-3:2007

Cenelec EN 61316:1999
Przedluzacze przemystowe zwijane
IEC 61316:1999

Cenelec EN 61347-1:2008 EN 61347-1:2001 Termin minat
Urzadzenia do lamp - Czg¢$¢ 1: Wymagania ogélne i bezpieczenistwa + A1:2008 (1.5.2011)
IEC 61347-1:2007 (Zmodyfikowana) Przypis 2.1
EN 61347-1:2008/A1:2011 Przypis 3 1.2.2014
IEC 61347-1:2007/A1:2010

Cenelec EN 61347-2-2:2001 EN 61046:1994 Termin minat
Urzadzenia do lamp - Czg$¢ 2-2: Wymagania szczegélowe dotyczace elektronicznych + A1:1996 (1.12.2006)
przeksztaltnikéw obnizajacych napigcie, zasilanych pradem stalym lub przemiennym, Przypis 2.1
do zaréwek
IEC 61347-2-2:2000
EN 61347-2-2:2001/A1:2006 Przypis 3 Termin minat
IEC 61347-2-2:2000/A1:2005 (1.2.2009)
EN 61347-2-2:2001/A2:2006 Przypis 3 Termin minat
[EC 61347-2-2:2000/A2:2006 (1.6.2009)
EN 61347-2-2:2001/AC:2003
EN 61347-2-2:2001/A1:2006/AC:2006
EN 61347-2-2:2001/AC:2010
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Cenelec EN 61347-2-2:2012 EN 61347-2-2:2001 11.1.2015

Urzadzenia do lamp - Czg$¢ 2-2: Wymagania szczegétowe dotyczace elektronicznych
przeksztattnikéw obnizajacych napigcie, zasilanych pradem stalym lub przemiennym,
do Zzaréwek

IEC 61347-2-2:2011

ze zmianami
Przypis 2.1

Cenelec EN 61347-2-3:2001 EN 60928:1995 Termin minat
Urzadzenia do lamp - Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegblowe dotyczace statecznikow + A1:1999 (1.12.2006)
elektronicznych pradu przemiennego do $wietlowek Przypis 2.1
IEC 61347-2-3:2000
EN 61347-2-3:2001/A1:2004 Przypis 3 Termin minat
IEC 61347-2-3:2000/A1:2004 (1.9.2007)
EN 61347-2-3:2001/A2:2006 Przypis 3 Termin minat
[EC 61347-2-3:2000/A2:2006 (1.2.2009)
EN 61347-2-3:2001/AC:2003
EN 61347-2-3:2001/AC:2010

Cenelec EN 61347-2-3:2011 EN 61347-2-3:2001 23.6.2014
Urzadzenia do lamp - Czg$¢ 2-3: Wymagania szczegélowe dotyczace elektronicznych ze zmianami
urzadzen sterujacych, zasilanych pradem przemiennym iflub pradem stalym, do $wiet- | + EN 61347-2-4:2001
lowek Przypis 2.1
IEC 61347-2-3:2011
EN 61347-2-3:2011/AC:2011

Cenelec EN 61347-2-4:2001 EN 60924:1991 Termin minat
Urzadzenia do lamp - Cze$¢ 2-4: Wymagania szczegGlowe dotyczace statecznikow + A1:1994 (1.12.2006)
elektronicznych pradu statego do ogélnych celéw o$wietleniowych Przypis 2.1
IEC 61347-2-4:2000
EN 61347-2-4:2001/AC:2010
EN 61347-2-4:2001/AC:2003

Cenelec EN 61347-2-7:2006 EN 61347-2-7:2001 Termin minat
Urzadzenia do lamp - Cze$¢ 2-7: Wymagania szczegGlowe dotyczace statecznikow Przypis 2.1 (1.11.2009)
elektronicznych zasilanych pradem stalym, do o$wietlenia awaryjnego
IEC 61347-2-7:2006
EN 61347-2-7:2006/AC:2010

Cenelec EN 61347-2-7:2012 EN 61347-2-7:2006 11.1.2015
Urzadzenia do lamp - Czg$¢ 2-7: Wymagania szczegblowe dotyczace urzadzen elek- Przypis 2.1
tronicznych zasilanych z akumulatoréw, do o$wietlenia awaryjnego (z wlasnym zasi-
laniem)

IEC 61347-2-7:2011

Cenelec EN 61347-2-8:2001 EN 60920:1991 Termin minat
Urzadzenia do lamp - Cze$¢ 2-8: Wymagania szczegbtowe dotyczace statecznikéw do + A1:1993 (1.12.2006)
Swietléwek + A2:1996
IEC 61347-2-8:2000 + A11:2000

Przypis 2.1
EN 61347-2-8:2001/A1:2006 Przypis 3 Termin minat
IEC 61347-2-8:2000/A1:2006 (1.2.2009)
EN 61347-2-8:2001/AC:2010
EN 61347-2-8:2001/AC:2003
Cenelec EN 61347-2-9:2001 EN 60922:1997 Termin minat

Urzadzenia do lamp - Czg§¢ 2-9: Wymagania szczegélowe dotyczace statecznikéw do
lamp wyladowczych (z wylaczeniem $wietlowek)
IEC 61347-2-9:2000

Przypis 2.1

(1.12.2006)
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EN 61347-2-9:2001/A1:2003
[EC 61347-2-9:2000/A1:2003

Przypis 3

Termin mingt
(1.12.2010)

EN 61347-2-9:2001/A2:2006
[EC 61347-2-9:2000/A2:2006

Przypis 3

Termin mingt
(1.7.2009)

EN 61347-2-9:2001/AC:2003

EN 61347-2-9:2001/AC:2010

Cenelec

EN 61347-2-10:2001

Urzadzenia do lamp - Czg$¢ 2-10: Wymagania szczegdtowe dotyczace elektronicznych
falownikéw i przeksztaltnikéw przeznaczonych do zasilania wysoka czestotliwoscia
lamp wyladowczych rurowych o zimnym zaplonie (rur neonowych)

IEC 61347-2-10:2000

EN 61347-2-10:2001/A1:2009
IEC 61347-2-10:2000/A1:2008

Przypis 3

Termin mingt
(1.12.2011)

EN 61347-2-10:2001/AC:2010

Cenelec

EN 61347-2-11:2001

Urzgdzenia do lamp - Czg$¢ 2-11: Wymagania szczegGlowe dla réznorodnych uktadéow
elektronicznych stosowanych w oprawach o$wietleniowych

IEC 61347-2-11:2001

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

Cenelec

EN 61347-2-12:2005

Urzadzenia do lamp - Czesc 2-12: Wymagania szczegblowe dotyczace statecznikéw
elektronicznych zasilanych pradem przemiennym do lamp wyladowczych (z wylacze-
niem swietlowek)

IEC 61347-2-12:2005

EN 61347-2-12:2005/A1:2010
[EC 61347-2-12:2005/A1:2010

Przypis 3

1.11.2013

EN 61347-2-12:2005/AC:2010

Cenelec

EN 61347-2-13:2006

Urzadzenia do lamp - Cze$¢ 2-13: Wymagania szczegélowe dotyczace elektronicznych
urzadzen regulujacych zasilanych pradem stalym lub pradem przemiennym do
moduléw LED

IEC 61347-2-13:2006

EN 61347-2-13:2006/AC:2010

Cenelec

EN 61386-1:2008
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Czg$¢ 1: Wymagania ogélne
IEC 61386-1:2008

EN 61386-1:2004
Przypis 2.1

Termin mingt
(1.6.2011)

Cenelec

EN 61386-21:2004

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czg$¢ 21: Wymagania szcze-
gblowe - Systemy rur instalacyjnych sztywnych

IEC 61386-21:2002

EN 50086-2-1:1995
+ A11:1998
Przypis 2.1

Termin minat
(30.6.2008)

EN 61386-21:2004/A11:2010

Przypis 3

1.12.2013

EN 61386-21:2004/AC:2004

Cenelec

EN 61386-22:2004

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Czg$¢ 22: Wymagania szcze-
golowe - Systemy rur instalacyjnych gietkich

IEC 61386-22:2002

EN 50086-2-2:1995
+ A11:1998
Przypis 2.1

Termin minat
(30.6.2008)

EN 61386-22:2004/A11:2010

Przypis 3

1.12.2013
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EN 61386-22:2004/AC:2004

Cenelec EN 61386-23:2004 EN 50086-2-3:1995 Termin minat
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Cze$¢ 23: Wymagania szcze- + A11:1998 (30.6.2008)
gbétowe - Systemy rur instalacyjnych elastycznych Przypis 2.1
IEC 61386-23:2002
EN 61386-23:2004/A11:2010 Przypis 3 1.12.2013
EN 61386-23:2004/AC:2004
Cenelec EN 61386-24:2010 EN 50086-2-4:1994 1.10.2013
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Czes$¢ 24: Wymagania szcze- ze zmiang
gélowe - Systemy rur instalacyjnych ukladanych w ziemi Przypis 2.1
IEC 61386-24:2004
Cenelec EN 61386-25:2011
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Cze$¢ 25: Wymagania szcze-
gbétowe - Osprzet do mocowania rur instalacyjnych
IEC 61386-25:2011
Cenelec EN 61439-1:2009 EN 60439-1:1999 1.11.2014
Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czg¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne ze zmiang
IEC 61439-1:2009 (Zmodyfikowana) Przypis 2.1
Cenelec EN 61439-1:2011 EN 61439-1:2009 23.9.2014
Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne Przypis 2.1
IEC 61439-1:2011
Cenelec | EN 61439-2:2009
Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Cze$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do
rozdziatu energii elektrycznej
IEC 61439-2:2009
Cenelec EN 61439-2:2011 EN 61439-2:2009 23.9.2014
Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czg$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do Przypis 2.1
rozdziatu energii elektrycznej
IEC 61439-2:2011
Cenelec EN 61439-3:2012 EN 60439-3:1991 22.3.2015
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe przezna- ze zmianami
czone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO) Przypis 2.1
IEC 61439-3:2012
Cenelec EN 61439-5:2011 EN 60439-5:2006 3.1.2016
Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czg$¢ 5: Zestawy do dystrybucji mocy Przypis 2.1
w sieciach publicznych
IEC 61439-5:2010
Cenelec EN 61534-1:2003
Systemy zasilajace przewodow szynowych - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
IEC 61534-1:2003
Cenelec EN 61534-1:2011 EN 61534-1:2003 22.6.2014
Systemy zasilajace szynoprzewodowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne Przypis 2.1
IEC 61534-1:2011
Cenelec EN 61534-21:2006
Systemy zasilajace przewodéw szynowych - Cze$¢ 21: Wymagania szczegétowe doty-
czace systeméw zasilajacych przewodéw szynowy przeznaczonych do montazu na
Scianach i stropach
IEC 61534-21:2006
Cenelec EN 61534-22:2009

Systemy zasilajace przewodéw szynowych - Czg§¢ 22: Wymagania szczegétowe doty-
czace systemOw zasilajacych przewodéw szynowych przeznaczonych do instalacji na
podiodze i pod podloga

IEC 61534-22:2009
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Cenelec EN 61535:2009
Zlaczki instalacyjne wtykowo-nasadkowe do trwatych polaczen w instalacjach statych
[EC 61535:2009 (Zmodyfikowana)

Cenelec EN 61537:2007 EN 61537:2001 Termin minat
Prowadzenie przewodéw - Systemy korytek i systemy drabinek instalacyjnych Przypis 2.1 (1.12.2009)
IEC 61537:2006

Cenelec EN 61549:2003 EN 61549:1996 Termin minat
Lampy rézne + A1:1997 (1.6.20006)
IEC 61549:2003 + A2:2001

Przypis 2.1

EN 61549:2003/A1:2005 Przypis 3 Termin minat
IEC 61549:2003/A1:2005 (1.4.2008)
EN 61549:2003/A2:2010 Przypis 3 1.5.2013
IEC 61549:2003/A2:2010

Cenelec EN 61557-1:2007 EN 61557-1:1997 Termin minat
Bezpieczefistwo elektryczne w  niskonapigciowych sieciach  elektroenergetycznych Przypis 2.1 (1.3.2010)
o napigciach przemiennych do 1000V i stalych do 1500V - Urzadzenia przezna-
czone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania $rodkéw ochronnych - Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne
IEC 61557-1:2007

Cenelec EN 61557-2:2007 EN 61557-2:1997 Termin minat
Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigeciowych sieciach elektroenergetycznych Przypis 2.1 (1.3.2010)
o napieciach przemiennych do 1000V i stalych do 1 500V - Urzadzenia przezna-
czone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania $rodkéw ochronnych - Czg$é 2:
Rezystancja izolacji
IEC 61557-2:2007

Cenelec EN 61557-3:2007 EN 61557-3:1997 Termin minat
Bezpieczefistwo elektryczne w  niskonapigciowych sieciach elektroenergetycznych Przypis 2.1 (1.3.2010)
o napigciach przemiennych do 1000V i stalych do 1 500V - Urzadzenia przezna-
czone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania $rodkéw ochronnych - Czgsé 3:
Impedancja petli zwarcia
IEC 61557-3:2007

Cenelec EN 61557-4:2007 EN 61557-4:1997 Termin minat
Bezpieczefistwo elektryczne w  niskonapigciowych sieciach elektroenergetycznych Przypis 2.1 (1.3.2010)
o napigciach przemiennych do 1000V i stalych do 1500V - Urzadzenia przezna-
czone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkéw ochronnych - Czes¢ 4:
Rezystancja przewodéw uziemiajacych i przewodéw wyréwnawczych
IEC 61557-4:2007

Cenelec EN 61557-5:2007 EN 61557-5:1997 Termin minat
Bezpieczefistwo elektryczne w  niskonapigciowych sieciach  elektroenergetycznych Przypis 2.1 (1.3.2010)
o napigciach przemiennych do 1000V i stalych do 1500V - Urzadzenia przezna-
czone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania $rodkéw ochronnych - Czg$é 5:
Rezystancja uziemien
IEC 61557-5:2007

Cenelec EN 61557-6:2007 EN 61557-6:1998 Termin minat
Bezpieczefistwo elektryczne w  niskonapigciowych sieciach  elektroenergetycznych Przypis 2.1 (1.10.2010)
o napigciach przemiennych do 1000V i stalych do 1 500V - Urzadzenia przezna-
czone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania $rodkéw ochronnych - Czgs¢ 6:
Urzadzenia réznicowo-pragdowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT
IEC 61557-6:2007

Cenelec EN 61557-7:2007 EN 61557-7:1997 Termin minat
Bezpieczefistwo elektryczne w  niskonapigciowych sieciach  elektroenergetycznych Przypis 2.1 (1.3.2010)
o napieciach przemiennych do 1000V i stalych do 1 500V - Urzadzenia przezna-
czone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania Srodkéw ochronnych - Czes¢ 7:
Kolejnos¢ faz
IEC 61557-7:2007

Cenelec EN 61557-8:2007 EN 61557-8:1997 Termin minat
Bezpieczefistwo elektryczne w  niskonapigciowych sieciach elektroenergetycznych Przypis 2.1 (1.5.2010)
o napigciach przemiennych do 1000V i stalych do 1500V - Urzadzenia przezna-
czone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania $rodkéw ochronnych - Czgs¢ 8:
Urzadzenia do nadzoru izolacji w sieciach IT
IEC 61557-8:2007
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Cenelec EN 61557-9:2009 EN 61557-9:1999 Termin minat
Bezpieczefistwo elektryczne w  niskonapigciowych sieciach  elektroenergetycznych Przypis 2.1 (1.2.2012)
o napigciach przemiennych do 1000V i stalych do 1500V - Urzadzenia przezna-
czone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania $rodkéw ochronnych - Czgsé 9:
Urzadzenia do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach IT
IEC 61557-9:2009
Cenelec EN 61557-10:2001
Bezpieczefistwo elektryczne w  niskonapigciowych sieciach  elektroenergetycznych
o napigciach przemiennych do 1kV i stalych do 1,5 kV - Urzadzenia przeznaczone
do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania $rodkéw ochronnych - Czg§¢ 10:
Wielofunkcyjne urzadzenia pomiarowe do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania
$rodkéw ochronnych
IEC 61557-10:2000
Cenelec EN 61557-11:2009
Bezpieczefistwo elektryczne w  niskonapieciowych sieciach elektroenergetycznych
o napigciach przemiennych do 1000V i statych do 1500V - Urzadzenia przezna-
czone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania $rodkéw ochronnych - Czes¢ 11:
Skuteczno$¢ monitoréw réznicowo-pradowych (RCMs) typu A i typu B stosowanych
w sieciach TT, TN i IT
IEC 61557-11:2009
Cenelec EN 61557-12:2008
Bezpieczefistwo elektryczne w  niskonapieciowych sieciach elektroenergetycznych
o napieciach przemiennych do 1 000 V i stalych do 1 500 V - Urzadzenia do spraw-
dzania, pomiaréw lub monitorowania $rodkéw ochronnych - Cze$¢ 12: Urzadzenia do
pomiaréw i monitorowania parametré6w sieci (PMD)
IEC 61557-12:2007
Cenelec | EN 61557-13:2011
Bezpieczefistwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach —elektroenergetycznych
o napigciach przemiennych do 1000V i stalych do 1500V - Urzadzenia przezna-
czone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania $rodkéw ochronnych - Cze§¢ 13:
Przeno$ne reczne cggi pradowe i czujniki do pomiaru pradéw uplywowych w sieciach
elektroenergetycznych
IEC 61557-13:2011
Cenelec EN 61558-1:1997 EN 60742:1995 Termin minat
Bezpieczefistwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych i podobnych - Czesé 1: Przypis 2.1 (1.12.2005)
Ogdlne wymagania i badania
IEC 61558-1:1997 (Zmodyfikowana)
EN 61558-1:1997/A1:1998 Przypis 3 Termin minat
IEC 61558-1:1997/A1:1998 (1.1.2001)
EN 61558-1:1997/A11:2003 Przypis 3 Termin minat
(1.12.2005)
EN 61558-1:1997/AC:2003
Cenelec EN 61558-1:2005 EN 61558-1:1997 Termin minat
Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych, dlawikéw i urzadzen ze zmianami (1.12.2005)
podobnych - Czesc 1: Ogdlne wymagania i badania Przypis 2.1
IEC 61558-1:2005
EN 61558-1:2005/A1:2009 Przypis 3 Termin minat
IEC 61558-1:2005/A1:2009 (1.3.2012)
EN 61558-1:2005/AC:2006
Cenelec EN 61558-2-1:2007 EN 61558-2-1:1997 Termin minat
Bezpieczefistwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych, dlawikéw i urzadzen Przypis 2.1 (1.2.2010)
podobnych - Czg$¢ 2-1: Szczegbtowe wymagania dotyczace transformatoréow oddzie-
lajacych i jednostek zasilajacych z transformatorem oddzielajacym, do ogélnego stoso-
wania
IEC 61558-2-1:2007
Cenelec EN 61558-2-2:2007 EN 61558-2-2:1998 Termin minat
Bezpieczefistwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych, dlawikéw i urzadzen Przypis 2.1 (1.2.2010)
podobnych - Czg$¢ 2-2: Szczegdlowe wymagania dotyczace transformatoréw sterowni-
czych i jednostek zasilajgcych zawierajacych transformator sterowniczy
IEC 61558-2-2:2007




14.8.2012 Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej C 245(71
1) @ G) 4
Cenelec EN 61558-2-3:2000
Bezpieczefistwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych i podobnych - Czg$é 2-
3: Szczegdlowe wymagania dotyczace transformatoréw zaplonowych do palnikéw
gazowych i olejowych
[EC 61558-2-3:1999
Cenelec EN 61558-2-3:2010 EN 61558-2-3:2000 1.7.2013
Bezpieczefistwo uzytkowania transformatoréw, dtawikow, zasilaczy i podobnych urza- Przypis 2.1
dzen o napieciach zasilajacych do 1100V - Cze§¢ 2-3: Wymagania szczegdlowe
i badania dotyczace transformatoréw zaplonowych oraz zasilaczy z transformatorami
zaptonowymi do palnikéw gazowych i olejowych
IEC 61558-2-3:2010
Cenelec EN 61558-2-4:2009 EN 61558-2-4:1997 Termin minat
Bezpieczefistwo uzytkowania transformatorow, zasilaczy, dtawikéw, i podobnych urzg- Przypis 2.1 (1.3.2012)
dzeft o napigciach zasilajagcych do 1100V - Czg§¢ 2-4: Wymagania szczegGlowe
i badania dotyczace transformatoréw separacyjnych i zasilaczy z transformatorami
separacyjnymi
IEC 61558-2-4:2009
Cenelec EN 61558-2-5:1998 EN 60742:1995 Termin minat
Bezpieczefistwo transformatoréw, jednostek zasilajacych i podobnych - Cze$¢ 2-5: Przypis 2.1 (1.1.2002)
Wymagania szczegbltowe dotyczace transformatoréw do golarek i zasilaczy do golarek
IEC 61558-2-5:1997
EN 61558-2-5:1998/A11:2004 Przypis 3 Termin minat
(1.6.2007)
Cenelec EN 61558-2-5:2010 EN 61558-2-5:1998 1.7.2013
Bezpieczenistwo uzytkowania transformatoréw, dlawikéw, zasilaczy i podobnych urza- ze zmiang
dzeit o napigciach zasilajgcych do 1100V - Czg§¢ 2-5: Wymagania szczegblowe Przypis 2.1
i badania dotyczgce transformatoréw do golarek, zasilaczy z transformatorem do
golarek oraz zasilaczy do golarek
IEC 61558-2-5:2010
Cenelec EN 61558-2-6:1997 EN 60742:1995 Termin minat
Bezpieczefistwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych i podobnych - Czg$é 2- Przypis 2.1 (1.8.2000)
6: Szczegblowe wymagania dotyczace transformatoréw bezpieczenistwa do ogélnego
stosowania
IEC 61558-2-6:1997
Cenelec EN 61558-2-6:2009 EN 61558-2-6:1997 Termin minat
Bezpieczefistwo uzytkowania transformatoréw, zasilaczy, dtawikéw i podobnych urza- Przypis 2.1 (1.7.2012)
dzeit o napigciach zasilajagcych do 1100V - Czg§¢ 2-6: Wymagania szczegblowe
i badania dotyczace transformatoréw bezpieczenstwa i zasilaczy z transformatorami
bezpieczenistwa
IEC 61558-2-6:2009
Cenelec EN 61558-2-7:2007 EN 61558-2-7:1997 Termin minat
Bezpieczefistwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych, dlawikéw i urzadzen + A11:2002 (1.9.2010)
podobnych - Czg$¢ 2-7: Szczegblowe wymagania i badania dotyczace transformatoréw Przypis 2.1
i zasilaczy do zabawek
IEC 61558-2-7:2007 (Zmodyfikowana)
Cenelec EN 61558-2-8:1998 EN 60742:1995 Termin minat
Bezpieczefistwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych i podobnych - Czes¢ 2- Przypis 2.1 (1.7.2001)
8: Szczegblowe wymagania dotyczace transformatoréw do dzwonkéw i gongow
IEC 61558-2-8:1998
Cenelec EN 61558-2-8:2010 EN 61558-2-8:1998 1.7.2013
Bezpieczefistwo uzytkowania transformatoréw, dtawikow, zasilaczy i podobnych urzg- Przypis 2.1
dzeft o napigciach zasilajacych do 1100V - Czg§¢ 2-8: Wymagania szczegblowe
i badania dotyczace transformatoréw do dzwonkéw i gongow
IEC 61558-2-8:2010
Cenelec EN 61558-2-9:2003 EN 60742:1995 Termin minat
Bezpieczefistwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych i podobnych. Cz¢s¢ 2-9. Przypis 2.1 (1.12.2005)
Szczegblowe wymagania dotyczace transformatoréw do opraw o III klasie ochronnosci
przeznaczonych do zaréwek
IEC 61558-2-9:2002
Cenelec EN 61558-2-9:2011 EN 61558-2-9:2003 2.1.2014
Bezpieczefistwo uzytkowania transformatoréw, dlawikéw, zasilaczy i zespotéw takich Przypis 2.1
urzadzen - Czg$¢ 2-9: Wymagania szczegétowe i badania dotyczace transformatorow
oraz zasilaczy do lamp recznych III klasy z zarnikiem wolframowym
IEC 61558-2-9:2010
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Cenelec EN 61558-2-12:2001
Bezpieczefistwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych i podobnych - Czesé 2
-12: Szczegdlowe wymagania dotyczace transformatoréw stabilizacyjnych
IEC 61558-2-12:2001
Cenelec EN 61558-2-12:2011 EN 61558-2-12:2001 3.3.2014
Bezpieczefistwo uzytkowania transformatoréw, dlawikow, zasilaczy i zespotéw takich Przypis 2.1
urzadzen - Czg§¢ 2-12: Wymagania szczegdlowe i badania dotyczace transformatoréw
do zasilania napigciem stabilizowanym i zasilaczy do stabilizacji napigcia
IEC 61558-2-12:2011
Cenelec EN 61558-2-13:2009 EN 61558-2-13:2000 Termin minat
Bezpieczefistwo uzytkowania transformatoréw, zasilaczy, dtawikéw i podobnych urzg- Przypis 2.1 (1.3.2012)
dzet o napigciach zasilajacych do 1100V - Czg$¢ 2-13: Wymagania szczegblowe
i badania dotyczgce autotransformatordw i zasilaczy z autotransformatorami
IEC 61558-2-13:2009
Cenelec | EN 61558-2-15:2001
Bezpieczefistwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych i podobnych - Czgsé 2-
15: Szczegbétowe wymagania dotyczace transformatoréw separacyjnych do zasilania
pomieszczen medycznych
IEC 61558-2-15:1999 (Zmodyfikowana)
EN 61558-2-15:2001/AC:2003
EN 61558-2-15:2001/AC:2004
Cenelec EN 61558-2-15:2012 EN 61558-2-15:2001 27.12.2014
Bezpieczefistwo uzytkowania transformatoréw, dlawikéw, zasilaczy i zespolow takich Przypis 2.1
urzadzen - Czg§¢ 2-15: Wymagania szczeg6lowe i badania dotyczace transformatoréw
separacyjnych do zasilania pomieszczen medycznych
IEC 61558-2-15:2011
Cenelec EN 61558-2-16:2009 EN 61558-2-17:1997 1.10.2012
Bezpieczefistwo uzytkowania transformatoréw, dlawikow, zasilaczy i urzadzen podob- Przypis 2.1
nych o napigciach do 1 100 V - Czes¢ 2-16: Wymagania szczegblowe i badania doty-
czgce zasilaczy impulsowych i transformatoréw do zasilaczy impulsowych
IEC 61558-2-16:2009
Cenelec EN 61558-2-17:1997
Bezpieczefistwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych i podobnych - Czg$é 2-
17: Szczegblowe wymagania dotyczace transformatoréow do zasilaczy impulsowych
IEC 61558-2-17:1997
Cenelec EN 61558-2-20:2000
Bezpieczefistwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych i podobnych - Czgsé 2-
20: Szczegbltowe wymagania dotyczace malych dlawikow
IEC 61558-2-20:2000
Cenelec EN 61558-2-20:2011 EN 61558-2-20:2000 2.1.2014
Bezpieczefistwo uzytkowania transformatoréw, dlawikéw, zasilaczy i zespolow takich Przypis 2.1
urzgdzen - Cze$¢ 2-20: Wymagania szczeg6towe i badania dotyczace malych dlawikow
IEC 61558-2-20:2010
Cenelec EN 61558-2-23:2000
Bezpieczefistwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych i podobnych - Czes¢ 2-
23: Szczegdlowe wymagania dotyczace transformatoréw stosowanych na placach
budéw
IEC 61558-2-23:2000
Cenelec EN 61558-2-23:2010 EN 61558-2-23:2000 1.10.2013
Bezpieczefistwo uzytkowania transformatoréw, dlawikéw, zasilaczy i zespotéw takich Przypis 2.1
urzadzen - Czg§¢ 2-23: Wymagania szczegdlowe i badania dotyczace transformatoréow
i zasilaczy stosowanych na placach budéw
IEC 61558-2-23:2010
Cenelec EN 61643-11:2002
Niskonapigciowe urzadzenia ograniczajgce przepiecia — Czg$¢ 11: Urzadzenia do ogra-
niczania przepie¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napigcia — Wymagania i proby
[EC 61643-1:1998 (Zmodyfikowana)
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EN 61643-11:2002/A11:2007 Przypis 3 Termin minat
(1.7.2009)
Cenelec EN 61643-21:2001
Niskonapigciowe urzadzenia ograniczajace przepiecia - Czg$¢ 21: Urzadzenia do ogra-
niczania przepie¢ w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych - Wymagania
eksploatacyjne i metody badan
IEC 61643-21:2000
EN 61643-21:2001/A1:2009 Przypis 3 Termin minat
IEC 61643-21:2000/A1:2008 (Zmodyfikowana) (1.3.2012)
Cenelec EN 61730-1:2007
Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
konstrukeji
IEC 61730-1:2004 (Zmodyfikowana)
EN 61730-1:2007/A1:2012 Przypis 3 19.12.2014
[EC 61730-1:2004/A1:2011
Cenelec EN 61730-2:2007
Ocena bezpieczenistwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
badan
[EC 61730-2:2004 (Zmodyfikowana)
EN 61730-2:2007/A1:2012 Przypis 3 19.12.2014
IEC 61730-2:2004/A1:2011
Cenelec EN 61770:2009 EN 61770:1999 Termin minat
Sprzgt elektryczny przylaczany do sieci wodociggowej - Unikanie przeplywu wstecz- + A1:2004 (1.5.2012)
nego i uszkodzen weza kompletnego + A2:2006
IEC 61770:2008 Przypis 2.1
EN 61770:2009/AC:2011
Cenelec EN 61800-5-1:2007 EN 61800-5-1:2003 Termin minat
Elektryczne uktady napedowe mocy o regulowanej predkosci - Cze$¢ 5-1: Wymagania Przypis 2.1 (1.8.2010)
dotyczace bezpieczenstwa - Elektryczne, cieplne i energetyczne
IEC 61800-5-1:2007
Cenelec EN 61812-1:1996
Przekazniki czasowe nastawne do zastosowan przemystowych - Wymagania i badania
IEC 61812-1:1996
EN 61812-1:1996/A11:1999 Przypis 3 Termin minat
(1.1.2002)
EN 61812-1:1996/AC:1999
Cenelec EN 61812-1:2011 EN 61812-1:1996 29.6.2014
Przekazniki czasowe do zastosowar przemystowych i mieszkaniowych - Czg$¢ 1: ze zmiang
Wymagania i badania Przypis 2.1
IEC 61812-1:2011
Cenelec | EN 61851-1:2001
System przewodowego ladowania (akumulatoréw) pojazdéw elektrycznych - Czes¢ 1:
Wymagania ogélne
IEC 61851-1:2001
Cenelec EN 61851-1:2011 EN 61851-1:2001 1.4.2014
System przewodowego ladowania pojazdéw elektrycznych - Czg$¢ 1: Wymagania Przypis 2.1
ogdlne
IEC 61851-1:2010
Cenelec EN 61851-21:2002
System przewodowego ladowania (akumulatoréw) pojazdéw elektrycznych - Czgsé 21:
Wymagania dotyczace polaczen zasilania a.c./d.c. w pojazdach elektrycznych
IEC 61851-21:2001
Cenelec EN 61851-22:2002

System przewodowego fadowania (akumulatoréw) pojazdéw elektrycznych - Czesé 22:
Stacje tadowania akumulatoréw pojazdéw elektrycznych przy zasilaniu z sieci pradu
przemiennego

IEC 61851-22:2001
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Cenelec EN 61869-1:2009
Przekladniki - Czg$¢ 1: Wymagania ogélne
IEC 61869-1:2007 (Zmodyfikowana)

Cenelec EN 61869-3:2011

Przekladniki - Cz¢$¢ 3: Wymagania szczegélowe dotyczace przekladnikéw napigcio-
wych indukcyjnych

IEC 61869-3:2011

Cenelec EN 61869-5:2011

Przekladniki - Cze$¢ 5: Wymagania szczegdtowe dotyczace przekladnikéw napigcio-
wych pojemnosciowych - Norma wyrobu

IEC 61869-5:2011

Cenelec EN 61914:2009 EN 50368:2003 Termin mingt
Uchwyty przewodéw do instalacji elektrycznych Przypis 2.1 (1.4.2012)
IEC 61914:2009

EN 61914:2009/AC:2009

Cenelec EN 61921:2003

Kondensatory energetyczne - Baterie kondensatoréow niskiego napigcia do poprawy
wspolezynnika mocy

IEC 61921:2003

Cenelec EN 61995-1:2008

Urzgdzenia do laczenia opraw o$wietleniowych do uzytku domowego i podobnego -
Czg$¢ 1: Wymagania og6lne

IEC 61995-1:2005 (Zmodyfikowana)

Cenelec EN 61995-2:2009

Urzgdzenia do laczenia opraw o$wietleniowych do uzytku domowego i podobnego -
Czg§¢ 2: Karty normalizacyjne UPO

IEC 61995-2:2009

Cenelec EN 62020:1998

Sprzet elektroinstalacyjny - Urzadzenia monitorujace réznicowopradowe do uzytku
domowego i podobnego (RCM)

IEC 62020:1998

EN 62020:1998/A1:2005 Przypis 3 Termin minat
IEC 62020:1998/A1:2003 (Zmodyfikowana) (1.3.2008)

Cenelec | EN 62026-1:2007

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Interfejsy sterownikéw (CDI) -
Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne

IEC 62026-1:2007

Cenelec EN 62026-3:2009

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Interfejsy sterownikéw (CDI) -
Czes¢ 3: Sied urzadzen

IEC 62026-3:2008

Cenelec EN 62031:2008
Moduly LED do ogélnych celéw oéwietleniowych - Wymagania bezpieczefistwa
IEC 62031:2008

Cenelec EN 62035:2000
Lampy wyladowcze (z wylaczeniem $Swietldwek)-Wymagania bezpieczenstwa
IEC 62035:1999 (Zmodyfikowana)

EN 62035:2000/A1:2003 Przypis 3 Termin minat
IEC 62035:1999/A1:2003 (Zmodyfikowana) (1.10.2006)

Cenelec EN 62040-1:2008 EN 62040-1-1:2003 Termin minat
Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne i wymagania | + EN 62040-1-2:2003 (1.9.2011)
dotyczgce bezpieczenstwa UPS Przypis 2.1

IEC 62040-1:2008

EN 62040-1:2008/AC:2009
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Cenelec

EN 62080:2009
Urzadzenia sygnalizacji glosowej do uzytku domowego i podobnych zastosowan
IEC 62080:2001 + A1:2008

Cenelec

EN 62094-1:2003

Wskazniki $wietlne do stalych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Czgsé
1: Wymagania ogdlne

IEC 62094-1:2002

EN 62094-1:2003/A11:2003

Przypis 3

Termin mingt
(1.7.2006)

Cenelec

EN 62109-1:2010

Bezpieczefistwo konwerteréw mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach ener-
getycznych - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

IEC 62109-1:2010

Cenelec

EN 62109-2:2011

Bezpieczefistwo konwerteréw mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach ener-
getycznych - Cze$¢ 2: Wymagania szczegélowe dotyczace falownikéw

IEC 62109-2:2011

Cenelec

EN 62135-1:2008

Sprzgt do zgrzewania rezystancyjnego - Czg$¢ 1: Wymagania bezpieczefistwa dotyczace
projektowania, wytwarzania i instalowania

IEC 62135-1:2008

EN 50063:1989
Przypis 2.1

Termin mingt
(1.10.2011)

Cenelec

EN 62196-1:2003

Wtyczki, gniazda wtyczkowe, zlacza pojazdowe i wtyki pojazdowe - Przewodowe
fadowanie pojazdéw elektrycznych Czg$¢ 1: Ladowanie pojazdéw elektrycznych
pradem do 250 A a.c. i do 400 A d.c.

IEC 62196-1:2003

Cenelec

EN 62196-1:2012

Wtyczki, gniazda wtyczkowe, zlacza pojazdowe i wtyki pojazdowe - Przewodowe
fadowanie pojazdéw elektrycznych - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

IEC 62196-1:2011

EN 62196-1:2003
Przypis 2.1

1.2.2015

Cenelec

EN 62196-2:2012
Wtyczki, gniazda wtyczkowe, zlacza pojazdowe i wtyki pojazdowe - Przewodowe
tadowanie pojazdéw elektrycznych - Cz¢$¢ 2: Wymagania dotyczace zgodnosci wymia-
rowej i zamiennoSci wyroboéw pradu przemiennego z zestykami tulejkowo-kotkowymi
IEC 62196-2:2011

Cenelec

EN 62208:2003
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych - Wymagania ogdlne
IEC 62208:2002

EN 50298:1998
Przypis 2.1

Termin minat
(1.12.2006)

Cenelec

EN 62208:2011
Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapi¢ciowych - Wymagania ogdlne
IEC 62208:2011

EN 62208:2003
Przypis 2.1

23.9.2014

Cenelec

EN 62233:2008

Metody pomiaru pél elektromagnetycznych elektrycznego sprzetu do uzytku domo-
wego i podobnego z uwzglednieniem narazania cztowieka

IEC 62233:2005 (Zmodyfikowana)

EN 50366:2003
ze zmiang
Przypis 2.1

1.12.2012

EN 62233:2008/AC:2008

Cenelec

EN 62253:2011

Fotowoltaiczne systemy pompowania wody - Kwalifikacja projektu i pomiar para-
metréw eksploatacyjnych

IEC 62253:2011

Cenelec

EN 62275:2009
Systemy prowadzenia przewodéw - Opaski przewodéw do instalacji elektrycznych
[EC 62275:2006 (Zmodyfikowana)

EN 50146:2000
Przypis 2.1

Termin minat
(1.7.2012)
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Cenelec

EN 62282-3-1:2007

Technologie ogniw paliwowych - Czgs¢ 3-1: Systemy zasilania ze stacjonarnych ogniw
paliwowych - Bezpieczefistwo

IEC 62282-3-1:2007

Cenelec

EN 62282-3-3:2008

Technologie ogniw paliwowych - Czg3¢ 3-3: Stacjonarne systemy zasilania z ogniw
paliwowych - Instalacja

IEC 62282-3-3:2007

Cenelec

EN 62282-3-100:2012

Technologie ogniw paliwowych - Czg$¢ 3-100: Systemy zasilania ze stacjonarnych
ogniw paliwowych - Bezpieczefistwo

IEC 62282-3-100:2012

EN 62282-3-1:2007
Przypis 2.1

22.3.2015

Cenelec

EN 62310-1:2005

Statyczne uklady transferowe (STS) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i wymagania doty-
czace bezpieczenstwa

IEC 62310-1:2005

Cenelec

EN 62311:2008

Ocena urzadzen elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczen
ekspozycji ludnosci w polach elektromagnetycznych (0 Hz-300 GHz)

IEC 62311:2007 (Zmodyfikowana)

Cenelec

EN 62395-1:2006

Uklady elektrycznego nagrzewania rezystancyjnego Sciezkowego - Cze$¢ 1: Wymagania
ogdlne i badania

IEC 62395-1:2006

Cenelec

EN 62423:2009

Wylaczniki réznicowopradowe typu B z wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym
i bez wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego
(RCBO typ B i RCCB typ B)

IEC 62423:2007 (Zmodyfikowana) + IEC

Cenelec

EN 62471:2008
Bezpieczefistwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych
IEC 62471:2006 (Zmodyfikowana)

EN 60825-1:1994
+ A1:2002
+ A2:2001
Przypis 2.1

Termin mingt
(1.9.2011)

Cenelec

EN 62479:2010

Ocena zgodnosci elektronicznych i elektrycznych urzadzen malej mocy z ogranicze-
niami podstawowymi dotyczacymi ekspozycji ludnosci w polach elektromagnetycznych
(10 MHz - 300 GHz)

[EC 62479:2010 (Zmodyfikowana)

EN 50371:2002
Przypis 2.1

1.9.2013

Cenelec

EN 62493:2010

Ocena sprzetu o$wietleniowego pod wzgledem ekspozycji oséb na pola elektromagne-
tyczne

IEC 62493:2009

Cenelec

EN 62532:2011
Lampy indukcyjne fluorescencyjne - Wymagania bezpieczeristwa
IEC 62532:2011

Cenelec

EN 62549:2011
Systemy przegubowego i systemy elastycznego prowadzenia przewoddw
IEC 62549:2011

Cenelec

HD 21.1 S4:2002
Przewody o izolacji termoplastycznej na napigcie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V - Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne

HD 21.1 §3:1997
Przypis 2.1

Termin minat
(1.9.2003)

Cenelec

HD 21.3 $3:1995

Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace
450750 V - Czg§¢ 3: Przewody bez powloki do ukladania na stale

IEC 60227-3:1993 (Zmodyfikowana)

HD 21.3 $3:1995/A1:1999

Przypis 3

Termin mingt
(1.8.2001)

HD 21.3 $3:1995/A2:2008

Przypis 3

Termin minat
(1.9.2010)
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Cenelec HD 21.4 $2:1990
Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajgce
450[750 V - Czg$¢ 4: Przewody o izolacji i powloce polwinitowej do ukladania na stale
[EC 60227-4:1979 (Zmodyfikowana)
Cenelec HD 21.5 $3:1994
Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajgce
450/750 V - Czgs¢ 5: Przewody do odbiornikéw ruchomych i przeno$nych (sznury)
[EC 60227-5:1979 (Zmodyfikowana)
HD 21.5 $3:1994/A1:1999 Przypis 3 Termin minat
(1.8.2001)
HD 21.5 S3:1994/A2:2001 Przypis 3 Termin minat
(1.4.2003)
Cenelec HD 21.7 S2:1996 HD 21.7 S$1:1990 Termin minat
Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace + A1:1992 (1.9.1996)
450/750 V - Czg$¢ 7: Przewody jednozytowe bez powloki, do polaczenn wewnetrznych, + A2:1993
o temperaturze zyly 90 stopni C Przypis 2.1
HD 21.7 $2:1996/A1:1999 Przypis 3 Termin minat
(1.8.2001)
Cenelec HD 21.8 $2:1999 HD 21.8 S1:1990 Termin minat
Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajgce + A2:1994 (1.8.2001)
450/750 V - Czg§¢ 8: Przewody jednozytowe bez powloki przeznaczone do girland Przypis 2.1
$wietlnych
Cenelec HD 21.9 $2:1995
Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace
450(750 V - Czg§¢ 9: Przewody jednozylowe, bez powloki, do instalacji w niskich
temperaturach
HD 21.9 $2:1995/A1:1999 Przypis 3 Termin minat
(1.8.2001)
Cenelec HD 21.10 $2:2001 HD 21.10 S1:1993 Termin minat
Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace Przypis 2.1 (1.8.2003)
450(750 V - Czg$¢ 10: Sznury rozciagalne
Cenelec HD 21.11 S1:1995
Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace
450(750 V - Czg§¢ 11: Przewody do opraw oswietleniowych
HD 21.11 S1:1995/A1:2001 Przypis 3 Termin minat
(1.8.2003)
Cenelec HD 21.12 S1:1994
Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V - Czgsé¢ 12: Przewody cieptoodporne do odbiornikéw ruchomych i przenos-
nych (sznury)
HD 21.12 S1:1994/A1:2001 Przypis 3 Termin minat
(1.8.2003)
Cenelec HD 21.13 S1:1995
Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V - Czgs¢ 13: Przewody z powloka polwinitows olejoodporng dwuzylowe
lub o wigkszej liczbie zyt
HD 21.13 S1:1995/A1:2001 Przypis 3 Termin minat
(1.8.2003)
Cenelec HD 21.14 §1:2003
Przewody o izolacji termoplastycznej na napigcie znamionowe nie przekaczajace
450/750 V - Czgs¢ 14: Przewody gietkie (sznury) o izolacji i powloce z termoplastycz-
nych materiatéw bezhalogenowych
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Cenelec HD 21.15 S1:2006
Przewody o izolacji termoplastycznej na napigcie znamionowe nie przekraczajace
450[750 V - Czg§¢ 15: Przewody jednozylowe, o izolacji z bezhalogenowych
mieszanek termoplastycznych, do ukladania na stale
Cenelec HD 22.1 S4:2002 HD 22.1 S§3:1997 Termin minat
Przewody o izolacji usieciowanej na napigcie znamionowe nie przekraczajgce Przypis 2.1 (1.9.2003)
450/750 V - Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne
Cenelec HD 22.3 S4:2004 HD 22.3 $3:1995 Termin mingt
Przewody o izolacji usieciowanej na napigcie znamionowe nie przekraczajace + A1:1999 (1.2.2006)
450/750 V - Czgé¢ 3: Przewody cieptoodporne o izolacji z gumy silikonowej Przypis 2.1
HD 22.3 S$4:2004/A1:2006 Przypis 3 Termin minat
(1.12.2007)
Cenelec HD 22.4 S4:2004 HD 22.4 §3:1995 Termin minat
Przewody o izolacji usieciowanej na napigcie znamionowe nie przekraczajace + A1:1999 (1.2.2006)
450/750 V - Czgs¢ 4: Przewody gigtkie i sznury + A2:2002
Przypis 2.1
Cenelec HD 22.6 S2:1995 HD 22.6 S1:1990 Termin mingt
Przewody o izolacji gumowej na napigcie znamionowe nie przekraczajgce 450/750 V - Przypis 2.1 (1.7.1996)
Cze$¢ 6: Przewody spawalnicze
HD 22.6 $2:1995/A1:1999 Przypis 3 Termin minat
(1.6.2000)
HD 22.6 $2:1995/A2:2004 Przypis 3 Termin minat
(1.2.2006)
HD 22.6 $2:1995/AC:1995
Cenelec HD 22.7 §2:1995 HD 22.7 S§1:1992 Termin minat
Przewody o izolacji gumowej na napigcie znamionowe nie przekraczajgce 450/750 V - Przypis 2.1 (1.7.1996)
Cze$¢ 7: Przewody o podwyzszonej cieploodpornosci, do polaczen wewnetrznych,
o temperaturze zylty 110 st. C
HD 22.7 $2:1995/A1:1999 Przypis 3 Termin minat
(1.6.2000)
HD 22.7 $2:1995/A2:2004 Przypis 3 Termin minat
(1.2.2006)
Cenelec HD 22.8 $2:1994
Przewody o izolacji gumowej na napigcie znamionowe nie przekraczajgce 450/750 V -
Czgs¢ 8: Przewody z powloka polichloroprenowa lub z réwnorzednego elastomeru,
przeznaczone do girland $wietlnych
HD 22.8 $2:1994/A1:1999 Przypis 3 Termin minat
(1.6.2000)
HD 22.8 $2:1994/A2:2004 Przypis 3 Termin minat
(1.2.2006)
Cenelec HD 22.9 $3:2007 HD 22.9 $2:1995 Termin minat
Przewody o izolacji usieciowanej na napigcie znamionowe nie przekraczajgce + A1:1999 (1.12.2008)
450/750 V — Czgs¢ 9: Przewody jednozytowe, o izolacji bezhalogenowej, bez powloki, Przypis 2.1
do ukladania na stale, o malej emisji dyméow
Cenelec HD 22.10 S2:2007 HD 22.10 S1:1994 Termin minat
Przewody o izolacji usieciowanej na napigcie znamionowe nie przekraczajace + A1:1999 (1.12.2008)
450/750 V — Czg§¢ 10: Przewody o izolacji z gumy EPR, z powlokg poliuretanowa, Przypis 2.1
do odbiornikéw ruchomych i przenosnych
Cenelec HD 22.11 $2:2007 HD 22.11 S1:1995 Termin minat
Przewody o izolacji usieciowanej na napigcie znamionowe nie przekraczajace + Al1:1999 (1.12.2008)
450/750 V. — Czg$¢ 11: Sznury i przewody o izolacji z gumy EVA, do odbiornikéw Przypis 2.1
ruchomych i przenosnych
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Cenelec HD 22.12 $2:2007 HD 22.12 S1:1996 Termin minat

Przewody o izolacji usieciowanej na napigcie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V. — Czg§¢ 12: Sznury i przewody cieploodporne, o izolacji z gumy EPR,
do odbiornikéw ruchomych i przenosénych

+ A1:1999
Przypis 2.1

(1.12.2008)

Cenelec HD 22.13 §2:2007 HD 22.13 S1:1996 Termin minat
Przewody o izolacji usieciowanej na napiccie znamionowe nie przekraczajace + A1:2000 (1.12.2008)
450/750 V — Czg$¢ 13: Bezhalogenowe przewody do odbiornikéw ruchomych i prze- Przypis 2.1
nos$nych o malej emisji dyméow
Cenelec HD 22.15 S2:2007 HD 22.15 S1:1999 Termin minat
Przewody o izolacji usieciowanej na napigcie znamionowe nie przekraczajgce Przypis 2.1 (1.12.2008)
450/750 V — Cz¢8¢ 15: Przewody wielozytowe o izolagji i powloce z cieploodpornej
gumy silikonowe;j
Cenelec HD 308 $2:2001 HD 308 S1:1976 Termin minat
Identyfikacja zyt w kablach i sznurach polgczeniowych Przypis 2.1 (1.4.2006)
Cenelec | HD 361 $3:1999
Klasyfikacja przewodéw i kabli
HD 361 $3:1999/A1:2006 Przypis 3 Termin minat
(1.6.2009)
HD 361 $3:1999/AC:1999
Cenelec | HD 368 S1:1978
Rejestratory wielkosci elektrycznych i ich wyposazenie
IEC 60258:1968 + A1:1976
Cenelec HD 516 S2:1997
Wytyczne stosowania niskonapieciowych przewodéw zharmonizowanych
HD 516 S2:1997/A1:2003 Przypis 3 Termin minat
(1.2.2005)
HD 516 $2:1997/A2:2008 Przypis 3 Termin minat
(1.9.2010)
Cenelec | HD 549 S1:1989
Systemy konferencyjne - Wymagania elektryczne i elektroakustyczne
IEC 60914:1988
Cenelec | HD 597 $1:1992
Kondensatory sprzegajace i dzielniki pojemnosciowe
IEC 60358:1990
HD 597 S1:1992/AC:1992
Cenelec HD 603 S1:1994
Kable rozdzielcze na napigcie znamionowe 0,6 kV/1 kV
HD 603 S1:1994/A1:1997 Przypis 3 Termin minat
(1.9.1998)
HD 603 S1:1994/A2:2003 Przypis 3 Termin minat
(1.2.2006)
HD 603 S1:1994/A3:2007 Przypis 3 Termin minat
(1.11.2009)
Cenelec HD 604 S1:1994
Kable energetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV, nie przenoszace plomienia,
przeznaczone do pracy w elektrowniach
HD 604 S1:1994/A1:1997 Przypis 3 Termin minat
(1.12.1997)
HD 604 S1:1994/A2:2002 Przypis 3 Termin minat

(1.7.2005)
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HD 604 S1:1994/A3:2005 Przypis 3 Termin minat
(1.6.2008)
Cenelec HD 605 S2:2008 HD 605 S1:1994 Termin mingt
Kable elektroenergetyczne - Dodatkowe metody badania + A1:1996 (1.3.2009)
+ A2:2001
+ A3:2002
+ A4:2004
Przypis 2.1
HD 605 $2:2008/AC:2010

Cenelec | HD 626 S1:1996
Energetyczne kable napowietrzne na napigcie znamionowe Uo/U(Um):0,6/1,0(1,2) kV
HD 626 S1:1996/A1:1997 Przypis 3 Termin minat

(1.12.1997)
HD 626 S1:1996/A2:2002 Przypis 3 Termin minat
(1.8.2003)

Cenelec HD 627 S1:1996
Kable energetyczne - Kable wielozylowe i wicloparowe przeznaczone do ukladania
w ziemi i na powietrzu
HD 627 S1:1996/A1:2000 Przypis 3 Termin minat

(1.8.2001)
HD 627 S1:1996/A2:2005 Przypis 3 Termin minat
(1.6.2008)

Cenelec HD 639 S1:2002
Sprzgt elektroinstalacyjny - Przeno$ne urzadzenia rdznicowopradowe bez wbudowa-
nego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnych zastosowan
[EC 61540:1997 (Zmodyfikowana) + A1:1998 (Zmodyfikowana)

HD 639 S1:2002/A1:2003 Przypis 3 Termin minat

(1.6.2005)
HD 639 S1:2002/A2:2010 Przypis 3 1.9.2013
HD 639 S1:2002/AC:2003

Cenelec HD 60269-2:2007 EN 60269-2:1995 Termin minat
Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe — Cze$¢ 2: Wymagania dodatkowe dotyczace + A1:1998 (1.3.2010)
bezpiecznikdw przeznaczonych do stosowania przez osoby wykwalifikowane (bez- + A2:2002
pieczniki gléwnie do stosowania w przemysle) — Przyklady znormalizowanych + HD 60269-2-
systemow bezpiecznikowych A do I 1:2005
IEC 60269-2:2006 (Zmodyfikowana) Przypis 2.1

Cenelec HD 60269-2:2010 HD 60269-2:2007 1.9.2013
Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe - Czg§¢ 2: Wymagania dodatkowe dotyczace Przypis 2.1
bezpiecznikéw przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane (bezpiecz-
niki gtéwnie do stosowania w przemysle) - Przyklady znormalizowanych systeméw
bezpiecznikowych od A do |
IEC 60269-2:2010 (Zmodyfikowana)

Cenelec HD 60269-3:2007 EN 60269-3:1995 Termin minat
Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe — Cze§¢ 3: Wymagania dodatkowe dotyczace + A1:2003 (1.3.2010)
bezpiecznikéw instalacyjnych przeznaczonych do stosowania przez osoby niewykwa- + HD 60269-3-
lifikowane (bezpieczniki gtéwnie dla gospodarstw domowych i podobnych zastosowan) 1:2004
— Przyklady znormalizowanych systeméw bezpiecznikowych A do F Przypis 2.1
IEC 60269-3:2006 (Zmodyfikowana)

Cenelec HD 60269-3:2010 HD 60269-3:2007 1.9.2013

Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe - Czg§¢ 3: Wymagania dodatkowe dotyczace
bezpiecznikdw przeznaczonych do wymiany przez osoby niewykwalifikowane (bez-
pieczniki gléwnie dla gospodarstw domowych i podobnych zastosowar) - Przyklady
znormalizowanych systeméw bezpiecznikowych od A do F

IEC 60269-3:2010 (Zmodyfikowana)

Przypis 2.1

(") ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne:

— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussels, BELGIQUE/BELGIE, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussels, BELGIQUE/BELGIE, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.cu)
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Przypis 1:

Przypis 2.1:

Przypis 2.2:

Przypis 2.3:

Przypis 3:

UWAGA:

Data ustania domniemania zgodnosci jest zasadniczo data wycofania (,dw”) okreslona przez
europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca si¢ jednak uwage uzytkownikéw tych norm na
fakt, ze w niektorych szczegblnych przypadkach data ustania i data domniemania moga nie
by¢ tozsame.

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastapiona. W okreslonym dniu
ustaje domniemanie zgodnosci normy zastapionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastapionej. W okreSlonym dniu ustaje
domniemanie zgodnosci normy zastgpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Zakres nowej normy jest wezszy od zakresu normy zastapionej. W okreslonym dniu ustaje
domniemanie zgodnos$ci normy zastgpionej (czgSciowo) z wymogami zasadniczymi dyrektywy
w odniesieniu do produktéw, ktore obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodnosci
z wymogami zasadniczymi dyrektywy w odniesieniu do produktéw, ktére nadal obejmuje
zakres normy zastapionej (czeSciowo), a ktorych nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje
bez zmian.

W przypadku zmian, normg, do ktdrej dokonuje si¢ odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wczes-
niejszymi zmianami, o ile takie mialy miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastapiona
norma sklada si¢ zatem z EN CCCCC:YYYY z wczeSniejszymi zmianami, o ile takie mialy
miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej sklad. W okreslonym dniu ustaje
domniemanie zgodnosci normy zastgpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

— Wszelkie informacje na temat dostgpnosci norm mozna uzyskaé w europejskich organizacjach norma-
lizacyjnych lub w krajowych organach normalizacyjnych, ktérych lista znajduje si¢ w zalaczniku do
dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (!), zmienionej dyrektywa 98/48/WE (3).

— Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmuja zharmonizowane normy w jezyku angielskim (CEN
i Cenelec publikuja je rowniez w jezyku francuskim i niemieckim). Nastepnie krajowe organy norma-
lizacyjne tlumacza tytuly zharmonizowanych norm na wszystkie pozostate wymagane jezyki urzedowej
Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialnosci za poprawno$é tytutéw zgloszo-
nych do publikacji w Dzienniku Urze¢dowym.

— Publikacja odniesien w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej nie oznacza, ze normy sa dostgpne we
wszystkich jezykach Wspdlnoty.

— Lista ta zastgpuje wszystkie poprzednie listy opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.
Komisja czuwa nad uaktualnianiem listy.

— Wiecej informacji na temat zharmonizowanych norm mozna uzyskaé pod nastgpujacym adresem:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

() Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.
() Dz.U. L 217 z 5.8.1998, s. 18.
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